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RESUMEN  
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS 
TANQUES DE RESERVA PARA LA  CIUDAD DE LATACUNGA 
La presente evaluación y diagnóstico de los  tanques de reserva de Agua Potable de la 
ciudad de Latacunga parte fundamental del sistema de Agua Potable, analizó los 
volúmenes de regulación, incendios y emergencia así como también  las 
vulnerabilidades ante posibles amenazas como deslizamientos, inundaciones, sismos e 
incendios, enfocándonos en la evaluación de los volúmenes de incendio que servirán 
para satisfacer la demanda que requiere la población. 
La sumatoria de los volúmenes descritos  nos da como resultado un volumen de reserva 
para cubrir las necesidades de los sectores que abastece cada uno de los tanques, los 
volúmenes se analizaron en base  a la dotación, área de abastecimiento y población a 
servir, tomando en cuenta el consumo, nivel cultural, socio económico y educación 
sanitaria parte indispensable para el desarrollo de esta ciudad.  
Con los cálculos realizados para determinar el volumen de incendios este trabajo es de 
utilidad para determinar una nueva redistribución del área y población a futuro, con la 
finalidad de cubrir aquellos sectores a los que no  dispone del líquido vital como lo es el 
agua. 
DESCRIPTORES: TANQUES DE RESERVA DE LA CIUDAD DE LATACUNGA / 
VOLUMEN DE INCENDIOS/ DIAGNÓSTICO VOLUMEN DE INCENDIOS DE 
LATACUNGA/ DENSIDAD POBLACIONAL DE LATACUNGA/TIPO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LATACUNGA. 
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ABSTRACT 
EVALUATION AND DIAGNOSTIC OF FIRE VOLUME IN STORAGE TANKS 
IN THE CITY OF LATACUNGA 
This research is related to  storage tanks of  Drinking Water  in Latacunga city. This 
evaluation and diagnostic analyzed the  control, fire and emergency volumes as well as 
vulnerability to potential threats such as landslides, floods, earthquakes and fires  
focusing on the evaluation of the volume of fire that will serve to meet the demand 
required by the population. 
The sum of the volumes mentioned gives us a volume of reserves to meet the needs of 
sectors served   by each  tank. The volumes were analyzed in terms of the endowment, 
supply area, and population served taking into account consumption, educational level, 
socio-economic, and sanitary education which is a  essential part  to the development of 
this city. 
With the calculations made to determine the volume of fires this research  is useful to 
determine a new area and population redistribution in the future in order to cover those 
sectors that do not have the vital fluid called water. 
 
DESCRIPTORES: STORAGE TANKS IN LATACUNGA CITY /  FIRE VOLUMEN 
/DIAGNOSTIC OF FIRE VOLUMES IN LATACUNGA /POPULATION DENSITY 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
1.1 INTRODUCCIÓN 
Los tanques de reserva como parte indispensable en  un sistema de agua potable, deben 
garantizar   invariabilidad en la  calidad y cantidad de agua necesaria para evitar  riesgos en la 
población; se debe tomar en cuenta que puede existir  contaminación interna y externa que pueda 
afectar la calidad del agua a través de infiltraciones. Por eso al momento de realizar un sistema 
de agua es primordial elegir la mejor opción al implantar  un tanque de reserva para lo cual 
existen varias opciones:  
a) Tanques Enterrados                                                  
Son aquellos que se encuentran completamente bajo el nivel del terreno y se pueden construir 
cuando existe una cota de terreno adecuada para el funcionamiento de la red bajo las normas 
requeridas de presión. 
Se puede  decir que una de las desventajas de este tipo de tanques son las grandes excavaciones, 
dificultad de control en posibles infiltraciones y posibilidad de contaminación, para lo cual es 
indispensable realizar un diseño optimo y un estudio minucioso del tipo de suelo para tomar las 
medidas de seguridad necesarias y evitar cualquier tipo de dificultad antes de la construcción, 
durante el proceso constructivo y después para el mantenimiento y operación del tanque.    
b) Tanques Semienterrados 
Son aquellos que tienen parte de su estructura bajo el nivel del terreno y parte de ella sobre el 
nivel de este. 
Se puede realizar este tipo de tanques cuando  la altura topográfica respecto al sitio de 
alimentación es suficiente y el terreno presenta una excavación de dificultad no tan complicada. 
c) Tanques Superficiales 
Estos tanques se encuentran construidos sobre el nivel del terreno son fáciles de conservar y fácil 
instalación de sus accesorios. 
d) Tanques Elevados 
Son aquellos cuya solera se encuentra sobre el nivel del suelo y se apoya  sobre una estructura, 
se usa este tipo de tanque cuando no existe una cota adecuada para situar otro tipo de reserva. 
Generalmente se prefiere construir en lugares con topografía plana. El tanque elevado se refiere 
a una estructura integral que consiste en el tanque, la torre y las tuberías de entrada, de salida y 
desagüe.
1
 
                                                          
1
 CEH-CEDEX. Guía técnica sobre depósitos para abastecimiento de agua potable. Madrid: Centro de 
publicaciones del Ministerio de Fomento, 2010. 187 p. ISBN : 978-84-7790-513-4. 
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Tomando en cuenta la población, tipo de vivienda, vulnerabilidad de los materiales, sucesos en 
el transcurso del tiempo y capacidad de tanque se puede determinar el abastecimiento necesario 
de la población ante un incendio. El abastecimiento del agua además de asegurar la calidad  y 
cantidad en el servicio se debe tener en cuenta la continuidad y un minino de presión. 
Los tanques de  agua  son  indispensables para cubrir las necesidades de la población en caso de 
un eventual  incendio  por la cual se evaluará  los tanques de reserva de la ciudad de Latacunga 
con el fin de llegar a un diagnostico  que determine si estos están  en condiciones óptimas y 
cumplen con las normas vigentes y tienen la capacidad necesaria para suplir las necesidades  
contraincendios en caso de existir alguna y lograr un plan de contingencia que asegure la 
tranquilidad y el bienestar de la ciudad. 
Los tanques de reserva deben contener un cierto volumen de agua además de instalaciones 
adicionales que cumplan funciones de regulación de caudales de carga o ambas y de seguridad 
de servicio, las que se pueden ver afectadas por una avería en la red de incendios y deben 
satisfacer una demanda diaria de agua. 
Por lo antes descrito se realizó la “evaluación y diagnóstico del volumen de incendios de los 
tanques de reserva para la ciudad de Latacunga”. 
1.2 ANTECEDENTES 
Constituye un problema de toda la población no conocer los factores de riesgo que implica no 
contar con el volumen necesario en los  tanques de reserva que abastecen a la ciudad de 
Latacunga y la demanda de incendios que existen en esta ciudad razón por lo que se realiza la  
presente evaluación que tiene por estudio los tanques de reserva de la ciudad siendo de vital 
importancia  y un elemento primordial para salvaguardar las vidas; es indispensable realizar una 
evaluación sanitaria, hidráulica y estructural de cada parte de los tanques de reserva e ir 
identificando cada uno de los elementos que los constituyen.  
Se puede decir que por medio de la Ingeniería Civil se analizó esta parte del sistema es decir 
conocer tipo de tuberías de entrada y salidas, desagües, escaleras marineras, válvulas, diámetros, 
tipo de tanque, materiales usados, áreas a servirse, capacidad del tanque, estructura del tanque, 
caudales, volumen de incendio  a usar en los tanques de reserva para luego tener un caudal 
constante y continuo  en los hidrantes y bocas de fuego de la ciudad.  
Los  tanques que se evaluarán conforman el sistema de agua potable de la   ciudad de Latacunga 
y se  encuentran a cargo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Latacunga,   por lo que  se analizó cada uno de estos tanques con la finalidad que en esta parte 
del sistema se tenga  un caudal aproximadamente constante  y posteriormente dar un diagnóstico 
en base a un análisis técnico y así definir la capacidad necesaria de cada tanque  que será 
indispensable en caso de ocurrir un incendio. 
El volumen de incendios depende de la capacidad del tanque, número de habitantes, área a servir 
y esto permitirá llevar un control adecuado del caudal necesario para suplir las necesidades de la 
ciudad. 
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1.3 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
- Evaluar cada uno de los tanques de reserva existentes en la ciudad de Latacunga para 
comprobar si existe el volumen de incendio necesario en función de la probabilidad de incendios 
en la población actual, futura y población  flotante, tomando en cuenta el tipo de estructura, 
materiales usados, nivel cultural y económico. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Diagnosticar el volumen de incendios total en relación a las normas cuando fueron diseñados. 
- Determinar si el volumen de incendios en cada uno de los tanques de reserva de la ciudad de 
Latacunga satisface a cada una de las áreas de servicio. 
- En función del número de habitantes, tipo de vivienda, capacidad de los tanques de reserva, 
evaluar la vulnerabilidad al riesgo de incendios en la ciudad de Latacunga. 
- Diagnosticar el funcionamiento de los tanques de reserva existentes en la ciudad de Latacunga 
de acuerdo a la evaluación hidráulica, sanitaria y estructural. 
1.3.3  ALCANCE DEL PROYECTO  
Los tanques de reserva son parte fundamental de un sistema de agua potable.   
El diagnóstico se basará  principalmente en normas, criterios técnicos y a la falta de estudio 
previo respecto a los volúmenes necesarios para mitigar un incendio en la ciudad de Latacunga. 
Cabe recalcar que el crecimiento   poblacional y las necesidades de la ciudad se debieron tomar 
en cuenta para el diagnóstico de los tanques de reserva.  
Una evaluación  lleva consigo a tener un criterio amplio sobre la cantidad de agua que requiere 
esta ciudad y tener en cuenta las variaciones horarias de la demanda de agua es decir se tendrá 
un caudal requerido para la ciudad en horas pico. 
1.4 HIPÓTESIS DEL PROYECTO 
- Se cree que  por el nivel de educación en zonas periféricas y  los  tipos de viviendas existentes, 
sobre todo en el casco colonial hay una alta vulnerabilidad al riesgo de incendios en la ciudad de 
Latacunga; ya que  todos los tanques de reserva existentes deben considerar el volumen de 
incendios necesario para cumplir  la normativa vigente, deben satisfacer las necesidades de la 
población y regular las variaciones  de consumo en horas pico. 
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CAPÍTULO II 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
2.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 
De los estudios realizados por la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado y de la visita 
realizada  a cada uno de los tanques de reserva de la ciudad de Latacunga se ha obtenido 
la siguiente información: 
 Datos Generales de la ciudad  
 Ubicación 
 Clima 
 Temperatura 
 Altitud 
 Servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, vías 
de acceso). 
 Aspectos socio-económicos 
 Tanques de reserva 
 Planos de Implantación de tanques de reserva existentes  de la ciudad de 
Latacunga. 
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no dispone de todos los planos 
de implantación completos de los tanques de reserva de la ciudad de Latacunga, 
información con la que se inicia un levantamiento de dichos tanques. 
2.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 
2.2.1 DATOS GENERALES DE LA CIUDAD 
Latacunga, capital de la Provincia de Cotopaxi,  se encuentra  en la Sierra   centro del 
país,     está cerca del volcán Cotopaxi, pertenece a la Hoya del Patate y se encuentra a 
2850 metros sobre el nivel del mar, es considerada como una ciudad de paso que se ha 
ido desarrollando a pasos agigantados; alrededor de Latacunga se encuentran un 
sinnúmero de florícolas que han sido de mucha ayuda en la economía de la ciudad 
generando ingresos  en la  Sierra Centro, además cuenta con una zona minera de caliza y 
cemento, industrias metalúrgicas liviana y pesada,  industria lechera, además de que 
existe un gran desarrollo en la ganadería, posee un aeropuerto internacional y en la parte 
urbana existen grandes mercados y centros comerciales modernos. 
2.2.2 UBICACIÓN 
La ubicación geográfica de la ciudad de Latacunga tiene como límites: 
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Norte: La provincia de Pichincha 
Sur: El cantón Salcedo 
Este: La provincia de Napo 
Oeste: Los cantones de Sigchos, Pujilí y Saquisilí 
2.2.3 CLIMA 
La ciudad de Latacunga cuenta con un clima de características de temperaturas medias y 
extremas en diferentes épocas del año, humedad relativa media, viento, evaporación, 
nubosidad,  y lluvias intensas. 
2.2.4 TEMPERATURA 
 De manera general la temperatura media anual de la ciudad de Latacunga varía con un 
valor mínimo de  11° C y máximo de 16.7° C. Este clima es propicio para la siembra de 
diversos cultivos entre los cuales se tiene cereales, leguminosas, legumbres, frutas, 
tubérculos y pasto en general. 
A continuación, se presenta  el cuadro No.2.1  donde se indica los parámetros climáticos 
de la ciudad de Latacunga. 
Cuadro  No.2.1 Parámetros climáticos promedio de Latacunga                         
 
Fuente: http://www.latacunga.gob.ec/latacunga/ 
Se observa en la tabla indicada anteriormente que la temperatura mínima registrada en la 
ciudad de Latacunga  presenta valores inferiores  incluso a los 0°C. El  análisis 
climatológico de la última década   realizado por el INAMHI
2
  muestra que  en  la región 
interandina la ciudad que presenta  el valor más bajo de la temperatura mínima absoluta 
es Latacunga con un valor promedio anual de      -0.6 °C.   Estos valores tan bajos de 
temperatura   ocasionan  problemas como son las heladas que afectan directamente a la  
agricultura. Con respecto a los sistemas de agua potable, mientras menor es la 
temperatura del agua mayor es el tiempo de contacto requerido para la muerte de los 
                                                          
2
 INAMHI- Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador  
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microorganismos, esto porque las reacciones químicas son más lentas a bajas 
temperaturas.  
Además, las bajas temperaturas menores a los 0°C causan que  el agua se congele en  
distintas unidades del sistema de agua potable dificultando su conducción  hacia las 
redes de distribución. 
2.2.5 ALTITUD  
Latacunga se encuentra a una altitud de entre los 2690 – 2860 metros sobre el nivel del 
mar y tiene las siguientes coordenadas UTM PSAD 56. Según el sistema cartográfico 
nacional. 
Latitud: 9’891.300 a 9’903.000 Sur  
Longitud: 762.300 a 768400 Oeste  
Coordenadas geográficas:  
Latitud: S 0°57’27.18351’’  
Longitud: W 78°35’42.20704’’  
 
2.2.6 SERVICIOS BÁSICOS 
Como parte de la evaluación de los tanques de reserva de la ciudad de Latacunga es 
necesario conocer los servicios básicos que dispone la población para así conocer el 
nivel de costumbres que tiene la gente y como hace uso de estos. 
De acuerdo al censo de población y vivienda realizado el 2010 se hace un análisis de los 
servicios básicos que dispone la ciudad como por ejemplo: 
2.2.6.1 Abastecimiento de agua 
Cuadro No.2.2.  Registro de abastecimiento de Agua Potable de Latacunga                                                                  
Latacunga 16,45 79 317 11 70
Alaquez 0 0 0 0 0
Otro (Agua 
lluvia/albarrada
De río, vertiente, 
acequia o canal 
De pozo
De red 
pública
Nombre de la 
Parroquia
De carro 
repartidor 
Fuente: INEC Censo de vivienda y población 2010 
Podemos ver que el abastecimiento de agua ha crecido gracias a la entidad responsable 
de la provisión del servicio, podemos ver un avance significativo en la zona urbana 
donde existe la mayor concentración de la población y en las zonas periféricas donde la 
gran parte del agua que la empresa distribuye es usada para riego. 
También podemos decir que el abastecimiento de agua en la ciudad proviene de varias 
captaciones que se encuentran alejadas del centro poblado de la  ciudad de Latacunga 
situados en el sector oriental donde se generan escorrentías superficiales y subterráneas 
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que se producen en el período de lluvias de la cordillera central. El abastecimiento de 
agua a través del tiempo se ve enmarcado por dos periodos, a  partir de los  años  1950 y 
1980 según el  tipo de fuentes de abastecimiento usadas,  en los 50 se usaban  las aguas 
subterráneas que provenían de vertientes  de muy buena calidad  y solo se requería hacer 
un proceso de desinfección a través de cloración, y a partir de los años 80 hasta este 
período se empieza el uso de fuentes de escorrentía superficial el cual necesita procesos 
más convencionales como son: coagulación-floculación, sedimentación, filtración y 
desinfección. Ver Figura No.2.1 
Figura: No. 2.1  Tratamiento convencional de agua potable 
 
Fuente: http://tratamientodelagua-ana.blogspot.com/2011/05/procesos-de-
tratamiento.html 
De acuerdo al crecimiento de la población se incorporaron nuevas fuentes de 
abastecimiento procurando que sean vertientes en las que se pueda aplicar la tecnología 
adecuada para su tratamiento.  
En la ciudad de Latacunga se encuentran  cinco vertientes que sirven como fuentes de 
abastecimiento para el sistema de Agua Potable  y se detallan a continuación: 
- Illigua 1 – denominada también Illigua Antiguo  
- Illigua 2 – denominada también La Peña  
- Illigua 3 – denominada también San Felipe  
- Illigua 4 – denominada también La Alsacia  
- Illigua 5 – denominada también Illigua Nuevo  
 
La captación de  Illigua No.1 (Illigua Antiguo)  es tipo vertiente y fue construido 
aproximadamente en el año 1948 y tiene una estructura de hormigón armado y su 
conducción se dirige hacia los tanques de reserva del “Calvario” y a la red de 
distribución. 
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Captación  Illigua No.2 (La Peña) es una fuente de tipo vertiente la cual se  construyó 
aproximadamente en el año 1940,  su captación es de tipo  canal abierto recolector hecho 
con hormigón ciclópeo. La conducción se realiza mediante líneas soterradas hacia dos 
reservas que son La Alsacia y otra parte hacia el tanque de San Felipe Bajo. 
 
Captación Illigua No.3 (San Felipe) es una fuente de tipo vertiente que se construyó en 
el  año 1950 aproximadamente,  y su estructura es un cajón recolector hecho de 
hormigón armado. La línea o ducto  de conducción parte desde este punto  hacia la 
reserva de San Felipe Bajo. 
 
Captación Illigua No. 4 (La Alscia) es una fuente de tipo vertiente construida por el año 
de 1950 y su estructura es un cajón recolector hecho de mampostería de piedra y la 
tubería de conducción se dirige hacia el tanque de reserva la Alsacia. 
 
Captación Illigua No.5 (Illigua Nuevo) es una captación  de hormigón armado de  tipo 
vertiente construida en 1993,  su tubería de conducción va hacia la red de distribución, 
sector Gualundún, intersección de las calles Isla Isabela e Isla Marchena. 
  
También podemos citar el sistema de abastecimiento Illuchi proveniente de la zona alta 
de la cordillera central en el sector de las lagunas de Salayambo. Estas aguas son 
captadas por la construcción de obras realizadas por la Empresa Eléctrica de Cotopaxi y 
son conducidas por medio de canales abiertos hasta presedimentadores de la Central 
Hidroeléctrica Illuchi No.1. 
 
Luego de la utilización de la Central Hidroeléctrica No.1, esta es conducida 2 km por un 
canal hacia la Central Hidroeléctrica Illuchi No.2,  y  sus aguas se dirigen  hacia  la 
planta de tratamiento de Alcocéres. Ver esquema No. 2.2.6.1 y Tabla No. 2.1 
 
En la actualidad esta planta de tratamiento abastece a cinco tanques de reserva que se 
encuentran en la ciudad tales como son: 
 
- Tanque de reserva “San Martín” con una capacidad de 1000 m³, ubicado en la calle 
Caránquis  y Pasaje S/N , en el sector de San Martín. 
 
- Tanques de reserva “La Alsacia” aquí  podemos encontrar dos  reservas con 
capacidades de 2500 m³ y 180 m³, ubicados en la calle Isla Isabela y Juan Abel 
Echeverría, en el sector de Gualundún. El Tanque rectangular de 180m³ se abastece de la 
captación de Illigua No.2,  mientras que el tanque circular de 2500m³  se abastece 
atraves de la tubería de rebose del tanque rectangular. 
 
- Tanque de reserva “San Felipe Alto” con una capacidad de 600 m³, ubicado en la Calle 
Rafael María Vásquez, en el sector de San Felipe Alto. 
 
- Tanques de reserva “San Felipe Bajo” aquí encontramos dos reservas con capacidades 
de 600 m³ y 200 m³, ubicados en la  calle Rafael María Vásquez, en el sector de San 
Felipe Bajo.   
 
ESQUEMA SISTEMA AGUA POTABLE LATACUNGA
Escala: 1:40000
Fecha: Enero 2014Realizado:
Gyna M. Iza Mosquera
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Tabla 2.1. Información captaciones, planta de tratamiento, reservas  
 
771766,08E
9896601,86N
767609,02E
9899804,07N
767522,37E
9899620,02N
767850,84E
9898838N
767943,04E
9897791,17N
767781,57E
9898180,5N
767176,43E
9897567,36N
766200,52E
9897285,85N
765778,99E
9896842,94N
763675,26E
9896875,03N
763296,59E
9896692,59N
763028,8E
9897146,14N
762416,38E
9901085,89N
765988,09E
9900428,85N
Reserva San Buenaventura 
2824,00 7.00l/s y 6.00l/s 200 y 50m³
Reserva Santa Rosa de 
Pichul Bajo 2869,00 15.00l/s 100m³
Reserva La Calera 
2908,00 12.00 l/s 200m³
Reserva San Felipe Bajo 2808,00
21,01 y 13,53 l/s 600 y 200m³
Reserva San Felipe Alto 
2845,00 24,24 l/s 600m³
Reserva La Alsacia 2812,00
14,93 y 27,20 l/s 2500 y 180 m³
Reserva el Calvario 
2828,00 24,56l/s 740m³
Planta de tratamiento 
Loma de Alcoceres 2912,48 200.00l/s
-
Reserva San Martín 
2847.70 69,97 l/s 1000m³
Captación Illigua Sur 
2934,67 12.00 l/s
-
Captación el Calzado 
2945,23 80.00l/s
-
Captación Nueva Illigua
2822,00 15.60l/s
-
Captación Illigua Antigua
2817,44 175.91l/s
-
Captación Illuchi No. 2 2972,00 188.00 l/s -
Denominación Coordenadas Cota (m) Caudal (Q) Volumen (V)
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M                                           Fecha 25/10/2013 
 
- Tanque de reserva de la “Urbanización los Arupos” con una capacidad de 100 m³, 
ubicado en la parte superior de la calle  Calapicha. En el sector San Felipe Norte, 
parroquia Eloy Alfaro. 
 
El tanque de reserva “El Calvario” con una capacidad de 740 m3 se abastece de la Planta 
de Tratamiento de Alcocéres y de la captación de Illigua No.1. y se encuentra ubicado en 
las calles Isla Fernandina e Isla Floreana en el sector de el Calvario. 
 
El tanque de reserva “Santa Rosa de Pichul Bajo” con una capacidad de   100 m³ se 
abastecía de la Planta de Tratamiento de la Loma de Alcocéres  hoy en la actualidad no 
se encuentra en funcionamiento ya que su caudal  es de 15 l/s y su presión era mucho 
mayor que la que sale del tanque,  y los accesorios instalados no son los apropiados.  Y  
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se encuentra ubicada en la entrada conocida como los Tabernáculos y la calle Rafael 
María Vásquez. 
 
Tanque de reserva “La Calera” con una capacidad de 200m3 y se abastece de dos 
vertientes, la una que esta localizada en la parroquia Tanicuchi, y la otra se encuentra en 
el margen izquierdo del mismo río, denominada Curiquingue Huachana de la parroquia 
Mulaló, y se encuentra ubicado en la calle la Floresta y Av. del Calvario, este tanque de 
reserva pertenece a la Junta Administradora denominada  La Calera 
 
Tanques de Reserva “San Buenaventura” tienen  una capacidad de 200 m³ y 50m³ estos 
tanques se abastecen de la fuentes de Alopunga-Aláquez y de la fuente de 
abastecimiento  de Obraje-Bellavista, y se encuentra ubicado en la calle San Isidro 
detrás del Cementerio Jardines de la Paz. 
 
El agua que abastece a la planta de tratamiento de la Loma de Alcocéres  tiene un  
proceso de coagulación-floculación, sedimentación, filtración y desinfección, que 
garantiza la calidad, cantidad y seguridad en el uso que tenga  la población así evitamos 
enfermedades de origen hídrico. 
 
2.2.6.2 Eliminación de Desechos solidos 
 
En lo que respecta a la eliminación de desechos sólidos podemos observar que existe un 
crecimiento del sistema de recolección pero existe un incremento mayor por otro tipo de 
formas de  eliminación de basura como son a  los ríos y quebradas, siendo  los causantes 
de esto los talleres y fabricas que existen en la ciudad provocando que varias quebradas 
se conviertan en botaderos y creando focos de enfermedades, mosquitos y roedores.  
Cuadro No. 2.3  Registro de disposición de desechos sólidos  
  
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
 
2.2.6.3 Sistema de Alcantarillado 
Se puede observar que la red de  alcantarillado abastece en si a la ciudad ya que  no existe un 
aumento significativo en los datos censales realizados en el 2010, se puede decir que  en las 
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zonas periféricas existen viviendas que disponen de sistemas precarios de eliminación de 
excretas como: fosas sépticas o letrinas con tuberías en malas condiciones que desembocan a 
quebradas y ríos de la ciudad, es decir provocan la contaminación y degradación del cauce aguas 
abajo por lo tanto no hay un sistema de alcantarillado que cumpla con las normas de tratamiento 
y satisfaga por completo las necesidades de la  población y se evite  la contaminación de los 
recursos hídricos. 
Cuadro No. 2.4 Registro sistema de alcantarillado                                                       
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
 
2.2.6.4 Vías de comunicación 
La ciudad cuenta con vías de comunicación con diferentes capas de rodadura (asfalto, adoquín, 
hormigón) y secciones básicas diferentes; en zonas periféricas es de tierra,  la principal vía es la 
panamericana que atraviesa la ciudad. La ciudad tiene una comunicación constante y fluida con 
el norte (Quito) y con el sur (Ambato). 
Cuadro No. 2.5 Censo vías de comunicación                                                      
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
 
2.2.7 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS  
De acuerdo al censo realizado en el año 2010 en la ciudad de Latacunga, existen en el área 
urbana 63.842 habitantes. Los datos estadísticos demuestran que desde el año 1950 ha 
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existido un crecimiento constante de la población de aproximadamente 10000 habitantes por 
cada década transcurrida. 
Cuadro No. 2.6 Registro censal de la ciudad de Latacunga 
                                        
Población Ciudad 
Latacunga
Total 
1950 10.389
1962 14.856
1974 21.921
1982 28.764
1990 39.882
2001 51.689
2010 63.842
Año
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
Podemos decir que la población de 1 a 24 años es de 30.165 habitantes es decir mayor 
que la población de 25 a 64 años que existen 29.768 habitantes y una población mucho 
menor a las anteriores de 65 a 100 años que es de 3.909 habitantes tanto en  hombres 
como en mujeres de los 25 a 64 años es menor  esto sucede por la migración ya sea por 
estudio o trabajo fuera de la ciudad, todas estas  cifras son respecto al censo realizado en 
el 2010 podemos decir que existe un  crecimiento irregular y se debe a la falta de 
garantías políticas que aseguren un trabajo digno y  se incremente la utilización del suelo 
y no exista especulación del mercado provocando de esta manera la marginalidad  
haciéndose notoria  en las zonas periféricas de la ciudad. 
También se puede decir que existe riesgo de una eventual  erupción del volcán Cotopaxi 
quizá de esta manera se provoca la migración de algunos habitantes hacia el sur de la 
ciudad. Ver Tabla No.2.8 
2.2.7.1 Vivienda 
El tipo de vivienda que existe en la ciudad de Latacunga tiene muchas limitantes para 
que pueda garantizar la equidad en el  nivel de vida de la población y se puede observar  
la diferencia entre lo rural y lo urbano. 
Los asentamientos en la zona urbana están demandando la capacidad del suelo es por 
eso que las entidades responsables del desarrollo de la población son las encargadas de 
generar proyectos habitacionales de orden social, que garanticen el buen vivir de la 
ciudad. 
De acuerdo al censo realizado en el 2010 la población de la ciudad de Latacunga tiene 
un 67.09% que dispone de una casa o villa mientras que el 17.33%  pertenece  a 
edificios,  podríamos decir que estos son los que se encuentran en el casco colonial y un 
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10.94%  de habitantes tiene un cuarto de inquilinato de acuerdo a las estadísticas la 
vivienda en el sector urbano tiene un avance significativo mientras que en el sector rural 
aún se espera  proyectos de vivienda y mejoren la calidad de vida de las periferias de la 
ciudad. 
También se debe tomar en cuenta que la mitad de las viviendas que se habitan en la 
ciudad son propias y la otra mitad son arrendadas. Es decir el público y privado debe 
generar facilidades en la adquisición de los bienes materiales. 
Cuadro No. 2.7 Registro de grupos quinquenales de edad 
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
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Cuadro  No.2.8  Censo de Tenencia o propiedad de la vivienda                                  
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
Cuadro  No.2.9 Registro de tipo de vivienda de la ciudad de Latacunga
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
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2.2.7.2 Actividad Económica 
Se puede observar  que la actividad principal en hombres y mujeres es la agricultura en 
segundo lugar se tiene las ocupaciones elementales tales como asistentes domésticos, 
vendedores ambulantes, peones, agropecuarios y mineros. 
En el sector industrial la población se dedica a la producción de lácteos, alimenticios, 
bebidas y la fabricación de artesanías. 
En el sector agrícola el suelo es apto para la siembra de: cebada, trigo, maíz, legumbres, 
hortalizas y frutales como: capulí, pera, manzana, taxo, durazno, uvilla, tunas, tomate, 
higo, reina claudia. 
En lo que respecta al sector minero se dedica a la explotación de la arcilla y caliza. 
La distribución de las riquezas en la ciudad de Latacunga se la realiza a través del 
empleo en  entidades públicas o financieras, además se debe tomar en cuenta que en la 
parte oeste de la ciudad se encuentra una actividad ligada a la generación de bloques y 
ladrillos para la construcción,  así como también  la producción de maquinarias para la 
realización de estos materiales ayudando de esta manera al crecimiento de la ciudad y 
estas pequeñas y grandes microempresas.  
Cuadro No.2.10 Registro censal de grupos de ocupación                                                    
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
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Cuadro No.2.11 Registro categoría de ocupación de Latacunga                                                    
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
2.2.7.3. Aspectos Educativos 
En el aspecto educativo se puede decir que satisface las necesidades de la ciudad ya que 
existen centros educativos fiscales y privados, pre-primario, primario, secundario y 
superior así se puede satisfacer todo tipo de requerimiento,  el analfabetismo ha 
disminuido en relación al año 1990 que existía un índice de analfabetismo considerable  
y en el año 2010  la población está interesada en educarse y elevar su nivel cultural. 
Cuadro No.2.12 Datos censales nivel de instrucción  educacional de Latacunga 
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
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Cuadro No.2.13 Registro censal de establecimiento de enseñanza                                                 
 
Fuente:  INEC censo de vivienda y población 2010 
2.2.8 TANQUES DE RESERVA 
En un sistema de agua potable es indispensable disponer de un tanque de reserva  con la 
finalidad de compensar las variaciones de consumo, para combatir incendios, para suplir 
agua en caso de interrupciones del abastecimiento. 
A continuación se realiza una breve descripción de los tanques de reserva que dispone  
la ciudad de Latacunga y su posterior evaluación. 
2.2.8.1 Tanque de Reserva “San Martín” 
El Tanque de reserva San Martín se encuentra ubicado en la Calle Caránquis  y Pasaje 
S/N, en el sector de San Martín,  es alimentado desde la planta de tratamiento de 
Alcocéres. 
                        Croquis No.1 Reserva “San Martín” 
 
                    Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M    Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No.2.2   Características del tanque 
 1000 m3 Cota: 2847,70m aproximadamente tomado con GPS 
Material Boca de Visita al tanque:
Diámetro y material tubería de desague:
Diámetro y material tubería de desborde:
8" H.F. B.B.
8" H.F. B.B.
Tipo de Ventilación: Aereadores laterales en boca de visita al tanque sin protección
Tapa de tool galvanizado con seguridad 
Escalera Marinera en el tanque de reserva: Existe escalera marinera de acero galvanizado
6" H.F. B.B.
8" H.F. B.B.
Capacidad del Tanque :
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Diámetro y material tubería de entrada: 
Semi-Enterrado
Circular
Hormigón Armado
Entrada, salida,desague y desborde
Diámetro y material tubería de salida: 
Compartimentos: No dispone de compartimentos
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M            Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.3  Características de Cámara  de Válvulas Tubería de Entrada 
Tipo de caja de válvulas:
Escalera Marinera:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:
Rectangular
Si dispone de escalera de acero galvanizado
Hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B
6"  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M               Fecha: 25/10/2013 
Tabla No.2.4 Características Cámara  de Válvulas Tubería de Salida 
Tipo de caja de válvulas:
Escalera Marinera:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Medidor macrométrico
Diámetro de Válvula:
Rectangular
Dispone de escalera marinera de acero galvanizado
Hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
8" Aquamaster 3 - ABB Caudalimetro nuevo 
8" 
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M        Fecha: 25/10/2013 
2.2.8.2 Tanques de Reserva “La Alsacia” 
Estos  tanques se encuentran ubicados en las calles Isla Isabela y Juan Abel Echeverría, 
en el sector de Gualundún . El Tanque rectangular de 180m³ se abastece de la captación 
de Illigua No.2,  mientras que el tanque circular de 2500m³  se abastece a través de la 
tubería de rebose del tanque rectangular. 
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Croquis No.2  Reserva “La Alsacia”                        
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M       Fecha: 25/10/2013 
Tabla No.2.5 Características tanque antiguo No.1 
 180 m3 2812,00m aproximadamente tomado con GPS
Tipo de Ventilación: Respiradero lateral sin protección 
200 mm PVC-P  E/C
150mm A.C
Capacidad del Tanque No1 :
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Diámetro y material tubería de entrada: 
Semi-Enterrado
Rectangular
Mampostería de piedra y ladrillo
Entrada, salida, desague y desborde
Material Boca de Visita al tanque:
Compartimentos: No dispone de compartimentos
Tapa de tool galvanizado con seguridad
Escalera Marinera en el tanque de reserva: Escalera lateral
Diámetro y material tubería de salida: 
Diámetro y material tubería de desague:
Diámetro y material tubería de desborde:
6" H.F.
160 mm PVC-P E/C
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M       Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.6 Características de cámara de válvulas de tubería de entrada 
No dispone de cámara de entrada
Ingreso directo de tubería de 160mm PVC-P-E/C
No dispone de cámara de entrada
No dipone de válvula de ingreso al tanque 
---------
Tipo de cámara de válvulas:
Acceso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M           Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No.2.7 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida
Rectangular
Escalera lateral de ingreso a cámara
Caseta de ladrillo
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B
6"
Tipo de cámara  de válvulas:
Acceso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M       Fecha: 25/10/2013 
NOTA: Existe una sola caseta en la cual están alojadas la tubería  y válvulas de salida y 
desagüe 
 
Tabla No.2.8 Características tanque de reserva nuevo No.2 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M        Fecha: 25/10/2013 
Tabla No.2.9 Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
cajón rectangular
Si dispone de escalera de acero galvanizado
Hormigón armado
 Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
6"
Tipo de cámara de válvulas:
Escalera Marinera:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M       Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.10 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
Tipo de cámara de válvulas:
Escalera Marinera:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Medidor micrométrico
Diámetro de Válvula:
Rectangular
Dispone de escalera marinera de acero galvanizado
Hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B
10" Aquamaster 3-ABB caudalímetro nuevo
10"
              
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M      Fecha: 25/10/2013 
 
 2500 m3 2817,00m aproximadamente tomado con GPS
Tipo de Ventilación: Aereadores laterales en boca de visita al tanque sin protección 
6"HF B.B / 10"HF B.B
10" H.F.  B.B.
 Diámetro y material tubería de entrada: 
Material Boca de Visita al tanque: Tapa de tool galvanizado con seguridad
Escalera Marinera en el tanque de reserva: Existe escalera marinera de acero galvanizado
 Diámetro y material tubería de salida: 
Diámetro y material tubería de desague:
Diámetro y material tubería de desborde:
250mm PVC- P- E/C 
250mm A.C 
Capacidad del Tanque No2 :
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Compartimentos: No dispone de compartimentos 
Semi-Enterrado
Circular
Hormigón Armado
Entrada, salida desagüe y desborde
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2.2.8.3 Tanque de reserva “El Calvario” 
Este tanque se encuentra ubicado en las calles Isla Fernandina e Isla Floreana, en el 
sector  El Calvario y es alimentado de la plata de tratamiento de Alcocéres y de la  
captación de Illigua No1, aquí podemos encontrar cuatro celdas de abastecimiento. 
 
Croquis No.3 Reserva “El Calvario” 
                               
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M          Fecha: 25/10/2013 
Tabla No.2.11 Características tanque No.1 
 257 m3 2828m,00 aproximadamente tomado con GPS
4 compartimentos
Enterrado
Rectangular
Mampostería de piedra y ladrillo
Entrada, salida, desague, desborde
Capacidad de los Tanque No. 1
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Compartimentos:
Tipo de Ventilación: cámaras principales abiertas sin protección 
8" H.F. B.B.
6" H.F. B.B.
Diámetro y material tubería de entrada: 
Acceso: boca de visita lateral
Escalera Marinera en el tanque de reserva: no dispone de  escalera marinera
Diámetro y material tubería de salida: 
Diámetro y material tubería de desague: 6" H.F. B.B.
Diámetro y material tubería de desborde: 6" H.F. B.B.
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M            Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No.2.12 Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
cajón rectangular
Acceso lateral
Ladrillo - enlucido
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
8"
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M              Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.13 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
caseta de ladrillo y piedra
Si dispone de escalera lateral
Caseta de ladrillo y piedra
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
No dispone de medidor 
6"
Tipo de cámara de válvulas:
Escalera de ingreso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Medidor micrométrico
Diámetro de Válvula:
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M           Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.14 Características tanque No.2 
 161 m3 2828,00m aproximadamente, tomado con GPS
Diámetro y material tubería de desborde: 160 mm PVC-P E/C
Diámetro y material tubería de desague: 160 mm PVC- P E/C
Tipo de Ventilación: cámaras principales abiertas sin protección 
Boca de visita al tanque: Boca de visita lateral
Escalera Marinera en el tanque de reserva: no dispone de  escalera marinera
12" H.F. B.B.
6" H.F. B.B.
Capacidad de los Tanque No. 2
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Diámetro y material tubería de entrada: 
Enterrado
Rectangular-cubierta tipo cúpula
Mampostería de piedra y ladrillo
Entrada, salida, desagüe,desborde
Compartimentos: 4 compartimentos
Diámetro y material tubería de salida: 
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M               Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No. 2.15 Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:
cajón rectangular
Acceso lateral cámara de válvulas
Ladrillo - enlucido
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B
12"  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M           Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No.2.16 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
Tipo de caja de válvulas:
Escalera de ingreso:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Medidor micrométrico
Diámetro de Válvula:
caseta de ladrillo y piedra
Escaleras de acceso lateral 
Caseta de ladrillo y piedra
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
No dispone de medidor 
6"
 
Realizado por:IZA MOSQUERA Gyna M Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.17 Características tanque No.3 
 161 m3 2828,00m aproximadamente tomado con GPS
160 mm PVC-P E/C
Diámetro y material tubería de salida: 6" H.F. B.B.
Escalera Marinera en el tanque de reserva: no dispone de  escalera marinera
Diámetro y material tubería de desborde: 160 mm PVC-P E/C
Boca de visita al tanque: Boca de visita lateral
Tipo de Ventilación: cámaras principales abiertas sin protección 
Entrada, salida, desagüe,desborde
12" H.F. B.B.
Capacidad de los Tanque No. 3
Compartimentos:
Tipo de Tanque: 
Estructura: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
4 compartimentos
Enterrado
Rectangular-cubierta tipo cúpula
Mampostería de piedra y ladrillo
Diámetro y material tubería de entrada: 
Diámetro y material tubería de desague:
  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M                   Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.18  Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:
cajón rectangular
Acceso lateral cámara de válvulas
Ladrillo - enlucido
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B
12"  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M              Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.19  Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
caseta de ladrillo y piedra
Escaleras de acceso lateral 
Caseta de ladrillo y piedra
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
No dispone de medidor 
6"
Tipo de caja de válvulas:
Escalera de ingreso:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Medidor micrométrico
Diámetro de Válvula:
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M          Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No.2.20  Características tanque No.4 
 161 m3 2828,00m aproximadamente tomado con GPS
Tipo de Ventilación: cámaras principales abiertas sin protección 
Escalera Marinera en el tanque de reserva: no dispone de  escalera marinera
Entrada, salida, desagüe,desborde
12" H.F. B.B.
Tipo de tubería: 
Boca de visita al tanque: Boca de visita lateral
Capacidad de los Tanque No. 4
Compartimentos:
Tipo de Tanque: 
Estructura: 
Forma: 
4 compartimentos
Enterrado
Rectangular-cubierta tipo cúpula
Mampostería de piedra y ladrillo
Diámetro y material tubería de desborde: 160 mm PVC-P E/C
Diámetro y material tubería de entrada: 
Diámetro y material tubería de desague: 160 mm PVC-P E/C
Diámetro y material tubería de salida: 6" H.F. B.B.
 
Realizado por:IZA MOSQUERA Gyna M          Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No. 2.21 Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
cajón rectangular
Acceso lateral cámara de válvulas
Ladrillo - enlucido
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B
12"
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No. 2.22 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
caseta de ladrillo y piedra
Escaleras de acceso lateral 
Caseta de ladrillo y piedra
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
No dispone de medidor 
6"
Tipo de caja de válvulas:
Escalera de ingreso:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Medidor micrométrico
Diámetro de Válvula:
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M               Fecha: 25/10/2013 
 
2.2.8.4 Tanque de Reserva “San Felipe Bajo”  
Los tanques de reserva de San Felipe Bajo  se encuentran ubicados en la calle Rafael 
María Vásquez, en el sector de San Felipe Bajo, y es alimentado de la planta de 
tratamiento de la Loma de Alcocéres, aquí podemos encontrar dos unidades la cual 
describiremos sus características. 
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                         Croquis No.4 Reserva “San Felipe Bajo” 
                                                       
                           Realizado por:IZA MOSQUERA Gyna M Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No. 2.23 Características Tanque No. 1 
 600 m3 2808,00m aproximadamente tomado con GPS
 4" H.F.  B.B
200mm PVC-P-P E/C 
Capacidad de los Tanque No 1
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Diámetro y material tubería de entrada: 
Semienterrado
circular
Hormigón armado
Entrada, salida,desague,desborde
Diámetro y material tubería de salida: 
Compartimentos: No dispone de compartimentos
Diámetro y material tubería de desague: 8" H.F B.B 
Diámetro y material tubería de desborde: 8"H.F B.B 
Tipo de Ventilación: Aereadores laterales en boca de visita al tanque sin protección 
Material Boca de Visita al tanque: Tapa de tool galvanizado con seguridad
Escalera Marinera en el tanque de reserva: Existe escalera marinera de acero galvanizado
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M       Fecha: 25/10/2013 
Tabla No. 2.24 Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
cajón rectangular
escalera marinera de acero galvanizado
hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
4"
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por:IZA MOSQUERA Gyna M        Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No. 2.25 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
Tipo de cámara de válvulas:
Escalera de ingreso
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Medidor micrométrico
Diámetro de Válvula:
cajón rectangular
Dispone de escalera de acero galvanizado
Hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
No dispone de medidor 
8"
 
Realizado por:IZA MOSQUERA Gyna M           Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No. 2.26 Características Tanque No. 2 
 200 m3 2808,00m respectivamente tomado con GPS
Diámetro y material tubería de desague:
Tipo de ventilación: Aereadores laterales en boca de visita al tanque sin protección 
8"H.F B:B
Material Boca de Visita al tanque: boca de visita de tool galvanizado con seguridad
Escalera Marinera en el tanque de reserva: si dispone de  escalera marinera de acero inoxidable
Diámetro y material tubería de desborde:
Compartimentos: No dispone de compartimentos
8"H.F B:B
8"H.F B:B
Capacidad de los Tanque No 2
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Diámetro y material tubería de entrada: 
Semienterrado
circular
Hormigón armado
Entrada, salida, desagüe, desborde
Diámetro y material tubería de salida: 8"H.F B:B
 
Realizado por:IZA MOSQUERA Gyna M              Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.27 Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
cajón rectangular
si dispone de escalera marinera de acero inoxidable
hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
8"
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M           Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.28 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
Tipo de cámara de válvulas:
Escalera de ingreso
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Medidor micrométrico
Diámetro de Válvula:
cajón rectangular
Si dispone de escalera de acero inoxidable
Hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H.F-E.B
No dispone de medidor 
8" 
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M              Fecha: 25/10/2013 
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 2.2.8.5. Tanque de reserva “San Felipe Alto”  
El Tanque de reserva de San Felipe Alto  se encuentra ubicado en la la Calle Rafael 
María Vásquez, y es alimentado de la Planta de Tratamiento de la Loma de Alcocéres y 
abastece al sector de San Felipe Alto. 
Croquis No.5 Reserva “San Felipe Alto” 
                               
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
Tabla No.2.29  Características Tanque 
 600 m3 2845,00m aproximadamente tomado con GPS
Diámetro y material tubería de desague:
Diámetro y material tubería de desborde: 200 mm PVC P E/C
200 mm PVC P E/C
Tipo de Ventilación: Aereadores laterales en boca de visita al tanque sin protección 
Material Boca de Visita al tanque: boca de visita de tool galvanizado con seguridad
Escalera Marinera en el tanque de reserva: si dispone de  escalera marinera de acero galvanizado
6" H.F. B.B. 
10" H.F. B.B
Capacidad de los Tanque 
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Diámetro y material tubería de entrada: 
Semienterrado
circular
Hormigón armado
Entrada, salida, desagüe, desborde
Compartimentos: No dispone de compartimentos
Diámetro y material tubería de salida: 
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M                Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.  2.30 Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
cajón rectangular
si dispone de escalera marinera de acero inoxidable
hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
6"
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por:IZA MOSQUERA Gyna M               Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No.2.31Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
         
cajón rectangular
si dispone de escalera marinera de acero inoxidable
hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H. F - E.B.
8"
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M              Fecha: 25/10/2013 
 
 2.2.8.6 Tanque de reserva de “ Santa Rosa de Pichul bajo” 
Este tanque de reserva se encuentra ubicado en la entrada conocida como los 
Tabernáculos y José María Vásquez  y  abastecía de la planta de tratamiento de 
Alcocéres  al sector de Santa Rosa de Pichul, en la actualidad esta reserva esta fuera de 
servicio. 
                       Croquis  No. 6 Reserva de “ Santa Rosa de Pichul bajo” 
                           
        Realizado por IZA MOSQUERA Gyna M              Fecha: 25/10/2013 
Tabla No. 2.32 Características Tanque 
Tipo de ventilación: Respiradero en tapa de tanque tubo de PVC=110mm
4" H.G E.R
4" H.G  E.R
Capacidad de los Tanque 
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Diámetro y material tubería de entrada: 
 100 m3
Semienterrado
circular
Hormigón armado
Entrada, salida, desagüe, desborde
Material Boca de Visita al tanque: boca de visita de tool galvanizado con seguridad
Escalera Marinera en el tanque de reserva: si dispone de  escalera marinera de acero inoxidable
Diámetro y material tubería de salida: 
Diámetro y material tubería de desague:
Diámetro y material tubería de desborde:
4" H.G  E.R
4"H.G  E.R
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No.2.33 Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:
cajón rectangular
esclaleras marineras de acero inoxidable
hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H.F. - E. B 
4"  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M              Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.34 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
cajón rectangular
escaleras marineras de acero inoxidable 
hormigón armado
Valvula de compuerta con volante H.F. - E.B
4"
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
 
2.2.8.7. Tanque de Reserva “La Calera” 
Este Tanque se encuentra ubicado en la calle La Floresta y Av. Del Calvario, se abastece 
de dos vertientes, la una que esta localizada en la parroquia Tanicuchi, y la otra se 
encuentra en el margen izquierdo del mismo río, denominada Curiquingue Huachana de 
la parroquia Mulaló, y abastece al sector de la Calera. 
Croquis No.7 Reserva “La Calera” 
                            
               Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No. 2.35 Características Tanque
 200 m3 2908,00m aproximadamente tomado con GPS
Diámetro y material tubería de desague:
Diámetro y material tubería de desborde:
8"H.F B.B
8"H.F B.B
Tipo de ventilación: respiradero en boca de visita al tanque con malla 
Material Boca de Visita al tanque: boca de visita de tool galvanizado con seguridad
Escalera Marinera en el tanque de reserva: si dispone de  escalera marinera de acero galvanizado
6" H.F B.B
8"H.F B.B
Capacidad de los Tanque 
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Diámetro y material tubería de entrada: 
Semienterrado
circular
Hormigón armado
Entrada, salida, desagüe, desborde
Diámetro y material tubería de salida: 
Compartimentos: No dispone de compartimentos
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
Tabla No.2.36 Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:
cajón rectangular
Escalera marinera de acero inoxidable
hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H.F. - E.B.
6"               
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.37 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
cajón rectangular
escalera marinera de acero inoxidable
hormigón armado
Válvula de compuerta con volante H.F. - E. B.
8"
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura cámara  de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.38 Características Caseta Hipoclorador 
caseta de tool galvanizado con seguridad al ingreso
Diámetro de Válvula 1/2"
Tipo de Caseta 
Capacidad Tanque Hipoclorador
Cernidera de aluminio 
Válvulas
1100 litros de polietileno
Existe al ingreso de la boca de visita al tanque 
Válvula de compuerta de  bronce
             
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
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2.2.8.8. Tanque de Reserva “San Buenaventura” 
Los  tanques de reserva San Buenaventura se encuentran  ubicados  en la calle San Isidro 
detrás del cementerio Jardines de La Paz se abastecen de la fuentes de Alopunga-
Aláquez y de la fuente de abastecimiento  de Obraje-Bellavista , y abastece al sector de 
San Buenaventura y dispone de dos unidades. 
Croquis No.8 Reserva “San Buenaventura” 
                         
               Realizado por IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
Tabla No.2.39 Características Tanque No.1 
 200 m3 2824,00m aproximadamente tomado con GPS
Tipo de ventilación: repiradero superficial tapa losa de tanque tubería de hierro galvanizado 4"
160 mm PVC- P  E/C
63 mm PVC -P E/C
Capacidad de los Tanque No.1
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Diámetro y material tubería de entrada: 
Superficial
circular
Hormigón armado
Entrada, salida
Material Boca de Visita al tanque:
Compartimentos: No dispone de compartimentos 
boca de visita de tool galvanizado sin seguridad
Escalera Marinera en el tanque de reserva: no dispone de  escalera marinera al ingreso del tanque
Diámetro y material tubería de salida: 
Diámetro y material tubería de desague: 63 mm PVC -P E/C
Diámetro y material tubería de desborde: 63 mm PVC -P E/C
 
Realizado por Gyna M. Iza Mosquera       Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No.2.40 Características  entrada al tanque de reserva 
no dispone de cámara
si dispone de escaleras de ingreso acero galvanizado
no dispone cámara de válvulas en la entrada al tanque 
no dispone de válvula
-
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:                
Realizado por IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.41 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
Tipo de caja de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura caja de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:
cajon rectangular
No dispone escaleras
hormigón armado
Valvula de compuerta H.F. E.L
4"  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.42 Características Caseta Hipoclorador 
caseta de tool galvanizado
Diámetro válvula 1/2"
Tipo de Caseta 
Capacidad Tanque Hipoclorador
Cernidera de aluminio 
Válvulas
250 litros tanque de polietileno
No dispone de cernidera en la boca de visita al tanque 
Valvula de compuerta de bronce 
 
Realizado por:IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.43 Características Tanque No.2 
 50 m3 2824,00m aproximadamente tomado de GPS
Material Boca de Visita al tanque: boca de visita sin protección
Escalera Marinera en el tanque de reserva: no dispone de escalera marinera
Diámetro y material tubería de salida: 
Diámetro y material tubería de desague: 90 mm PVC -E/C
Diámetro y material tubería de desborde: 50 mm PVC -E/C
50 mm PVC- E/C
90 mm PVC -E/C
Capacidad de los Tanque No.2
Tipo de Tanque: 
Forma: 
Tipo de tubería: 
Estructura: 
Diámetro y material tubería de entrada: 
Superficial
rectangular
Hormigón armado
Entrada, salida
 
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
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Tabla No. 2.44 Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 
cajón rectangular viene del tanque No.1
no dispone de escaleras de ingreso
hormigón armado
Válvula de compuerta de bronce
2"
Tipo de cámara de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Estructura cámara de válvulas:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
 
Tabla No.2.45 Características Cámara de Válvulas Tubería de Salida 
       
Tipo de caja de válvulas:
Escaleras de ingreso:
Válvulas:
Diámetro de Válvula:
cajón rectangular con tapa de tool galvanizado
no dispone de escaleres de ingreso
Valvula de compuerta de bronce
4"  
Realizado por: IZA MOSQUERA Gyna M             Fecha: 25/10/2013 
 
2.2.9 Planos de Implantación de reserva existentes 
En el Anexo A fotografías tanques evaluados y Anexo B se encuentra los planos de implantación 
de los tanques de reserva  
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS POBLACIONAL  
3.1. ESTUDIO DEMOGRÁFICO 
Para el estudio poblacional se toma en cuenta los censos  realizados por el INEC, 
encuestas socioeconómicas y sanitarias efectuadas por organismos involucrados en la 
infraestructura básica;  es importante este análisis ya que conjuntamente con las 
densidades de saturación del Plan de Desarrollo Urbano se obtiene la población de 
diseño; información que sirve para determinar los volúmenes de reserva. 
De acuerdo al censo realizado en el 2010, en la ciudad de Latacunga existen 63.842 
habitatantes, y en base al censo del 2001 la densidad poblacional se establece para las 
áreas de referencia como sigue: 
a nivel nacional este índice es de 47.4 habitantes/km², para la provincia de Cotopaxi es 
mayor: 57.8 habitantes/km², para el cantón Latacunga es de 103,6 habitantes/km², y para 
la ciudad de Latacunga, área urbana, es de 219 habitantes/Ha. Ver cuadro No.3.1 y plano 
de densidades poblacionales. Anexo C 
Cuadro No. 3.1        Densidad Poblacional 
CANTONES 
Y ÁREAS 
AREA km2 POBLACION  TOTAL 
Hab 
DENSIDAD 
POBLACIONAL 
Hab/Km2 
TOTAL 1990 2001 1990 2001 
REPUBLICA DEL ECUADOR  
256.360 
9.697.979 12.156.608 37,8 47,4 
PROVINCIA DE COTOPAXI 6.043 286.926 349.540 47,5 57,8 
CANTON LATACUNGA 1.389 129.076 143.979 92,9 103,6 
LATACUNGA  AREA URBANA  236 39.882 51.689 169,0 219,0 
FUENTE: INEC. - Censos de Población  1990 y 2001.  - República del Ecuador 
División Político-Administrativa 2001. 
Según el Plan Maestro de agua potable se ha definido el estudio de tasas de crecimiento 
intercensales para cada área de referencia y cada uno de los períodos de acuerdo a su 
propia dinámica. Sin embargo se puede observar que las tasas de crecimiento en la 
ciudad de Latacunga son mayores a las registradas a nivel nacional, provincial y 
cantonal como se puede observar en el Cuadro No. 3.2. 
 
Una vez realizada la proyección poblacional y tomando en cuenta la situación actual y 
previsiones de crecimiento urbanístico, Se procesa la información publicada por el INEC 
respecto del mapa de sectores censales y resultados del recuento poblacional 2001, con 
estos datos se obtiene la densidad media de cada sector censal. 
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Cuadro No. 3.2 Tasas de crecimiento intercensales 
 
 
 
 
 
    
Fuente: INEC CENSO DE POBLACIÓN 2001 
Se establecen tasas de crecimiento diferenciales, de acuerdo a los rangos de densidades 
poblacionales obtenidos, las cuales se ajustan al hecho real de que los sectores más 
densamente poblados, tienen tasas de crecimiento menores  aquellos en los que se 
verifica la expansión de la ciudad. 
Para este caso las tasas de crecimiento poblacional adoptadas se presenta en el Cuadro 
No 3.3 
Cuadro No. 3.3 Tasas de crecimiento poblacional adoptadas según rangos de densidad 
correspondientes al censo del año 2001 
0-20 2,50
21-50 2,00
51-100 1,50
101-150 1,00
151-200 0,50
˃200 0,25
Rango de densidad 
(hab/ha)
Tasa de crecimiento media 
anual adoptada (%)
 
Fuente: Estudios de Macrosectorización y Optimización de las redes de distribución de 
Agua Potable  de la ciudad de Latacunga. 
 
Aplicando estas tasas de crecimiento a cada sector según el rango de densidad al que 
pertenecen se determina la población futura para el año 2035 y con ello la densidad 
proyectada a dicha fecha. 
Es importante recalcar que estas tasas de crecimiento son el resultado de una 
aproximación sucesiva de resultados, de manera que la población futura total obtenida 
corresponde a la definida en la proyección poblacional general de la ciudad, esto es 
106.875 habitantes para el año 2035. 
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El alto número de sectores censales del año 2001 (115 sectores) y el hecho de que, el 
límite urbano cubre un área mayor a la que se consideró en el 2001, se establece una 
zonificación final simplificada de densidades poblacionales. 
Para un mejor estudio de las densidades se anexa planos de sectorización del año 2001, 
asi como el plano de zonificación futura establecida para el año 2035 ver Anexo C. 
El  cuadro No. 3.4  resume los resultados de la zonificación establecida. 
Cuadro No. 3.4 Resultados de la zonificación de densidades futuras establecidas      
(año 2035) 
0-10 10 1601,39 16014
11-50 30 962,6 28878
51-100 70 312,43 21870
101-150 125 109,42 13678
151-200 175 102,19 17884
200-300 250 30,89 7722
˃300 320 2,59 829
TOTALES 3121,51 106,875
Rango de 
densidades 
proyectadas 
(hab/ha)
Densidad 
media 
adoptada 
(hab/ha)
Extensión  
(ha)
Población 
futura 
(hab/ha)
 
 Fuente: Estudios de Macrosectorización y Optimización de las redes de distribución de 
Agua Potable  de la ciudad de Latacunga, año 2008 
3.1.1. TIPO DE VIVIENDA  
En base al censo realizado por el INEC se puede decir que el tipo de vivienda que 
predomina en la ciudad de Latacunga son casas o villas, por ello es importante analizar 
el estudio de vulnerabilidad de las viviendas tomando en cuenta su suelo, topografía, 
forma de construcción, número de pisos, estructura, material de paredes, entrepisos, 
cubierta, año de construcción y conservación. Se puede decir que existen diferentes tipos 
de edificaciones para vivienda, educación, comercial e industrial, tanto en el  casco 
colonial como en las zonas periféricas de la ciudad de Latacunga, según los estudios de 
población del INEC realizados en el 2010  existen 63.842 habitantes y 21.687 viviendas. 
El uso que se les da a las edificaciones en primer lugar son en un 71%  viviendas, en 
segundo lugar en el orden comercial  un 27% y en tercer lugar para las industrias  un 2% 
3
  
En zonas periféricas se tiene un 90% viviendas de construcción mixta de bloque o 
adobe, con cubiertas de teja o pequeñas losas de hormigón armado, ventanas con o sin 
protección, y se puede observar el descuido y falta de mantenimiento de las viviendas. 
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Cuadro 3.5 Tipo de vivienda en la ciudad de Latacunga 
Tipo de vivienda Casos % Acumulado %
casa/villa 14550 67,09 67,09
Dep. en casa o edificio 3758 17,33 84,42
Cuartos en casa de inquilinato 2372 10,94 95,36
Mediagua 827 3,81 99,17
Rancho 2 0,01 99,18
Covacha 33 0,10 99,33
Choza 7 0,03 99,36
Otra vivienda particular 99 0,46 99,82
Hotel, pensión, residencial u hostal 13 0,06 99,88
Cuartel militar o de policía/bomberos 2 0,01 99,89
Centro de rehabilitación social/cárcel 2 0,01 99,90
Hospital, clínica, etc 5 0,02 99,92
Convento o institución religiosa 5 0,02 99,94
Asilo de ancianos u orfanato 1 0,00 99,95
Otra vivienda colectiva 4 0,02 99,97
Sin vivienda 7 0,03 100,00
Total 21687 100,00 100,00  
Fuente: INEC CENSO DE POBLACIÓN 2010 
De acuerdo al Plan de desarrollo de la ciudad de Latacunga se tiene previsto que para el 
2014 se creen incentivos de proyectos de vivienda que satisfacerán al menos al 5% de la 
demanda y el 10% para el mejoramiento de vivienda, y a partir del 2016 prevéen realizar 
varios proyectos de vivienda masivas con ayuda del sector público o privado. 
Es importante un análisis del tipo de vivienda que tiene la ciudad de Latacunga, para ello 
es necesario tener en cuenta el estudio socio económico y conocer las características de 
la población que ya se mencionó en el capítulo anterior.  
Se puede decir que la mayor parte de viviendas dispone de un abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado,en  zonas periféricas disponen de letrinas o fosas sépticas que 
desembocan en ríos o quebradas. 
Tanto el sistema de Agua Potable como el Alcantarillado se han visto en la necesidad de 
desarrollarse de acuerdo al crecimiento poblacional y a la tecnología de la época actual. 
3.1.2. VULNERABILIDAD DE LOS MATERIALES 
3.1.2.1 Antecedentes 
Para el estudio de vulnerabilidad de los materiales que están utilizados en  las  viviendas 
es necesario saber a  qué  tipo de eventos son vulnerables, entre ellos se tiene viviendas  
que pueden estar  expuestas a inundaciones, deslizamientos, incendios, sismos y para 
ello se hace un análisis de vulnerabilidad con el catastro que lleva la Municipalidad de la 
ciudad y conocer los riesgos que tienen las viviendas. 
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En la ciudad de Latacunga existen 15.492 registros prediales de los cuales  el 66% es el 
equivalente de  10.281 predios que tienen la información necesaria para el respectivo 
estudio de vulnerabilidad. 
Es importante destacar que para este análisis se toma muy en cuenta las características 
físicas, estructurales, material de paredes, cubiertas, entrepisos, forma de construcción, 
suelo, topografía.   
De acuerdo al mapa de completitud Anexo C figura No. 3.1 y 3.2  que se presenta se 
puede observar que no existe un registro completo de las viviendas catastradas en zonas 
periféricas, mientras que se observa que la zona urbana se tiene un registro más 
completo de los predios existentes. 
 De acuerdo al censo realizado por  el INEC en el  2010 cabe recalcar que la ciudad 
de Latacunga tiene 63.842 habitantes y 21.687 viviendas, y que el  río Cutuchi 
arteria principal de la microcuenca fluvial donde se asienta la ciudad y el río 
Yanayacu que desciende de las colinas del sector Este de la ciudad, en dirección 
Oeste, hasta su confluencia en el río Cutuchi. En su recorrido, atraviesa el centro 
urbano de la ciudad,asi como también  el río Cunuyacu desciende de las colinas 
del sector Este, paralelo al río Yanayacu hasta llegar al río Cutuchi, atravesando el 
sector centro-Sur de la ciudad. En  los extremos de estos ríos encontramos 
viviendas, edificaciones de uso educacional, comercial e industrial, oficial y 
público. 
 
3.1.2.1. Vulnerabilidad de las viviendas a inundaciones 
 
De acuerdo a estudios realizados por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos en el 
2010 existe un 66% de edificaciones en la ciudad de Latacunga que tienen índice de 
vulnerabilidad media ante inundaciones,  un 31% presenta índices altos y un 2% 
presenta un índice bajo, de acuerdo al estudio de catastral el área de influencia con 
mayor índice de probabilidad a una inundación se encuentra en zonas de suelos 
inundables o cenagosos y son viviendas de un piso que presentan  materiales de paredes 
de adobe esto equivale al 60% de edificaciones, y otro 75% son viviendas de tapial 
construidas con bahareque o bloques.  
En la zona norte de la ciudad de Latacunga de acuerdo al mapa de vulnerabilidad Anexo 
C presenta un vulnerabilidad media a la amenaza de inundaciones, mientras que en otras 
zonas se tiene una vulnerabilidad nula como se puede observar en el mapa. 
Entonces se puede categorizar a la ciudad de Latacunga con una vulnerabilidad media-
alta en sitios de riesgo, baja o nula a inundación, es decir no es una ciudad con altos 
índices de inundación, pero si se debe tomar en cuenta en los lugares donde se presenta 
un nivel alto paro lo cual es necesario tomar las medidas pertinentes por la entidad 
responsable. 
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De acuerdo a estudios realizados por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos existe 
un 66% de edificaciones en la ciudad de Latacunga que tienen índice de vulnerabilidad 
media ante inundaciones,  un 31% presenta índices altos y un 2% presenta un índice 
bajo, de acuerdo al estudio de catastral el área de influencia con mayor índice de 
probabilidad a una inundación se encuentra en zonas de suelos inundables o cenagosos y 
son viviendas de un piso que presentan  materiales de paredes de adobe esto equivale al 
60% de edificaciones, y otro 75% son viviendas de tapial construidas con bahareque o 
bloques.  
En la zona norte de la ciudad de Latacunga de acuerdo al mapa de vulnerabilidad 
presenta un vulnerabilidad media a la amenaza de inundaciones, mientras que en otras 
zonas tenemos una vulnerabilidad nula. 
Entonces se puede categorizar a la ciudad de Latacunga con una vulnerabilidad media-
alta en sitios de riesgo, baja o nula a inundación, es decir no es una ciudad con altos 
índices de inundación, pero si se debe tomar en cuenta en los lugares donde se presenta 
un nivel alto de inundaciones paro lo cual es necesario tomar las medidas pertinentes por 
la entidad responsable. Ver Anexo C figura No. 3.3  
3.1.2.2. Vulnerabilidad de las viviendas a deslizamientos  
De acuerdo al estudio realizado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en el 
2010 el 58% de las viviendas de la ciudad de Latacunga tienen un índice de 
vulnerabilidad medio ante deslizamientos, el 30% presenta índices bajos, y el 12% 
presenta índices de vulnerabilidad medios-altos, este último se debe a que una parte de la 
población ha construido sus viviendas en zonas topográficamente peligrosas con grandes 
pendientes como es en la zona  cerca del río Alaquez, en la Loma de Alcocéres, San 
José, Pillig Loma, Culaguango, en el extremo oeste tenemos las zonas de Santa Rosa de 
Pichul, Hacienda el Tabernáculo, Loma Grande, Chantán, y La Calera, “Según la 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos la zona de la Loma de Alcocéres tiene una 
vulnerabilidad alta siendo este un lugar con mayor riesgo a un deslizamiento”,  aquí en 
este sector de la ciudad se encuentra la planta de tratamiento de agua potable y el tanque 
reserva “San Martín lugares vulnerables a algún movimiento de masa.4 
Por otro lado las viviendas de vulnerabilidad media se encuentran situadas a lo largo y 
ancho de toda la ciudad que no están en las zonas antes ya mencionadas y en el casco 
colonial  de la ciudad que presentan una vulnerabilidad baja. 
Es necesario poner interés en las edificaciones que se encuentran en la zona centro de la 
ciudad ya que son de vulnerabilidad baja y no se encuentran en las zonas de riesgo, en el 
mapa de vulnerabilidad a deslizamientos se puede observar que existe  varias  viviendas 
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con un alto nivel de vulnerabilidad debido al número de pisos que realizan a sus 
viviendas, el material de las paredes y su estructura. Ver Anexo C figura No.  3.4 y 3.5 
3.1.2.3. Vulnerabilidad de las viviendas a un sismo  
El estudio realizado por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos se determina que 
el 45% de las viviendas ubicadas en zonas urbanas tiene un índice de vulnerabilidad 
bajo, mientras que el 41% tiene vulnerabilidad media y solamente en 13% de las 
viviendas tiene un índice bajo. 
Para este análisis se toma muy en cuenta el año en que las viviendas han sido 
construidas como por ejemplo en 1970 se construyeron un 10% de estas, mientras que en 
los años 70 y 80 se construyeron un 15%, al transcurrir el tiempo en los años 1980 y 
1990 se construyeron un 20% más de viviendas, y la otra mitad fueron construidas entre 
los años 1991 y 2011 es decir que la ciudad es joven. 
Las viviendas con una vulnerabilidad alta se encuentran en zonas con grandes 
pendientes y son las más antiguas y están dispersas en casi toda ciudad pero gran parte 
de esta se encuentra ubicada en la zona oeste de la ciudad que es donde se encuentra la 
mayor parte de viviendas. 
Por otra parte el 75% de las viviendas con vulnerabilidad baja son aquellas que su 
estructura es de hormigón armado y se encuentran ubicados en zonas planas y tienen un 
mantenimiento continuo pero  es indispensable que se tome en cuenta la forma de 
construcción y el tipo de mantenimiento que se da a las viviendas a pesar de que estas 
sean  de un piso. 
De acuerdo al estudio de exposición al sismo, toda la ciudad tiene una  vulnerabilidad 
alta ante un fenómeno sísmico sin importar el tipo de construcción.  Ver Anexo C figura 
No. 3.6. 
3.1.2.4. Vulnerabilidad de las viviendas a un incendio 
De acuerdo al mapa de vulnerabilidad y al estudio realizado por la Secretaria Nacional 
de Gestión de Riesgos en el 2010, la ciudad de Latacunga tiene un índice bajo  a un 
incendio forestal según Mapa de Probabilidad de Generación de Incendios Forestales, es 
decir las viviendas no se ven afectadas por este tipo de desastre a menos de que estas se 
encuentren a sus alrededores, pero también se debe tomar en cuenta que este tipo de 
siniestros en la actualidad no son de origen natural, sino son provocadas por la mano del 
hombre. 
El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Latacunga ha estado realizando un arduo trabajo 
en la capacitación de los habitantes ante posibles incendios, por ello es indispensable 
tener las medidas de precaución necesarias en las viviendas. 
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Las viviendas deben tener principal cuidado en el material de paredes,  tipo de 
estructura,  cubierta, pisos de vivienda, conexiones eléctricas y de  gas que se realicen en 
las edificaciones. 
El material de las cubiertas de las viviendas según el  INEC censo de población y 
vivienda realizado el 2010 existe un 75.56% de cubiertas de hormigón armado es decir 
que la población tiene viviendas con baja vulnerabilidad a un incendio según el tipo de 
cubiertas, pero se debe tomar en cuenta que existe un 10.93% de viviendas que tienen 
cubiertas de teja es decir la estructura que soporta este material es de madera y las 
viviendas se vuelven vulnerables a un incendio, mientras que existe un 0.01% de 
viviendas que son vulnerables a este tipo de desastres y esto depende de la calidad de 
vida y el tipo de instalaciones que se realicen en dichas viviendas.  Ver Anexo C figura 
No.3.7 
Cuadro No.3.6 Material del techo o cubiertas de las  viviendas de Latacunga 
Material de techo o cubierta Casos % Acumulado %
Hormigón (losa,cemento) 12790 75,56 75,56
Asbesto(eternit, eurolit) 1445 8,54 84,10
Zinc 814 4,81 88,91
Teja 1850 10,93 99,83
Palma,paja u hoja 2 0,01 99,85
Otros materiales 26 0,15 100,00
Total 16927 100,00 100,00  
Fuente: INEC Censo de población 2010 
Se puede decir que las viviendas que se localizan en las periferias de la ciudad y se 
encuentran en lugares de riesgo a un incendio deben tener mayor cuidado y  tomar las 
medidas necesarias. Según estadísticas del Cuerpo de Bomberos en el año 2013 
existieron 173 incendios forestales que se produjeron en época de verano en los meses 
de agosto y septiembre, mientras que los incendios a viviendas se atendieron  51 casos,  
es decir los incendios forestales en este año fueron mayores que los incendios a 
viviendas.   
Las viviendas que se encuentran en la zona céntrica de la ciudad  son viviendas antiguas 
que deben tener  adecuadas instalaciones eléctricas y un mantenimiento continuo. 
Y de acuerdo al censo de población y vivienda realizado por el INEC en el 2010 el 
porcentaje de viviendas  en mal estado es del 3%, por cuanto los materiales cumplieron 
su vida útil, es decir existe un índice de vulnerabilidad alto a los incendios que se pueden 
provocar en la ciudad. 
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Cuadro No.3.7 Porcentaje de viviendas en mal estado de Latacunga 
PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON 
MATERIALES EN MAL ESTADO
3,00
6,20
6,30
NOMBRE DE PARROQUIA
LATACUNGA
ALAQUEZ
BELISARIO QUEVEDO  
Fuente: INEC Censo de población 2010 
3.1.3. DEMANDA PARA INCENDIOS 
Para determinar las necesidades de abastecimiento agua para un incendio se debe 
conocer la capacidad de reserva de agua,  que garantice el caudal y presión necesaria, 
inclusive con el corte de servicio de agua de la red esto es de acuerdo al Reglamento de 
Mitigación y Protección Contra Incendio. 
Para saber la demanda necesaria para satisfacer un incendio en la ciudad de Latacunga 
se debe tomar  en cuenta la población que  vamos a servir de acuerdo al área de 
distribución de cada  reserva que encontramos en  Latacunga. 
La población de cada reserva  está en función del área de distribución para ello tomamos 
como referencia el plano facilitado por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Latacunga. 
NOTA No. 1 Reserva “Santa Rosa de Pichul Bajo” 
Esta reserva no se encuentra en funcionamiento  los accesorios de esta reserva no 
soportan la presión con la que debe llegar el agua, es decir la línea piezométrica no se 
encuentra entre los rangos mínimos para soportar presiones. 
 NOTA No. 2 Reserva “La Calera” 
La información de los habitantes que abastece esta Junta Administradora se obtuvo de la 
declaración de la Secretaría del Agua, y el área a la  que abastece; de los planos de la 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Latacunga. Ver Anexo 
C Plano de Cobertura de Agua por áreas. 
NOTA No. 3 Reserva “San Buenaventura” 
La información que se recabo de la Junta Administradora de San Buenaventura son los  
planos de cobertura de agua por áreas proporcionados por la Empresa Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Latacunga, al igual que los  planos de  densidad por 
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sectores proyectadas al 2035, esto servirá para el cálculo de la población que van a servir 
estas reservas. Ver Anexo C 
Se tiene: 
 Población = Área x Densidad 
Población = 295.08Ha x 10Hab/ha 
Población= 2950Hab 
Luego del  análisis de las características de cada sector que abastece cada reserva se 
procede al cálculo de volumen de incendios que cada reserva dispone. 
Información recopilada: 
Cuadro No.3.8 Resumen características tanques 
Población(hab) Área (Ha)
4890 892,8
Población(hab) Área (Ha)
2774 15,55
Población(hab) Área (Ha)
22361 404,45
Población(hab) Área (Ha)
8689 303,68
Población(hab) Área (Ha)
4025 185
Población(hab) Área (Ha)
3429 229,99
Población(hab) Área (Ha)
2950 295,08
Reserva San Buenaventura
Dotación Media Actual 
340 lts/hab/día
Reserva La Calera
Dotación Media Actual 
340 lts/hab/día
Dotación Media Actual 
340 lts/hab/día
Reserva San Felipe Alto
Dotación Media Actual 
340 lts/hab/día
340 lts/hab/día
Reserva El Calvario
Dotación Media Actual 
340 lts/hab/día
Reserva San Felipe Bajo 
Reserva San Martín
Dotación Media Actual 
340 lts/hab/día
Reserva La Alsacia
Dotación Media Actual 
 
Fuente:  Plano de cobertura de agua por áreas   2008      
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3.1.4 VOLUMEN DE INCENDIOS  
Para conocer el volumen de incendios de cada reserva de la ciudad de Latacunga se 
analiza de acuerdo a las normas establecidas por el  INEN (Instituto Ecuatoriano de 
Normalización 1992)  capítulo de normas de estudio y diseño de Agua Potable que dice: 
a) Volumen de regulación.  
En caso de haber datos sobre las variaciones horarias del consumo el proyectista deberá 
determinar el volumen necesario para la regulación a base del respectivo análisis. En 
caso contrario, se pueden usar los siguientes valores: 
- Para poblaciones menores a 5 000 habitantes, se tomará para el volumen de regulación 
el 30% del volumen consumido en un día, considerando la demanda media diaria al final 
del período de diseño. 
- Para poblaciones mayores de 5 000 habitantes, se tomará para el volumen de 
regulación el 25% del volumen consumido en un día, considerando la demanda media 
diaria al final del período de diseño.
 5
 
b) Volumen de protección contra incendios. 
 Se utilizarán los siguientes valores: 
 
- Para poblaciones de hasta 3 000 habitantes futuros en la costa, oriente y región insular 
y 5 000 en la sierra, no se considera almacenamiento para incendios. 
- Para poblaciones de hasta 20 000 habitantes futuros se aplicará la fórmula 
Vi = 50 √p, en m3. 
- Para poblaciones de más de 20 000 habitantes futuros se aplicará la fórmula Vi=100√p, 
en m3. 
 
En estas fórmulas: 
 
p = población en miles de habitantes 
Vi = volumen para protección contra incendios, en m3
6
 
 
 
                                                          
5
 INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización 1992)  capítulo de normas de estudio y diseño de Agua 
Potable 
6
  INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización 1992)  capítulo de normas de estudio y diseño de Agua 
Potable 
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c) Volumen de emergencia.  
 
Para poblaciones mayores de 5000 habitantes, se tomará el 25% del volumen de 
regulación como volumen para cubrir situaciones de emergencia. Para comunidades con 
menos de 5 000 habitantes no se calculará ningún volumen para emergencias. 
 
d) Volumen Total  
Se obtendrá obteniendo la suma del volumen de regulación, mas volumen de emergencia 
y  el volumen de incendios. 
A continuación se procede al cálculo de volúmenes que requieren las reservas. 
Para el análisis de los volúmenes de incendio se lo realizará de acuerdo a las áreas de 
abastecimiento de cada reserva, tomando muy en cuenta que los volúmenes calculados 
son con la demanda media diaria actual, más no con la demanda media diaria al final del 
período de diseño. 
- Tanque de reserva San Martín  
86400
PdDMA
Qmd

   
7
 
86400
4890//340 habdíahabLt
Qmd

  
segltsQmd /24.19  
- Volumen de regulación  
Para este caso se considera el 30% del volumen consumido en un día para una población 
menor a 5000 habitantes en este sector que abastece la reserva San Martín. 
            
                       
                 
     
          
    
 
                  
                                                          
7
 Araujo Pino José. Apuntes de clases de la asignatura de Agua Potable Fac. Ingeniería Ciencias Fisicas Y 
Matemática. Universidad Central del Ecuador  
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- Volumen de Incendios 
Para este sector no dispone de volumen de incendios ya que es una población pequeña 
(menor a 5000hab). 
- Volumen de emergencia  
 No existe volumen de emergencia el número de habitantes es menor a 5000 hab 
- Volumen de Reserva 
Este será igual a la sumatoria del volumen de regulación mas el volumen de incendios 
                
                  
De acuerdo a la capacidad del tanque de reserva que es de 1000m³ si dispone de un  
volumen de incendios necesario para satisfacer a su respectiva área de distribución. 
Las siguientes reservas se encuentran en el Anexo C.  
NOTA No.4 El análisis de los resultados se lo realizará en el Cap. V Diagnóstico del 
volumen de incendios existentes. 
A continuación un resumen de los volúmenes de reserva de la ciudad de Latacunga. Ver 
Tabla No.3.1 
Tabla No. 3.1 Resumen volúmenes de reserva 
San Martín 1000 498,52 ----------- 0,00 498,52
La Alsacia 180 y 2500 283,05 ----------- 0,00 283,05
El Calvario 740 1900,80 475,20 472,87 2848,87
San Felipe Bajo 600 y 200 738,50 184,63 147,38 1070,51
San Felipe Alto 600m³ 410,57 ----------- 0,00 410,57
Santa Rosa de Pichul Bajo -------- ------ ----------- ------ -----
Junta Adm. La Calera 200 349,66 ----------- 0,00 349,66
Junta Adm. San Buenaventura 200 y 50 300,90 ----------- 0,00 300,90
Capacidad Tanque 
(m³) 
Vol. de regulación 
(m³/día) 
Vol. Incendio 
(m³)
Vol. Reserva 
(m³/día)
Nombre reserva
Vol. de emergencia 
(m³/día) 
Realizado por:  IZA MOSQUERA Gyna M              Fecha: 22/01/2014 
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3.1.5  AREAS DE DISTRIBUCIÓN 
De acuerdo al plano de la ciudad de Latacunga las áreas de distribución se dividen  a los 
sectores que abastece cada tanque de reserva ver Tabla No. 3.2 y Anexo C Plano de 
cobertura de agua por áreas. 
 
Tabla No. 3.2 Áreas de distribución 
           
San Martín 1000 892,70
La Alsacia 180 y 2500 15,55
El Calvario 740 404,45
San Felipe Bajo 600 y 200 303,68
San Felipe Alto 600m³ 185,00
Santa Rosa de Pichul Bajo -------- -------
Junta Adm. La Calera 200 229,99
Junta Adm. San Buenaventura 200 y 50 295,08
Nombre reserva
Capacidad 
Tanque (m³) 
Area de distribución 
(Ha)
 
              Fuente: Plano de cobertura de agua por áreas DIMAPAL 
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CAPÍTULO IV 
EVALUACIÓN DE LOS TANQUES DE RESERVA DE AGUA POTABLE 
EXISTENTES 
4.1.EVALUACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ESTRUCTURAL DE 
LOS TANQUES DE RESERVA DE AGUA POTABLE EXISTENTES EN 
LA CIUDAD DE LATACUNGA 
Gracias a la colaboración de la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de la ciudad se realizó las inspecciones necesarias para realizar la 
evaluación, y posterior  diagnóstico del volumen de incendios necesario para la 
ciudad de Latacunga, con los estudiantes que reciben la materia de Agua Potable 
sexto semestre paralelos primero y segundo, quienes efectuaron como prácticas de 
campo bajo la supervisión del profesor Ing. José Araujo Pino; la comprobación y 
complementación de los levantamientos tanto de los tanques, estructuras de entrada, 
salida y obras anexas. 
El sistema de agua potable de la ciudad  dispone de ocho reservas de agua potable 
que abastecen a dicha ciudad. 
Se evaluó Hidráulica, Sanitaria y Estructuralmente cada una de las reservas para lo 
cual analiza cada una de ellas. 
4.1.1 EVALUACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ESTRUCTURAL DEL 
TANQUE DE RESERVA “SAN MARTÍN”  
                         
Esta reserva tiene una capacidad de 1000m³ es de forma circular semienterrado 
construido en hormigón armado. De esta reserva se pudo obtener los planos que se 
encuentran en el Anexo A, se verifico cada una de sus cámaras para  comprobar su 
estado.  
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En este tanque se pudo verificar que existe una nueva cámara de salida que dispone 
de un medidor macrométrico  para la medición de sus caudales, también se pudo 
observar que en el perímetro del tanque de reserva existen filtraciones. 
Este tanque de reserva dispone de un cerramiento de mallas  en malas condiciones 
es decir no existe la seguridad necesaria para proteger al tanque y evitar algún tipo 
de destrucción de personas o el ingreso de animales que puedan contaminar la 
reserva.  
Gracias a la colaboración de los estudiantes de Agua potable se verifico con los 
planos en campo cada una de las estructuras que conforman la reserva. 
A continuación se detalla la evaluación Hidráulica, Sanitaria y Estructural del 
tanque por medio de un formulario que contiene sus características . Ver Formulario 
4.1.a Anexo D 
4.1.2 EVALUACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ESTRUCTURAL DEL 
TANQUE DE RESERVA “ LA ALSACIA” 
                
 
 
 
 
 
 
En el  terreno dispuesto para  los tanques de reserva “ La Alsacia”  observamos que  
hay  fácil acceso, no se tiene ninguna restricción y existe las seguridades para evitar 
el ingreso de personas o animales, también dispone de un ingreso vehicular, el 
cerramiento de estos tanques es de malla. 
La vegetación aledaña es lo suficientemente distante como para alterar el estado de 
las estructuras de las reservas. 
El tanque rectangular de un volumen de 180m ³ construido aproximadamente en 
1948, tiene una cubierta tipo cúpula, de mampostería de piedra y ladrillo, se observa 
la falta de mantenimiento;  para el llenado de dicho tanque dispone de una tubería 
de entrada de PVC P E/C  160mm que se encuentra a la intemperie haciéndose 
vulnerable al desgaste de dicha tubería, es decir no tiene de una cámara de entrada 
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que proteja la tubería, también dispone de  una cámara de válvulas de salida en una 
caseta tipo guardianía se puede ver el deterioro interior de la cámara y la falta de 
mantenimiento, las tuberías de asbesto cemento se encuentran desgastadas  y las  
válvulas existentes tienen  corrosión pudiendo afectar la calidad del agua 
 Existe una boca de visita lateral sin protección, el tanque se encuentra  revestido en 
su interior con una lámina de PVC. 
También en este terreno existe un segundo tanque de reserva circular semienterrado 
con un volumen de 2500m³ construido en 1993 aproximadamente, esta reserva 
dispone de una cámara de válvulas de entrada y salida. 
En las cámaras de válvulas se puede observar la falta de mantenimiento es decir las 
condiciones son de regular a malo, se puede observar el deterioro de las válvulas 
por la corrosión y las pequeñas filtraciones en las uniones de las tuberías con las 
válvulas. 
No existe ningún elemento  que controle o impida  la contaminación directa del 
ambiente  con el  tanque de almacenamiento generando presencia de 
microorganismos y transporte de  partículas sólidas lo que finalmente produce 
reducción de la calidad del agua de consumo esto debido a que los aireadores en la 
boca de visita al tanque no disponen de una protección.  
Cabe recalcar que el tanque de 180m³ se encuentra interconectado con la reserva de 
2500m³ es decir este lo alimenta para su posterior distribución. 
Estas reservas se encuentran interconectadas entre sí, el tanque que tiene una 
capacidad de 180m³ abastece a la reserva de 2500m³ para su posterior distribución a 
la red. 
Con  los estudiantes que reciben la materia de Agua potable se verifico con los 
planos en campo cada una de las estructuras que conforman la reserva y se pudo 
observar que existen algunos cambios como  la ampliación de una nueva estructura 
de cámara de salida que dispone un micromedidor de caudales de gran ayuda para 
llevar un registro diario del caudal que se dispone a la población, mientras que una 
de las cámaras de entrada no se encuentra habilitada ya que cumplió con su vida 
útil, razón por la cual el tanque de 2500m³ es alimentado por la reserva de 180m³. 
A continuación se detalla las características de la evaluación Hidráulica, Sanitaria y 
Estructural de los tanques de reserva de 180m³ y 2500m³ ver formularios 4.1.2a  y 
4.1.2b Anexo D 
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4.1.3  EVALUACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ESTRUCTURAL DEL 
TANQUE DE RESERVA “ EL CALVARIO” 
                                      
Este Tanque de reserva es de forma rectangular con cubierta tipo cúpula tiene un 
volumen de 740m³ y fue construida aproximadamente en el año de 1940, dispone de 
cuatro unidades que se separan por compartimentos tres de ellos tienen un volumen 
de 161m³ y el cuarto tanque tiene un volumen de 257m³,   interconectados entre si 
abastecen al centro de la ciudad, se puede decir que estos tanques son una reliquia 
muy antigua de Latacunga por la forma, estructura y antigüedad de los tanques. 
En este tanque  las válvulas y tuberías de entrada se encuentran sin protección es 
decir no disponen de una tapa de protección y seguridad, se puede ver claramente 
que no dispone de un mantenimiento ya que dentro de las cámaras de entrada existe 
vegetación y desechos sólidos como fundas, esto puede provocar algún tipo de 
contaminación al interior del tanque alterando la calidad del agua, y poniendo en 
riesgo a la población   
Los cuatro compartimentos tienen un recubrimiento interior con lámina de PVC y en 
las bocas de visita laterales no existe ningún elemento  que controle o impida  la 
contaminación directa del ambiente  con el  tanque de almacenamiento generando 
presencia de microorganismos y transporte de  partículas sólidas lo que finalmente 
produce reducción de la calidad del agua de consumo. 
Existe una cámara de válvulas de salida con ingreso lateral no dispone de una 
iluminación adecuada existe filtraciones en cada uno de los compartimentos y 
corrosión de las válvulas y tuberías de salida de hierro fundido. 
Gracias a la colaboración de los estudiantes se pudo verificar con los planos en el 
sitio cada una de las estructuras, tuberías y accesorios que dispone esta reserva. 
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El detalle de las características de la evaluación Hidráulica, Sanitaria y Estructural de 
los tanques de reserva de 257m³ y tres reservas de  161m³ se encuentra en los 
formularios 4.1.3; 4.1.3b 4.1.3c y 4.1.3d Anexo D  
4.1.4. EVALUACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ESTRUCTURAL DEL 
TANQUE DE RESERVA “ SAN FELIPE BAJO” 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Este sitio está conformada por dos unidades una de 200m³ construida en el año 1974 
y otra de 600m³ construida en 1993 aproximadamente, estos tanques sirven a la 
población céntrica de la parroquia Eloy Alfaro más conocida como San Felipe, 
disponen de un cerramiento de malla con seguridad.  
Alrededor de las reservas se puede observar que existe vegetación y desechos 
sólidos. 
La reserva de 200m³ es circular semienterrado de hormigón armado,  dispone de 
una caja de válvula completamente inundada haciéndose imposible observar la 
válvula de entrada, esta reserva no tiene ningún tipo de recubrimiento en su interior 
por lo que existe filtraciones;  su cámara de salida se puede observar que tiene 
válvulas con corrosión e infiltración de las mismas, al igual que la boca de visita no 
tiene seguridad y los orificios de aireación efectuados para el montaje de las 
unidades de ventilación no tiene ninguna protección haciéndose vulnerable a la 
calidad del agua que hace uso la población de San Felipe. 
El tanque de 600m³ circular enterrado de hormigón armado,  dispone de una cámara 
de válvulas de entrada sin protección con falta de mantenimiento existen residuos 
sólidos en el interior la válvula y la tubería se ve deteriorada, la cámara de válvulas 
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de salida  tiene boca de visita con seguridad se pudo  ver que las uniones de la 
tuberías con las válvulas están oxidadas. 
Es decir es notorio la falta de mantenimiento a los tanques de reserva haciéndolos 
susceptibles a contaminación o daño de algún accesorio de las cámaras de entrada y 
salida.  
Se detalla las características de la evaluación Hidráulica, Sanitaria y Estructural de 
los tanques de reserva de 200m³ y 600m³ ver formularios 4.1.4a; 4.1.4b Anexo D 
4.1.5. EVALUACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ESTRUCTURAL DEL 
TANQUE DE RESERVA “ SAN FELIPE ALTO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta reserva es de 600m³ circular semienterrada de hormigón armado, con un 
cerramiento en mal estado no tiene ningún tipo de seguridad. 
Esta reserva dispone de una cámara de válvulas de entrada y salida con medidor 
macrométrico.  
La cámara de válvulas de entrada  tiene una boca de visita  de tool galvanizado con 
su debida seguridad, y se pudo observar que tenía corrosión al igual que las válvulas 
y tuberías que se encuentran alojadas en dicha cámara, el deterioro de las paredes de 
la cámara es notable.  
En la boca de visita no existe ningún elemento  que controle o impida  la 
contaminación directa del ambiente  con el  tanque de almacenamiento generando 
presencia de microorganismos y transporte de  partículas sólidas lo que finalmente 
produce reducción de la calidad del agua de consumo. Además, no existen cercas de 
seguridad  que impidan el paso de personas ajenas al mantenimiento del tanque por 
lo q el factor humano es otro factor de riesgo de contaminación. 
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La cámara  de válvulas de salida alojadas en una estructura  antigua  tiene falta de 
mantenimiento, y las tuberías tienen corrosión en su exterior, esta cámara se 
encuentra interconectada con una nueva cámara donde se encuentra tuberías en un 
estado aceptable y dispone de un medidor macrométrico que permitirá llevar un 
registro diario del caudal de salida hacia la red. 
En este tanque se pudo evidenciar que existe un deterioro notable en las paredes de 
la  reserva provocando ciertas filtraciones y humedad en las cámaras de válvulas, no 
dispone de un recubrimiento que pueda evitar el rápido deterioro y la vida útil de la 
reserva. 
Los orificios de ventilación del tanque no tienen una protección que garantice la 
seguridad en la calidad del agua para ello es indispensable realizar los estudios 
respectivos que garanticen una agua segura. 
De este tanque de reserva se pudo obtener los planos para realizar la inspección 
requerida y con ayuda de los estudiantes del sexto semestres de la materia de agua 
potable se comprobó cada una de las estructuras existentes. 
Se detalla las características de la evaluación Hidráulica, Sanitaria y Estructural de 
los tanques de reserva  ver formularios 4.1.5a. Anexo D 
4.1.6. EVALUACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ESTRUCTURAL DEL 
TANQUE DE RESERVA “ SANTA ROSA DE PICHUL BAJO” 
                                   
Este tanque de reserva tiene un volumen de 100m³ circular superficial de hormigón 
armado con un cerramiento a simple vista en buenas condiciones, pero aun así no 
tiene las seguridades necesarias para evitar el vandalismo en el interior del tanque, 
se puede evidenciar que existe  falta de mantenimiento. 
Este tanque dispone de una cámara de entrada y salida, no se encuentran en 
funcionamiento debido a que los accesorios colocados en dicha reserva no resisten 
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la presión con la que debe llegar el  agua  que sale de la Planta de Tratamiento de 
Alcocéres,  los accesorios que se encuentran colocados en cada una de las cámaras 
no satisfacen el caudal que se requiere para que  salga a la red de distribución. 
Este tanque esta en buenas condiciones las paredes no tienen ningún tipo de fisuras, 
las cámaras de válvulas están en buenas condiciones,  el tipo de ventilación se 
encuentran en la parte superior del tanque sin protección.   
Se detalla las características de la evaluación Hidráulica, Sanitaria y Estructural de 
los tanques de reserva  ver formularios 4.1.6a. Anexo D 
4.1.7. EVALUACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ESTRUCTURAL DEL 
TANQUE DE RESERVA “ LA CALERA” 
 
 
 
 
 
 
 
Tanque de reserva de 200m³ circular semienterrado pertenece a la Junta 
Administradora de Agua Potable  La Calera, dispone de un cerramiento de malla en 
buenas condiciones con acceso peatonal y vehicular, tiene una caseta de 
hipocloración de tol galvanizado en buenas condiciones, existe una cámara de 
entrada y salida. 
En la cámara de entrada,  las tuberías y válvulas de compuerta visualmente se 
encuentran en  buen estado no presentan corrosión, escaleras de acero galvanizado, 
tiene un mantenimiento continuo por parte de la Junta Administradora, existe una 
persona encargada de  su mantenimiento y del proceso de cloración al tanque. Se 
realiza una inspección diaria en horas de la mañana  y en la tarde.  
Se pudo observar que el agua de esta reserva  es tratada con el tanque hipoclorador  
con una capacidad de 1100 litros de polietileno y cumple con las normas de calidad y 
seguridad debido a los análisis periódicos que realiza la Junta Administradora. 
La cámara de salida de este tanque dispone de tuberías en buenas condiciones al 
igual que las válvulas de compuerta, pero se pudo observar  
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Se detalla las características de la evaluación Hidráulica, Sanitaria y Estructural de 
los tanques de reserva  ver formularios 4.1.7a. Anexo D 
4.1.8. EVALUACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ESTRUCTURAL DE 
LOS TANQUES DE RESERVA “SAN BUENAVENTURA”    
  
 
 
 
 
 
 
 
 La Junta Administradora de San Buenaventura, dispone dos reservas que abastecen 
a varios sectores de la ciudad como Santa Bárbara, Barrio Chile, San Buenaventura y 
la Libertad  
El tanque de reserva circular con una capacidad de 200m³, tipo superficial tiene de 
una tubería de entrada, dos cámaras de salida, y una caseta de hipocloración. 
Se pudo observar que el tanque  tiene un alto grado de filtración por las paredes de 
dicha reserva es decir tiene fisuras, la boca de visita al tanque no dispone de las 
seguridades necesarias para salvaguardar la calidad del agua. Y la tubería de 
ventilación que se encuentra en el tanque no tiene la protección necesaria para evitar 
algún tipo de contaminación en el agua. 
La caseta de hipocloración tiene un tanque de polietileno de 250litros y no se 
encuentra en funcionamiento.  
La tubería de ingreso al tanque es de160mm PVC-P  E/C  se puede observar la falta 
de mantenimiento a su alrededor, debido a la vegetación que le rodea. 
Las cámaras de salida no disponen de seguridad necesaria y se pudo observar la falta 
mantenimientos de las tuberías y válvulas. 
El tanque de reserva de 50m³ se abastece de una tubería de rebose del tanque de 
200m³ este tanque no dispone de una adecuada boca de visita, escaleras marineras, y 
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de una cámara de salida, este tanque no tiene el mantenimiento adecuado para que 
cumpla con las normas de calidad y seguridad. 
Estos tanques no disponen de un cerramiento que garantice la seguridad e integridad 
de las reservas 
Se detalla las características de la evaluación Hidráulica, Sanitaria y Estructural de 
los tanques de reserva  ver formularios 4.1.8a.; 4.1.8b Anexo D 
4.2 FACTORES DE RIESGO DE INCENDIOS 
Para conocer los factores de riesgo ante un incendio  es necesario saber cómo se 
inicia. Un incendio es una reacción química de oxidación – reducción fuertemente 
exotérmica siendo los reactivos el oxidante y el reductor; el reductor se denomina 
combustible, y el oxidante comburente, las reacciones entre ambos se denominan 
combustiones.
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Para que se inicie un incendio es necesario que el combustible y el comburente se 
encuentren en espacio y tiempo en estado energético suficiente para que se produzca 
la reacción entre ambos. La energía necesaria para que tenga lugar dicha reacción se 
llama energía de activación, esta energía es aportada por los focos de ignición. Es 
decir  para que los incendios se propaguen en una población es importante conocer 
cuáles son los factores que lo producen, por ello se analiza tres importantes: 
combustible, comburente y foco de ignición, el cual forman el triángulo de fuego, y 
para que el incendio avance la energía desprendida en el proceso  tiene que ser 
suficiente para que la reacción se produzca en cadena. Ver figura 4.1 
El combustible como factor de incendio  y su peligrosidad depende 
fundamentalmente en su estado físico (sólido, líquido o gas) y cada uno de estos 
estados, de otros aspectos ligados a sus propiedades físico-químicas. 
El combustible como factor de riesgo debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
- Sustitución del combustible por otra sustancia que no lo sea o lo sea en menor 
grado. 
- Dilución o mezcla del combustible con otra sustancia que aumente su 
temperatura de inflamación. 
- Ventilación general  
- Control y eliminación de residuos  
- Orden y limpieza 
                                                          
8 Riesgos generales y su prevención 
http://www.uv.es/sfpenlinia/cas/214_los_incendios.html 
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- Señalización adecuada en recipientes o conductos que contengas sustancias 
inflamables 
Figura 4.1 Factores de fuego 
 
Fuente: Riesgos generales y su prevención 
http://www.uv.es/sfpenlinia/cas/214_los_incendios.html 
El comburente como factor de riesgo ante un incendio se considera como  toda 
mezcla de gases en la cual el oxígeno está en proporción suficiente para que se 
produzca la combustión. El comburente normal es el aire, que contiene 
aproximadamente un 21% en volumen de oxígeno. 
La energía de activación factor de riesgo importante ya que este proporciona la 
energía mínima que necesita la mezcla de combustible-comburente para que el fuego 
se produzca. Dicha energía es aportada por los llamados "focos de ignición". Estos 
focos pueden ser de origen térmico, mecánico, eléctrico, químico y estructural 
Focos térmicos  
- Instalaciones que generen calor: estufas, hornos 
- Rayos solares condiciones térmicas 
- Operaciones de soldaduras 
- Vehículos o máquinas a motor de combustión 
En caso de focos eléctricos tener en cuenta: 
- Chispas debidas a interrupciones, motores 
- Cortocircuitos 
- Sobrecargas 
- Electricidad estática 
- Descargas eléctricas atmosféricas 
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Para focos mecánicos debe tomarse en cuenta: 
- Sustancias reactivas/incompatibles 
- Reacciones exotérmicas 
- Sustancias auto-oxidables 
Para focos estructurales tomar en cuenta: 
- Materiales de la edificación  
- Tipo de cubierta, piso, paredes 
- Instalaciones eléctricas y de gas  
Para garantizar un control ante un incendio es prescindible realizar revisiones 
periódicas a los diferentes tipos de edificaciones que se pueden encontrar en la 
ciudad y realizar capacitaciones a la  ciudadanía en general  para garantizar una 
supervivencia ante este tipo de fenómeno que puede ser causado por el hombre o por 
agentes externos. 
Si se inicia la propagación de un incendio es necesario tener en cuenta el tiempo y 
los medios adecuados para evitar una reacción en cadena que pueda generar pérdidas 
humanas y materiales para ello es preciso conocer las medidas de protección que se 
dividen en activas y pasivas.  
Medidas de protección activas 
- Son las medidas de lucha contra incendios,  
- Capacitación de personas ante un posible incendio 
- Medios de detección de incendios 
- Transmisión de la alarma 
- Medios de lucha contra incendios (Extintores, splinkers) 
- Vías de evacuación 
- Plan de emergencia 
- Facilidad de acceso a los servicios de extinción de incendios exteriores 
- Mantenimiento de los sistemas de detección, alarma y extinción   
Medidas de protección pasivas  
- Ubicación estratégica del Cuerpo de Bomberos  
- Características de los elementos constructivos de las edificaciones 
- Comportamiento de los materiales ante un eventual incendio 
- Ubicación de dispositivos de control de temperatura y evacuación de humos. 
Cada uno  de estos aspectos se debe tomar en cuenta al momento de un incendio ya que 
los daños que se pueden causar afectan la integridad humana y material de la población 
también se debe considerar que la propagación de un incendio en cualquier tipo de 
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edificación los medios por donde se canaliza la propagación del incendio son ventanas, 
conducciones de aire acondicionado, huecos de ascensores, escaleras. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos se atendieron  
51 incendios estructurales en el  2013 es decir los factores antes ya mencionados 
pudieron ser los causantes de este tipo de eventos emergentes. 
 
Para disminuir el riesgo ante un posible incendio en la ciudad de Latacunga es necesario 
que el Cuerpo de Bomberos y la municipalidad trabajen conjuntamente para mitigar y 
crear normas de seguridad en la población. 
 
El centro de la ciudad de Latacunga puede ser un sector de mayor riesgo ya que tiene 
edificaciones antiguas y los materiales usados en su construcción son de madera, por 
ello es indispensable contar con un volumen de incendios necesario para compensar la 
demanda de incendios existentes en la ciudad. 
 
La ciudadanía debe formar parte del trabajo que realice el Cuerpo de Bomberos y el 
Municipio así se involucran más en las actividades que causen emergencia,  y en lugar 
de ser parte del problema pasarían a ser parte de la solución. 
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CAPÍTULO V 
DIAGNÓSTICO DE LOS TANQUES DE RESERVA EXISTENTES EN LA 
CIUDAD DE LATACUNGA  
5.1 DIAGNÓSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS EXISTENTES  
Para el diagnóstico de los volúmenes de incendios que existen en la ciudad de Latacunga 
se tomó como dato de partida e información los planos y diseños  proporcionados por la 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Latacunga. Además, 
con la ayuda del Tutor de la presente investigación y sus  alumnos de la asignatura  de 
Agua Potable de sexto semestre de la Carrera de Ingeniería civil se realizó un 
reconocimiento y comprobación a detalle de acuerdo a la información recopilada, a los 
cálculos efectuados en el Cap. III se procedió a establecer los volúmenes de reserva de 
cada uno de los tanques existentes tomando en cuenta el área de abastecimiento y el 
número de habitantes  
a) Reserva San Martín.  
Volumen total existente: 1000m³ 
Área de cobertura: 892.70Ha 
Población servida: 4890hab 
Volúmenes calculados: 
Volumen de regulación: 498.52 m³/día 
Volumen de emergencia: 0.00m³/día 
Volumen de incendio:0.00m³ 
Volumen total necesario calculado:498.52m³/día 
Volumen en exceso: 501.48m³/día 
De acuerdo a este análisis se puede ver que existe un exceso en el volumen existente en 
comparación a la capacidad calculada para la reserva y satisfacer la demanda de la 
población; este exceso se puede producir por la dotación media actual de  la ciudad que 
es de 340lts/hab/día, las normas INEN
9
 1992 No. 005-9-1 en el capítulo de normas de 
diseño para sistemas de agua potable las dotaciones que se den a una población 
dependerá del clima, nivel cultural, socioeconómico y sanitario, para la ciudad en 
estudio con un clima frío la dotación oscila entre  180 y 200lts/hab/día. 
                                                          
9
 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización  1992 No. 005-9-1 
62 
 
Otro factor que incide en la alta dotación es  el bajo costo de la tarifa a cobrarse: 
Tabla No. 5.1 Tarifas m³ de agua en Latacunga 
                                   
Residencial/pública 0,20
Comercial 0,40
Industrial 0,60
Zona
costo 20 primeros 
m3 en $
 
Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Latacunga 
EPMAPAL    Fecha: 12/12/2013 
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado como entidad reguladora es la 
encargada en analizar tanto dotación como tarifa para garantizar un mejor servicio y 
evitar desperdicios.  
Debido a que la población es menor a 5000 habitantes no existe volumen de incendios, 
la  Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado deberá trabajar a fin de realizar 
una redistribución del área y población, mediante seccionamiento en las redes a fin de 
poder utilizar la reserva existente en exceso, para disponer de este volumen necesario 
para satisfacer una emergencia. 
b) Reserva La Alsacia. 
Volumen total existente: 2680m³ 
Área de cobertura: 15.55Ha 
Población servida: 2774hab 
Volúmenes calculados: 
Volumen de regulación: 283.05 m³/día 
Volumen de emergencia: 0.00m³/día 
Volumen de incendio: 0.00m³ 
Volumen total necesario calculado: 283.05m³/día 
Volumen en exceso: 2396.95m³/día 
De acuerdo a los volúmenes calculados esta reserva dispone de un exceso en el  volumen 
existente es decir tiene capacidad suficiente para abastecer cualquier tipo de demanda 
que la población requiera, entre ellos situaciones de emergencia como son los incendios, 
pero debido a que la población a la que abastece es pequeña y según normas INEN 
10
 
1992 005-9-1  en el capítulo de diseño de sistemas de abastecimiento para poblaciones 
                                                          
10
 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 1992 
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de la sierra menores a 5000 habitantes no se requiere de volumen de incendios, se 
recomienda a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado realizar una 
redistribución del agua que sirve este tanque para beneficio de la población y del buen 
servicio de la entidad reguladora, también la población debe recibir una educación 
sanitaria para evitar desperdicios en el consumo del agua. 
c) Reserva El Calvario.  
Volumen total existente: 740m³ 
Área de cobertura: 404.45Ha 
Población servida: 22361hab 
Volúmenes calculados: 
Volumen de regulación: 1900.80m³/día 
Volumen de emergencia: 475.20m³/día 
Volumen de incendio: 472.87m³ 
Volumen total necesario calculado: 2373.67m³/día 
Volumen en déficit: 1573.67 m³/día 
Se tiene un volumen de reserva en déficit que hace que la capacidad del tanque sea 
insuficiente para abastecer la demanda de la población; con respecto al volumen de   
incendio no se dispone para satisfacer la emergencia,  es decir el  tanque de reserva esta 
subdimensionada. 
De acuerdo a la evaluación realizada esta reserva se encuentra en malas condiciones 
debido a su falta de mantenimiento en sus cámaras de entrada, salida y estructura de la 
reserva en sí, ya que tienen filtraciones en las paredes a pesar de que en el interior de 
cada uno de los compartimentos tiene un recubrimiento con lamina de PVC, las tuberías 
y válvulas de hierro fundido están oxidadas y tienen filtraciones esto puede provocar 
pérdidas tanto a la entrada como salida del tanque, además cumplió su vida útil, ya que 
fue construido aproximadamente en el año de 1940. 
La entidad reguladora es la encargada de tomar las medidas necesarias para realizar una 
redistribución del número de habitantes que se deben servir de esta reserva o como 
alternativa junto a estos tanques diseñar y construir una nueva reserva que satisfaga 
todas sus necesidades 
d) Reserva San Felipe Bajo.  
Volumen total existente: 800m³ 
Área de cobertura: 404.45Ha 
64 
 
Población servida: 8689hab 
Volúmenes calculados: 
Volumen de regulación: 738.50m³/día 
Volumen de emergencia: 184.63m³/día 
Volumen de incendio: 147.38m³ 
Volumen total necesario calculado: 1070.51m³/día 
Volumen en déficit: 270.51m³/día 
Se tiene un volumen de reserva en déficit, sería indispensable que la Empresa de Agua 
Potable y Alcantarillado  regule la  dotación actual ya que es demasiada alta en 
comparación a las normas INEN 1992 005-9-1de agua potable, y el costo tarifario actual 
es muy bajo y existe desperdicios por parte de la población; en lo que se refiere a 
volumen de incendio calculado esta reserva no  abastece para suplir las necesidades ante 
un posible incendio, para esto es necesario que la empresa reguladora de Agua Potable y 
Alcantarillado realice una nueva redistribución del sector que abastece esta reserva o a 
su vez realizar un diseño de una nueva reserva aprovechando la topografía y área de esta 
reserva. 
e) Reserva San Felipe Alto.  
Volumen total existente: 600m³ 
Área de cobertura: 185Ha 
Población servida: 4025hab 
Volúmenes calculados: 
Volumen de regulación: 410.57m³/día 
Volumen de emergencia: 0.00m³/día 
Volumen de incendio: 0.00m³ 
Volumen total necesario calculado: 410.57m³/día 
Volumen en exceso: 189.43m³/día 
De acuerdo a los volúmenes calculados esta reserva dispone de un volumen en exceso es 
decir tiene capacidad suficiente para abastecer cualquier tipo de demanda que la 
población requiera, entre ellos situaciones de emergencia como son los incendios, la 
población debe recibir una adecuada educación sanitaria para evitar los desperdicios en 
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el consumo del agua, y así poder cubrir aquellos sectores que aún no son beneficiados 
con el líquido vital como lo es el agua, también se pudo  observar que el volumen de 
emergencia no es indispensable para el número de habitantes a los que abastece esta 
reserva, se recomienda a la Empresa de Agua Potable  realizar una redistribución del 
agua que sirve desde este tanque para beneficio de la población. 
f) Reserva Santa Rosa de Pichul Bajo.  
Esta reserva no se encuentra en funcionamiento ya que los accesorios colocados en cada 
una de las cámaras no resisten la presión con la que debe llegar el agua desde la Planta 
de Tratamiento de Alcocéres. 
Se recomienda a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado realizar 
estudios y diseños en lo referente a la línea de conducción desde la Planta de tratamiento 
de Alcocéres hasta el ingreso del tanque.    
g) Reserva La Calera  
Volumen total existente: 200m³ 
Área de cobertura: 229.99Ha 
Población servida: 3429hab 
Volúmenes calculados: 
Volumen de regulación: 349.66m³/día 
Volumen de emergencia: 0.00m³/día 
Volumen de incendio: 0.00m³ 
Volumen total necesario calculado: 349.66m³/día 
Volumen en déficit: 149.66m³/día 
Esta reserva perteneciente a una Junta Administradora tiene un déficit en el volumen de 
reserva  para satisfacer la demanda de la población, es decir el volumen de incendios 
necesario que se requiere en caso de un incendio no se dispone, por ello se recomienda  
la realización de un nuevo tanque que supla cada uno de los volúmenes requeridos para 
satisfacer a la población,  la Junta debería trabajar conjuntamente con la Empresa de 
Agua Potable y Alcantarillado para manejar las normas establecidas por cada una de 
estas entidades.  
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h) Reserva San Buenaventrura  
Volumen total existente: 250m³ 
Área de cobertura: 295.08Ha 
Población servida: 2950hab 
Volúmenes calculados: 
Volumen de regulación: 300.90m³/día 
Volumen de emergencia: 0.00m³/día 
Volumen de incendio: 0.00m³ 
Volumen total necesario calculado: 300.90m³/día 
Volumen en déficit: 50.90m³/día 
Tanque de reserva San Buenaventura a cargo de la Junta Administradora tiene un déficit 
en el volumen de reserva  para satisfacer la demanda de la población, es decir el 
volumen de incendios necesario no suple las necesidades de la población ante un posible 
incendio, la Junta debería trabajar conjuntamente con la Empresa de Agua Potable y 
Alcantarillado para manejar las normas establecidas por cada una de estas. 
Se recomienda hacer un mantenimiento de los tanques tanto en paredes como en tuberías 
y accesorios, así evitamos desperdicio de agua y contaminación. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
6.1 CONCLUSIONES 
En base a la  evaluación  y diagnóstico se concluye lo siguiente: 
 Desde el punto de vista hidráulico, sanitario y estructural las reservas en general 
necesitan de mantenimiento  que garantice la seguridad, calidad y buen servicio 
en el consumo de agua tanto como en uso doméstico y ante una posible 
emergencia.  
 
 Las reservas a cargo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Latacunga tales como: San Martín, La Alsacia, El Calvario, San 
Felipe Bajo, San Felipe Alto, Santa Rosa de Pichul Bajo requieren de  
mantenimiento de sus estructuras de entrada, salida, desagüe y control de nivel  
para  mejorar su funcionamiento. 
 
 La reserva “La Calera”  a cargo de la Junta administradora  requiere de un 
recubrimiento impermeabilizante  en las paredes para evitar pequeñas fugas de 
agua a través de fisuras. 
 
 Las reservas de San Buenaventura necesitan mantenimiento profundo tanto de 
las estructuras que alojan a las tuberías, válvulas de entrada y salida así como las 
paredes del tanque que tienen fisuras por donde el agua filtra hacia el exterior 
provocando pérdidas. 
 
 Existe  corrosión y desgaste en las tuberías, de hierro fundido y PVC así como 
también en los  accesorios que conforman las unidades de entrada y salida de las 
reservas de San Martín, La Alsacia, El Calvario, San Felipe Bajo, San Felipe 
Alto y San Buenaventura. 
 
 Se puede evidenciar que no existe una protección adecuada de aireadores que 
existen en las reservas, esto puede ocasionar contaminación hacia el interior del 
tanque haciendo vulnerable la calidad del agua, esto se pudo evidenciar en la 
ocho reservas evaluadas. 
 
 Mediante el estudio de vulnerabilidad de la ciudad realizado por la Secretaría 
Nacional de Gestión de riesgos 2010 se detectó que  Latacunga tiene un índice 
medio – alto a deslizamientos de aquellas viviendas que se asientan en zonas 
topográficamente peligrosas, como también existen reservas que conforman parte 
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del sistema de agua potable  que se encuentran en sitios peligrosos  a un 
movimiento de masas como es la reserva San Martín, San Felipe Bajo y La 
Calera 
 
 Las reservas de San Martín, San Felipe Alto, y San Buenaventura no disponen de 
cerramientos que garanticen la seguridad de los tanques, esto las hace 
vulnerables a daños por la mano del hombre o de animales que pueden  ingresar. 
  
 La reserva San Martín tiene una capacidad de 1000m³ y un volumen de reserva 
necesario de 498.52m³/día y no dispone de volumen de incendio y emergencia la 
población a la que se debe abastecer es menor a 5000 habitantes es necesario una 
redistribución del área y a su vez de la población,  así garantizamos una mejor 
distribución del agua. 
 
 La reserva La Alsacia tiene una capacidad de 800m³ los dos tanques 
interconectados, tienen un volumen de reserva necesario de 283.05m³/día, no 
dispone de volumen de incendios y emergencia, se debe considerar en una nueva 
redistribución del área y población a sevir. 
 
 Las reservas de La Alsacia se encuentran interconectadas entre  sí, es muy 
notorio la falta de mantenimiento que tienen estos tanques,  la reserva de 180m³ 
tiene filtraciones en su cámara de salida es indispensable realizar un 
mantenimiento o su vez un cambio de los accesorios que permiten su 
funcionamiento, e instalar un medidor que permita  llevar un registro diario del 
agua que ingresa a la reserva. 
 
 La reserva El Calvario debido al año de construcción 1940  ya cumplió con su 
vida útil, es necesario hacer un mantenimiento minucioso de cada parte que 
conforma este tanque o su vez pensar en un nuevo diseño y construcción que 
sustituya esta reserva debido a sus condiciones actuales, alto grado de filtración 
en paredes y corrosión en tuberías.  
 
 De acuerdo al diagnóstico realizado el volumen de incendios la reserva del 
Calvario no se satisface  la demanda que requiere la población, ya que esta 
reserva tiene una capacidad de 740m³, y su volumen de reserva necesario es de 
2373.67 m³/día es decir se encuentra subdimensionada. 
 
 La reserva de San Felipe Bajo dispone de dos unidades que se encuentran 
interconectadas entre sí, para abastecer a la zona céntrica del sector de San 
Felipe; de acuerdo a su diagnóstico dispone de un volumen de incendios que no 
puede abastecer la demanda requerida ante una emergencia  la capacidad de las 
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reservas están subdimensionadas, es indispensable que la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Latacunga   determine la 
dotación requerida para la población y analice la posibilidad de hacer un estudio 
más profundo sobre el consumo doméstico, comercial y de la pequeña industria,  
ya que las tarifas actuales son bajas, o a su vez implementar nuevas reservas. 
 
 La reserva de San Felipe Alto tiene una capacidad de 600m³ y un volumen de 
reserva necesario de 410,57m³/día, no dispone de un volumen de incendios y 
emergencia para suplir las necesidad de la población ante un eventual riesgo de 
incendios. 
 
 La reserva San Felipe Alto no dispone de las seguridades necesarias que 
garanticen una posible contaminación del agua ya sea por la mano del hombre o 
de animales. 
 
 La reserva Santa Rosa de Pichul Bajo no se encuentra en funcionamiento, tanque  
que podría servir para abastecer algún sector de la ciudad, y según la información 
proporcionada por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Latacunga esta reserva se encuentra sin funcionamiento por 
que la presión con la que ingresa el agua es alta, y los accesorios de esta unidad 
no son los adecuados para soportar esta presión.  
 
 La Junta Administradora de la Calera dispone de una reserva en condiciones 
medianamente buenas, la capacidad de esta reserva es de 200m³ y el volumen de 
reserva necesario es de 349.66m³/día,  el diagnóstico del volumen de incendios y 
emergencia que no dispone de este para abastecer a la población, por ello es 
necesario analizar la dotación media actual, que requiere este sector de la ciudad. 
 
 La Junta Administradora San Buenaventura tiene dos unidades que se encuentran 
interconectadas entre sí, y se tiene una capacidad total de 250m³ y un volumen de 
reserva necesario de 300.90m³/día,  en lo que respecta al volumen de incendios y 
de emergencia no se dispone de estos volúmenes  para servir a la población ante 
un eventual  incendio. 
 
  Las reservas de San Buenaventura se encuentran  en  un estado de regular a 
malo, no tiene las protecciones necesarias que garanticen una agua segura; a 
parte existe filtraciones en las paredes de los tanques,  las tuberías y accesorios 
tienen un significativo desgaste. 
 
 Existe sectores de la ciudad de Latacunga que se abastecen directamente de las 
conducciones de las captaciones de Illigua nuevo, El Calzado e Illigua antiguo, 
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cuando en realidad deberían disponer de una estructura de paso y desinfección 
como son los tanques de reserva, para su posterior distribución a la red. 
 
 De manera general las reservas de la ciudad de Latacunga requieren de un 
mantenimiento de cada una de las partes que conforman los tanques de reserva 
que  garanticen la seguridad en el consumo humano como también para 
emergencias ante  posibles incendios.  
6.2 RECOMENDACIONES 
 Todas las reservas deben disponer de un medidor macrométrico  y un control de 
nivel automático para  llevar un control diario del caudal y volumen disponible 
en la reserva para su posterior distribución a  la red. 
 
 Se recomienda trabajar a la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado 
conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos de la Latacunga y Juntas 
Administradoras para establecer las condiciones de seguridad y un adecuado 
abastecimiento de agua ante una posible emergencia como son los incendios. 
 
 Se recomienda tratar de cubrir aquellas zonas que no disponen del líquido vital 
tanto para consumo doméstico, comercial y de emergencias en base a una nueva 
redistribución de sectores y a la implementación de nuevos tanques de reserva. 
 
 Es necesario que la ciudadanía en general tenga mayor conciencia en el uso del 
agua para  consumo doméstico y comercial, debido a que la Empresa 
proporciona servicio continuo. 
 
 Realizar limpieza y desbroce de vegetación cercana a todas las reservas así se 
garantiza seguridad en las estructuras y se evita contaminación del agua en los 
tanques. 
      
 Realizar análisis físicos, químicos y bacteriológicos en el agua de cada una de las 
reservas a más de las que se realizan en la red de distribución cumpliendo con la 
norma INEN 1108-2011 4ta revisión a fin de asegurar la calidad del agua para el 
usuario. 
 
 Realizar mantenimiento periódico de las reservas tanto internamente,  como a sus 
alrededores y evitar focos de contaminación hacia el interior de los tanques. 
 
 Analizar la dotación actual de 340lts/hab/ha  de agua que tiene  la ciudad para 
evitar desperdicios y  disponer de los volúmenes necesarios tanto de regulación, 
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emergencias e incendios en cada reserva, también analizar la posible 
redistribución de áreas y población que abastece cada tanque de la ciudad de 
Latacunga y proveer de agua aquellos sectores que aún no disponen. 
 
 Es conveniente que el personal encargado del mantenimiento de las reservas esté 
totalmente capacitado para que lleve su trabajo con eficiencia y eficacia en las 
actividades a realizar en las unidades de abastecimiento. 
 
 Informar y capacitar a la población sobre las vulnerabilidades de la ciudad ante 
una posible emergencia. 
 
 Tomar muy en cuenta cada uno de los volúmenes que forman parte del volumen 
de reserva para garantizar el consumo y seguridad del agua para la ciudad. 
 
 Realizar un plan de contingencia ante  posibles incendios y tomar muy en cuenta 
los materiales que se usan en la construcción de cualquier tipo de edificación. 
 
 Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Cuerpo de Bomberos y Juntas 
Administradoras, deben trabajar conjuntamente a fin de disminuir la dotación y 
solventar las reservas para consumo doméstico, comercial y de incendios. 
 
 Se deberán proteger los aireadores de todas  las reservas con una malla de 
protección y evitar la contaminación del agua hacia el tanque. 
 
 Disponer de un cerramiento adecuado en las  reservas de San Martín, San Felipe 
Alto y San Buenaventura para  evitar el riesgo de contaminación del agua y 
vandalismo. 
 
 Se recomienda realizar un nuevo diseño del tanque El Calvario que ha cumplido 
su vida útil, al igual que la reserva de la Alsacia que en la actualidad tiene una 
capacidad de 180m³. aprovechando su topografía y área disponible. 
 
 Se recomienda promover la educación sanitaria a la ciudadanía en general  por 
parte Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  y del Cuerpo de 
Bomberos  
 
 Con la implementación de nuevas reservas se  puede generar fuentes de trabajo 
en la ciudad tanto en la Construcción, Operación y Mantenimiento. 
 
 Con la evaluación y diagnóstico realizado se pretende incentivar a la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  de Latacunga a que se disponga de 
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los volúmenes necesarios para satisfacer a la población en su consumo doméstico 
como de emergencias e incendios.   
 
 Se recomienda a la Facultad o Carrera de Ingeniería Civil y sobre todo al área de 
sanitaria profundice este tipo de estudios a nivel de cada uno de los Sistemas de 
Agua Potable del País. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
- Corrosión: Se define la corrosión como el deterioro que sufren los como el 
deterioro que sufren los metales cuando interactúan con el metales cuando 
interactúan con el medio en el que trabajan. 
 
- Combustible: es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de 
forma violenta con desprendimiento de calor poco a poco. Supone la liberación 
de una energía de su forma potencial (energía de enlace) a una forma utilizable 
sea directamente (energía térmica) o energía mecánica (motores térmicos) 
dejando como residuo calor (energía térmica), dióxido de carbono y algún otro 
compuesto químico. 
 
- Comburente: es cualquier sustancia que en ciertas condiciones de temperatura y 
presión puede combinarse con un combustible, provocando la combustión; actúa 
oxidando al combustible y por lo tanto siendo reducido por este último. 
 
- Desinfección del agua: La desinfección del agua se refiere a la inactivación de 
los microorganismos especialmente los patógenos que son causantes de 
enfermedades, que pueden causar daños en los consumidores de agua, y cuya 
intensidad y gravedad varía dependiendo de muchos factores entre ellos: edad y 
condición física de la persona infectada, así como del tipo de microorganismo 
causante de la enfermedad y de la intensidad o concentración en el agua del 
agente infeccioso.  
 
- Floculación: La floculación es un proceso químico mediante el cual, con la 
adición de sustancias floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes 
en el agua, facilitando de esta forma su decantación  y posterior filtrado. 
 
- Sedimentación: la sedimentación consiste en dejar el agua de un contenedor en 
reposo, para que los sólidos que posee se separen y se dirijan al fondo. La mayor 
parte de las técnicas de sedimentación se fundamentan en la acción de la 
gravedad. 
 
- Volumen de incendio: Cantidad de agua necesaria para satisfacer las 
necesidades de una ciudad ante un posible incendio. 
 
- Reacción exotérmica: las reacciones químicas exotérmicas se desprenden calor, 
el DH es negativo y significa que la energía de los productos es menor que la 
energía de los reactivos, por ejemplo en las reacciones de combustión. 
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Contiene: 
 
 
A.1 Fotografías planos existentes 
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ANEXO A.     
FOTOGRAFIAS TANQUES DE RESERVA 
Tanque de reserva “San Martín” 
                                                                              
               Tapa de Tanque de reserva                   Escalera marinera en tanque de reserva 
                                
Cámara de válvulas de entrada al tanque de reserva          
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Cámara de válvulas de salida antigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
Válvula de Desagüe 
Válvula de Distribución del agua 
a los sectores que abastece 
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Cámara de válvulas de salida en funcionamiento 
 Cámara de salidas con tuberías de ventilación          Salida a la red de distribución  
 
 
 
 
 
 
 
 Medidor Macrométrico  
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Tanque de reserva  circular 2500m³ “La Alsacia” 
                                                                                   
 
 
 
 
 
  Boca de visita al tanque                                            Cámara de válvulas de entrada                                          
 
 
 
 
 
 
Válvulas de entrada 
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Cámara de Válvulas de salida 
Válvula de compuerta con volante            Tubería de salida a la red y tubería de desagüe  
 
                                          Medidor macrométrico 
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    Tanque de reserva 200m³ “ La Alsacia”      Tapa Boca de visita al tanque de reserva                             
   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
    Boca de visita al tanque de reserva              Tubería de entrada al tanque de reserva 
            
 
 
 
 
 
 
                Caseta de Válvulas de salida                      Válvula de salida y desagüe 
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       Tanque de reserva “El CALVARIO”              Boca de visita lateral al tanque  
 
                                    
 
 
 
 
Cubierta tanques de reserva 
 
 
 
 
 
                        
    Cámara de entrada de válvulas                                Válvulas de Entrada a los tanques 
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Cámara de válvulas de entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara de Válvulas de salida 
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Válvulas de salida 
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Tanque de reserva 600m³  “San Felipe Bajo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Cámara de válvulas de entrada                                Cámara de  válvulas de salida 
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Tanque de Reserva 200m³ “San Felipe Bajo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara de válvulas de entrada 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara de válvulas de salida                                        Desagüe tanque reserva 
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Tanque de reserva “San  Felipe Alto” 
 
 
 
 
 
 
 
      Boca de visita del tanque                             Cámara de válvulas de entrada 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara de Válvulas de salida 
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Válvulas de salida  
 
 
 
 
 
 
 
Medidor Macrométrico 
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Tanque de reserva “Santa Rosa de Pichul”       Boca de visita al tanque  
 
 
 
 
 
 
 
                  Cámara de válvulas de salida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 
 
Tanque de reserva “La Calera”                                            Boca de visita al tanque  
 
 
 
 
 
 
                
                                   Cámara de válvulas de entrada 
 
                       Cámara de salida de aforos volumétricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
Cámara de válvulas de salida 
                                 
                                             Caseta de Hipocloración 
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Tanque de reserva 200m³ “ San Buenaventura” 
   
 
 
 
 
 
 
 
         Boca de visita al tanque                   Boca de visita al tanque sin escalera marinera 
 
 
 
 
 
 
 
                            Cámara de válvulas de salida No.1 
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Cámara de válvulas de salida No.2 
     
Caseta de Hipocloración  
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Tanque de reserva 50m³ “ San Buenaventura” 
 
Boca de Visita Tanque de reserva 50m³           Tubería  de entrada de llegada al tanque 
 
 
 
 
 
 
 
Válvulas de entrada al tanque 
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Caja de válvulas de salida 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ANEXO B 
 
 
Contiene: 
 
B.1 Planos de reserva existentes en la ciudad de Latacunga en base a la información 
proporcionada por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Latacunga, además recopilación de datos por realizados por la tesista. 
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A IBER
OAMER
ICANA
Pa
sa
je
 B
ra
sil
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 A
rg
en
tin
a
Calle 10 
de Agost
oP
as
aj
e 
C
hi
le
Pa
sa
je 
Ch
ile
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 C
ol
om
bi
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
AV
EN
ID
A 
5 
D
E 
JU
N
IO
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 C
us
ub
am
ba
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Pa
ngua
Calle Pa
ngua
AVENID
A COTO
PAXI
AVE
NID
A M
ARC
O A
UR
ELI
O S
UBI
A
AV
EN
IDA
 MA
RC
O A
UR
ELI
O S
UB
IA
C
al
le
 G
at
az
o
C
al
le
 G
at
az
o
Calle Sa
quisili
Cal
le S
alce
do
AVE
NIDA
 ELO
Y AL
FAR
O
C
al
le
 G
en
er
al
 M
on
te
roCalle M
elchor de
 Benavide
s
Fr
an
ci
sc
o 
R
ob
le
s
AVENIDA  AMAZONAS
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Pasaje L
a Conda
mine
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 P
ad
re
 A
lb
er
to
 S
em
an
at
e
C
al
le
 J
ua
n 
de
 V
el
as
co
C
al
le
 E
nr
iq
ue
 V
ac
as
 G
al
in
do
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 O
sc
ar
 E
fre
n 
R
ey
es
AVEN
IDA  A
NTON
IO CL
AVIJO
C
al
le
 T
an
ic
uc
hi
AV
EN
IDA
 EL
OY
 AL
FA
RO
C
al
le
 F
or
ta
le
za
 d
e 
C
al
lo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 C
al
ix
to
 P
in
oCalle 
Antonio Clavijo
AVEN
IDA  
MAZO
NAS
C
al
le
 F
el
ix
 V
al
en
ci
a
C
al
le
 F
el
ix
 V
al
en
ci
a
Calle 2 de Mayo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 C
al
ix
to
 P
in
o
Calle 
Quito
C
al
le
 C
al
ix
to
 P
in
o
Calle B
elisario
 Quev
edo
Calle
 Anto
nia V
ela
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle 
2 de M
ayo
Calle
 Quito
C
al
le
 G
ua
ya
qu
il
Calle
 La P
inta
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 C
ho
ng
on
es
Calle 
Babas
C
alle B
abas
Ca
lle
 S
an
 Is
idr
o L
ab
ra
do
r
 C
al
le
 Is
la
 M
ar
ch
en
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Pas
aje 
s/n
Calle Rey Fernando
Calle 11 de N
oviembre
 C
alle Isla M
archena
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Pasaje Betania
Calle 
10 de
 Agos
to
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle
 Ray
mun
do T
orre
s
Ca
lle
 T
rin
id
ad
 y
 T
ob
ag
o
Calle
 10 d
e Ag
osto
Cal
le 1
0 de
 Ag
osto
Cal
le B
oliv
ia
AVE
NID
A R
IO C
UTU
CHI
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
AVE
NID
A M
AR
CO
 AU
RE
LIO
 SU
BIA
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
AVEN
IDA E
LOY A
LFARO
C
al
le
 G
ua
ya
qu
il
Calle
 Mel
chor
 de B
enav
ides
Calle
 2 de
 Mayo
Calle
 Anto
nia V
ela
Calle 
Belisa
rio Qu
evedo
Calle Q
uito
Calle Q
uito
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Padre Manuel Salcedo
C
al
le
 P
ad
re
 M
an
ue
l S
al
ce
do
C
alle G
ral M
anuel M
aldonado
C
al
le
 G
ra
l. 
M
an
ue
l M
al
do
na
do
C
al
le
 T
ar
qu
i
C
al
le
 T
ar
qu
i
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle R
ebeca C
oronel
Calle  A
yacuch
o
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle 
Remi
gio R
omero
 y Co
rdero
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
AVE
NID
A EL
OY 
ALF
ARO
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
AVENID
A UNID
AD NAC
IONAL
Calle Quito
Calle Sixto Lanas
C
al
le
 L
eo
po
ld
o 
Pi
no
C
al
le
 M
ar
co
 T
ul
io
 V
ar
ea
C
al
le
 J
ul
io
 H
id
al
go
C
al
le
 L
ui
s 
F 
R
ui
z
Calle Su
sana Do
noso
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle  A
yacuch
o
C
al
le
  E
uc
lid
es
 S
al
az
ar
Calle  Sincholagua
Ca
lle 
 Pu
tza
lag
ua
Calle
  Pu
tzala
gua
Calle  Atacazo
C
alle  Euclides Salazar
Calle Antonio de Ulloa
Calle H
umbolt
Calle Antonio de Ulloa
Ca
lle 
An
ton
io d
e U
lloa
C
al
le
 G
ab
rie
la
 M
is
tra
l
C
alle Pedro Bouguer
Cal
le  P
utza
lagu
a
AVENIDA  PRIMERO DE ABRIL
AV
EN
ID
A 
 P
R
IM
ER
O
 D
E 
AB
R
IL
C
al
le
 A
gu
st
in
os
C
al
le
 P
ab
lo
 E
sc
ud
er
o
C
al
le
 E
ug
en
io
 E
sp
ej
o
?
?
???
??
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
???
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
AVENIDA ELOY ALFARO
Ca
lle 
Las
 Ba
lsa
s
Ca
lle 
Alg
arr
obo
s
Calle Avellanos
Calle Canelos
C
al
le
 d
e 
la
 C
ao
ba
C
al
le
 L
os
 C
ei
bo
s
Calle Rafael Cajiao
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Algarrobos C
al
le
 d
el
 C
op
al
Calle Algarrobos
Calle Alamos
Calle El Laurel
Calle El Indep
endiente
Calle El R
epentino
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
??
??
?
?
?
?
?
??
??
?
??
??
??
???
??
??
??
??
C
al
le
 E
l G
la
di
ad
or
C
al
le
 E
l A
m
ig
o 
de
l P
ue
bl
o
C
al
le
 E
l A
m
ig
o 
de
l P
ue
bl
o
C
al
le
 E
l A
lu
m
no
C
al
le
 E
l A
lu
m
no
C
al
le
 E
l A
lu
m
no
Calle
 El R
estau
rador
Calle El Restaurador
C
al
le
 E
l R
ep
ub
lic
an
o
?
??
??
??
?
??
?
?
?
Calle
 Carl
os R
obles
Calle
 Cue
va de
 los T
ayos
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 P
at
uc
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
AVENIDA LATACUNGA
AVENIDA LATACUNGA
AVENI
DA BO
LIVIA
Calle Panzaleos
Calle Panzaleos
Calle Panzaleos
C
al
le
 d
el
 H
ie
rro
Calle Panzaleos
C
al
le
 L
a 
Fl
or
id
aCalle 
 de La
 Caliz
a
Calle  De
l Azufre
Calle Del Alumb
re 
C
al
le
 L
a 
Fl
or
id
a
C
al
le
 L
a 
Fl
or
id
a
C
al
le
 D
el
 C
ua
rz
o
Cal
le d
el L
ign
ito 
C
al
le
 d
e 
Lo
s 
M
in
er
al
es
 
C
al
le
 L
a 
C
an
ga
gu
a C
al
le
 Il
lin
ch
is
i 
Calle A
lberto 
Varea
 Quev
edo Calle Alberto Varea Q
uevedo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
??
?
??
?
?
??
?
?
Cal
le C
oan
gos
Call
e Ba
se S
ur
Ca
lle
 S
ol
da
do
 M
on
ge
Ca
lle
 S
ol
da
do
 M
on
ge
C
al
le
 C
ar
lo
s 
 Y
uq
ui
 M
ed
in
a Ca
lle Vi
cente
 Ros
ero
Cal
le R
afa
el P
ulla
hua
ri
C
al
le
 E
rn
es
to
 V
ac
a 
Bo
ni
lla
Cal
le G
onz
alo 
Mon
tesd
eoc
aC
al
le
 C
ar
lo
s 
 Y
uq
ui
 M
ed
in
a
C
al
le
 E
rn
es
to
 V
ac
a 
Bo
ni
lla
Cal
le T
iwin
tza
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Camilo Gallegos
Cal
le J
usti
nian
o V
iteri
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
alle C
atalina R
ivera
C
alle C
atalina R
ivera
Calle Quito
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 Y
ol
an
da
 M
ed
in
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 E
nr
iq
ue
  V
el
as
co
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Enrique Izurieta
C
al
le
 J
or
ge
 C
ar
re
ra
 A
nd
ra
de
Calle Golondrinas
Calle L
aguna 
Limonc
ocha
 Calle Isla M
archena
Calle Panzaleos
AV TAHUANTINSUYO
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle San Isidro
C
al
le
 R
af
ae
l T
ro
ya
Pa
sa
je
 L
iz
ar
do
 G
ar
ci
a
C
al
le
 A
lfr
ed
o 
Ba
qu
er
iz
o
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle 
Anton
io Bor
rero
Pasaje L
uis Godi
n
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Cal
le M
adre
s O
blat
as
Pasaje Isl
a Tortuga
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Flavio Alfaro
C
al
le
 E
m
ilio
 S
an
do
va
l
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle P
anzale
os
Pa
sa
je
 S
/N
Calle San Isidro
C
al
le
 S
an
 L
or
en
zo
C
al
le
 S
an
 Ig
na
ci
o
C
al
le
 S
an
 Ig
na
ci
o
C
al
le
 S
an
 Ig
na
ci
o
C
al
le
 S
an
 Ig
na
ci
o
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Putza
lagua
Calle Putzalagua
C
al
le
 S
/N
Calle S/N
Calle S/N
C
al
le
 S
/N
Calle S/N
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Bab
as
Ca
lle
 J
or
ge
 G
ue
rre
ro
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Carmela Moya
Calle Jorge Icaza
Calle
 del A
lguac
il Ma
yor
Ca
lle 
de 
La 
Tag
ua
Ca
lle 
Sin
cho
na
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Call
e Al
isos
Calle El Estimulo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ca
lle
 S
oc
ie
da
d 
de
 S
an
 P
ab
lo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 M
. Q
ue
ve
do
 S
ilv
a
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ca
lle
  A
nt
isa
na
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Samuel Poveda
C
alle M
edardo Angel Silva
C
al
le
 P
as
ta
za
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 T
ra
ja
no
 N
ar
an
jo
Calle Isla
 San Salv
ador
Calle Isla San Salvador
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 P
au
lu
s
Pasaje S/N
Calle 
Aranc
ayes
Calle A
sancato
s
C
al
le
 C
ib
ad
as
C
al
le
 J
ua
nu
jo
s
C
al
le
 G
ua
no
s
Calle 
Caplp
is
Calle 
Cajam
abas
Calle 
Cicha
nquies
Calle P
altas
Calle 
Pasto
s
Calle 
Patate
s
C
al
le
 C
iro
ne
s
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 S
ic
al
pa
s
Ca
lle
  F
au
sti
no
 D
om
ing
o 
Sa
rm
ien
to
C
al
le
 L
ui
s 
C
or
de
ro
C
al
le
 L
ui
s 
M
id
er
os
C
al
le
 Im
pe
ria
l
Pa
sa
je
 G
ua
te
m
al
a
Calle
 Del
 Lign
ito
C
al
le
 S
an
 Ig
na
ci
o
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 S
an
 A
lfo
ns
o
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 S
in
ga
pu
r
C
alle C
araques
 Calle Tosaguas
Calle Caraques
Calle Caraques
C
al
le
 C
ar
aq
ue
s
Ca
lle
 C
ar
aq
ue
s
C
al
le
 In
ch
ap
o
AV
EN
IDA
 EL
OY
 AL
FA
RO
C
al
le
  S
/N
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 S
an
 Ig
na
ci
o
Ca
lle
 S
an
 Ig
na
cio
Calle Del Abanderado
Calle
 De L
os C
apor
ales
Calle
 De L
a Joc
haCalle De Los Ashangueros
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
al
le
 G
al
o 
Pl
az
a 
La
ss
o
AVEN
IDA D
EL C
ALVA
RIO
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Calle Quito
AV
EN
IDA
 MI
GU
EL
  IT
UR
RA
LD
E J
AR
AM
ILL
O
?
?
???
??
?
?
?
?
???
?
??
?
?
?
?
??
?
???
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
AVENIDA ORIENTE
AVDA. 
ORIEN
TE
C
al
le
 L
ag
un
a 
de
 C
ol
ta
C
al
le
 L
as
 B
et
hl
em
ita
s
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C.3 MAPAS ESTUDIO DE VULNERABILIDADES ANTE AMENAZAS 
Figura No. 3.1  Mapa de completitud de datos catastrales 
 
Fuente: SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 2010 
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Figura No. 3.2  Mapa densidad de población y vivienda 
 
Fuente: SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 2010 
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 Figura No. 3.3  Mapa vulnerabilidad inundación 
 
Fuente: SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 2010 
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Figura No. 3.4  Mapa vulnerabilidad movimientos de masa 
Fuente: SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 2010 
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Figura No. 3.5  Mapa vulnerabilidad movimientos de masa 
 
Fuente: SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 2010 
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Figura No. 3.6  Mapa vulnerabilidad sísmica 
 
Fuente: SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 2010 
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Figura No. 3.7  Mapa de probabilidad de generación de incendios forestales 
 
Fuente: SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 2010 
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C.5. CÁLCULO DE VOLÚMENES DE RESERVA 
- Tanque de reserva La Alsacia  
86400
PdDMA
Qmd

  
86400
2774//340 habdíahabLt
Qmd

  
segltsQmd /92.10  
- Volumen de regulación  
Para este caso se considera el 30% del volumen consumido en un día para una población 
menor a 5000 habitantes en este sector que abastece la reserva La Alsacia. 
            
                       
                 
     
          
    
 
                  
- Volumen de emergencia 
No existe volumen de emergencia el número de habitantes es menor a 5000 habitantes 
- Volumen de Incendios 
Para este sector no dispone de volumen de incendios ya que es una población pequeña 
(menor a 5000hab). 
- Volumen de Reserva 
Este será igual a la sumatoria del volumen de regulación mas el volumen de incendios 
                
                  
De acuerdo a la capacidad de las reservas se dispone de 2680m³, el volumen de reserva 
requerido es de 283.05m³/día, no dispone de volumen de incendios y emergencia ya que 
de acuerdo a las normas INEN para poblaciones menores a 5000 habitantes no se 
103 
 
dispone de estos volúmenes, por ello se recomienda a la entidad reguladora realizar una 
redistribución de áreas y población. 
 - Tanque de reserva El Calvario 
86400
PdDMA
Qmd

  
86400
22361//340 habdíahabLt
Qmd

  
segltsQmd /00.88  
- Volumen de regulación  
Para este caso se considera el 25% del volumen consumido en un día para una población 
mayor a 5000 habitantes en este sector que abastece la reserva El Calvario 
            
                       
               
     
        
    
 
                  
- Volumen de emergencia 
           
               
               
- Volumen de Incendios 
Para este sector que abastece esta reserva se  usa la siguiente formula: 
      √  
      √       
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- Volumen de Reserva 
Este será igual a la sumatoria del volumen de regulación mas el volumen de incendios 
                
                                       
                   
La capacidad de esta reserva es de 740m³ es decir esta reserva esta subdimensionada 
para los volúmenes requeridos para el sector que abastece, no cumple con los 
requerimientos establecidos para satisfacer las necesidades ante un eventual incendio.  
- Tanque de reserva San Felipe Bajo  
86400
PdDMA
Qmd

  
86400
8689//340 habdíahabLt
Qmd

  
segltsQmd /19.34  
- Volumen de regulación  
Para este caso se considera el 25% del volumen consumido en un día para una población 
mayor a 5000 habitantes en este sector que abastece la reserva San Felipe Bajo. 
            
                       
                 
     
          
    
 
                  
- Volumen de emergencia 
  =25%     
  =0.25×738.50m³/día 
  =184.63 3/ í  
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- Volumen de Incendios 
Para este sector que abastece esta reserva se  usa la siguiente formula: 
     √  
     √      
            
- Volumen de Reserva 
Este será igual a la sumatoria del volumen de regulación mas el volumen de incendios 
                
                ⁄        
  
   ⁄         
  
                   
De acuerdo a los parámetros que se requiere para satisfacer las necesidades ante un 
incendio estos tanques no disponen de la capacidad suficiente  para este tipo de eventos 
tomando en cuenta que la dotación media actual es alta en comparación a las normas 
establecidas. 
- Tanque de reserva San Felipe Alto  
86400
PdDMA
Qmd

  
86400
4025//340 habdíahabLt
Qmd

  
segltsQmd /84.15  
- Volumen de regulación  
Para este caso se considera el 30% del volumen consumido en un día para una población 
menor  a 5000 habitantes en este sector que abastece la reserva San Felipe Alto. 
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- Volumen de emergencia 
No existe volumen de emergencia el número de habitantes es menor a 5000 habitantes 
- Volumen de Incendios 
Para este sector no dispone de volumen de incendios ya que es una población pequeña 
(menor a 5000hab). 
- Volumen de Reserva 
Este será igual a la sumatoria del volumen de regulación mas el volumen de incendios 
                
                  
De acuerdo a las normas INEN, para poblaciones menores a 5000 habitantes no se 
dispone de volumen de incendios y emergencia por ello se recomienda realizar un 
análisis del área y población a la que abastece esta reserva, con la finalidad de llegar a 
cubrir aquellos sectores que no disponen de abastecimiento de agua. 
- Tanque de reserva Santa Rosa de Pichul Bajo 
Este tanque de reserva no dispone de la información necesaria para realizar una 
evaluación, y tampoco se  encuentra en funcionamiento para los fines requeridos. 
- Tanque de reserva La Calera 
86400
PdDMA
Qmd

  
86400
3429//340 habdíahabLt
Qmd

  
segltsQmd /49.13  
- Volumen de regulación  
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Para este caso se considera el 30% del volumen consumido en un día para una población 
menor a 5000 habitantes en este sector que abastece la reserva La Calera. 
            
                       
                 
     
          
    
 
                  
- Volumen de emergencia 
No existe volumen de emergencia el número de habitantes es menor a 5000 habitantes 
- Volumen de Incendios  
Para este sector no dispone de volumen de incendios ya que es una población pequeña 
(menor a 5000hab). 
- Volumen de Reserva 
Este será igual a la sumatoria del volumen de regulación mas el volumen de incendios 
                
                  
No  dispone de volumen de incendio ya que la población a la que abastece esta reserva 
es menor a 5000habitantes, se recomienda a la Junta Administradora trabajar 
conjuntamente con la empresa municipal de Agua Potable y el Cuerpo de Bomberos 
para realizar una redistribución de los sectores a los que abastece. 
- Tanque de reserva San Buenaventura 
86400
PdDMA
Qmd

  
86400
2950//340 habdíahabLt
Qmd

  
segltsQmd /60.11  
- Volumen de regulación  
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Para este caso se considera el 30% del volumen consumido en un día para una población 
menor a 5000 habitantes en este sector que abastece la reserva San Buenaventura. 
            
                       
                 
     
          
    
 
                  
- Volumen de emergencia 
No existe volumen de emergencia el número de habitantes es menor a 5000 
- Volumen de Incendios 
Para este sector no dispone de volumen de incendios ya que es una población pequeña 
(menor a 5000hab). 
- Volumen de Reserva 
Este será igual a la sumatoria del volumen de regulación mas el volumen de incendios 
                
                  
No dispone de un volumen de incendios ya que la población a la que abastece esta 
reserva es menor a 5000 habitantes,  se recomienda a la Junta administradora  trabajar 
conjuntamente con la Empresa Municipal de Agua Potable para realizar una 
redistribución del agua y población, o su vez pensar en una nueva reserva para cubrir 
aquellos sectores que aún no disponen de abastecimiento de agua. 
 
 
 
 
  
ANEXO D 
 
 
Contiene: 
 
 
D.1 Formularios de evaluación tanques de reserva de Latacunga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCIA: PARROQUIA: 
CANTON: EVALUADOR: 
Familia Valencia SUR
NORTE: OESTE:
Coordenadas:
Tipo de Reserva:
Nivel Maximo de Operación: 3,80 m
Nivel Minimo de Operación: 1,50 m
Hora Finalización: 16:00
Drenajes: SI x NO
Resistencia de la estructura
SI X NO
SI X NO
SI NO X
SI NO X
Camara 1 Cámara 2 Cámara 3
Tubería entrada  ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Tubería salida    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Válvula desagüe   ф 8"H.F. E.B
Estado: Regular existe filtraciones en uniones  Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф 8"H.F. E. B. Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Compuerta con volante Tipo: Tipo:
Ninguno
Tubería salida    ф
Latacunga
Cotopaxi
FORMULARIO DE EVALUACION
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
Hora de Inicio: 8:00Fecha :  25-Oct. 2013  
Fecha:25/10/13Reserva San MartinNombre Tanque:
Fecha :  25-Oct. 2013 
Aceptable
Pared Compartida:
Losa de fondo:
Paredes:
Tapa:
CONDICIONES ESTRUCTURALES
Circular
Válvula desague   ф
767176.43E;  9897567.36N
Tubería salida    ф
Número de compartimentos:
Observaciones : Tanto en la cámara de entrada como en la de salida se puede observar un deterioro de las válvulas y la falta de mantenimiento existen 
filtraciones en las uniones de las tuberias 
Regular  con corrosión externa
Compuerta con volante
Válvula desague   ф
Hierro Fundido
Gyna María Iza M.
Filtraciones
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
Familia Calvopiña
HOJA No. 1 de 2
Las Betlehemitas, Niagara Mirador, 
Calvario
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS):
AREA DE 
ABASTECIMIENTO:
Formulario: 4.1.a
Juan Montalvo
UrbanaTIPO ZONIFICACION:
LIMITES  
Familia PullotagsiNORTE - ESTE: 
Sra. Delia Chacón
892,8Ha
Observaciones: Revestimiento de Hormigón Armado, Semi-enterrada, boca de visita con seguridad,existe filtraciones altas hacia la 
antigua cámara de válvulas de salida, deterioro en las paredes exteriores del tanque de reserva no posee recubrimiento de algun 
impermeabilizante
Bueno no existen fugas en las tubería
CONDICIONES HIDRAULICAS
8" H.F. B.B.
Hierro Fundido
Regular existe corrosión en el exterior 
6" H.F. B.B 
 1000 m³Volumen de reserva:
109
PROVINCIA: PARROQUIA: HOJA No. 2 de 2
CANTON: EVALUADOR: Formulario: 4.1.a
SECTOR
Coordenadas:
Tipo de Reserva: 
EJECUTAR PRUEBA SI x N0
Rango en 24 h
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
Características Resultado
Tipo de Medidor: Macro- Medidor de Caudales
Caracteristicas :Marca Acuamaster"s, Se encuentra en buen estado ; tiempo de uso aproximadamente 1 año 8 meses
Tipo de guardiania: Operador encargado de realizar inspección al tanque en la mañana y en la tarde 
Tubería salida    ф: 8"H.F. B.B.
CONDICIONES SANITARIAS
CONDICIONES HIDRAULICAS CÁMARA DE SALIDA NUEVA 
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO
Tubería entrada al tanque nuevo de salida   ф   8"H.F B.B.
Boca de visita: Si, de tool galvanizado corrosión interior boca de visita
Cámara de Valvulas:Falta de mantenimiento y filtraciones 
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado  
por cuanto las reservas creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener problemas en el  
suministro de agua razon por la  cual se ha realizado una inspección visual de cada una de  las partes que conforman la reserva. 
Cumple
Gyna María Iza M.
Altura:2847,70 m tomado con GPSCircular
767176.43E; 9897567.36N
Cotopaxi Juan Montalvo
Fecha:25/10/13
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Observaciones y/o acciones a tomar: Las tuberias de la cámara de salida nuevo tienen corrosión externa, sin filtracion alguna tuberías 
que se encuentran  sobre  bases de hormigon armado, realizar un mantenimiento a las cámaras de válvulas.
Escaleras Marineras: Si de acero galvanizado entrada al tanque y  cámara de salida 
Tanque con Recubrimiento  Tipo:
Estructuras 
Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento
Estructuras Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento  Tipo:
Estado: Oxidacion externa, sin filtraciones
Puerta peatonal:Existe puerta peatonal, con cerramiento de malla en mal estado
Puerta vehicular: Si tiene pero no existe acceso por ampliacion de la via Cranquis y el cerramiento esta destruido
San Martin
Contaminación del agua en el tanque: No existe contaminacion visualmente  habria que analizar ensayos de laboratorio para profundizar 
la investigacion
Estado:Oxidacion union de tuberías al ingreso nuevo tanque, sin filtracion de la tuberia,  unicamente un poco en epoca de lluvia por la 
boca de visita .
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
FORMULARIO DE EVALUACION
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
Nombre Tanque:Reserva:  San Martin
Latacunga
110
PROVINCIA:
CANTON:
NORTE: Calle Juan Echeverria SUR Parque Gualundúm
ESTE: Calle Isla Isabela OESTE: Propiedades Privadas
Nombre Tanque:   La Alsacia (Circular)
Tipo de Reserva:
Nivel Maximo de Operación: 5,00m
Nivel Minimo de Operación: 3,70m
Fecha: 25-oct-13 Hora Finalización:
Drenajes: SI X NO
Resistencia de la estructura Aceptable
SI NO   X
SI NO   X
SI      X NO   
SI      NO   X
Camara 1 Camara 2 Cámara 3
Tubería entrada  ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Tubería salida    ф Tubería salida    ф Tubería salida    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Válvula desague ф Válvula desague   ф Válvula desague   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Compuerta con volante Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Compuerta con volante Tipo: Tipo:
Regular existe filtraciones
Observaciones :Las tuberías y válvulas requieren de  mantenimiento para un mejor funcionamiento
10"
Regular existe corrosión 
H.F. B.B
10" H.F E.B
Regular existe filtraciones
10" H.F E.B
Número de Compartimentos:      No tiene Volumen de reserva:      2500 m
3
6"/10"
Buena 
H.F. B.B
Tapa:
Pared Compartida:
Observaciones : Revestimiento de Hormigón Armado, Semi-enterrada, boca de visita con seguridad,existe pequeñas filtraciones hacia cámara de 
válvulas de salida, como tambien la de entrada, deterioro en las paredes exteriores del tanque de reserva no posee recubrimiento
CONDICIONES HIDRAULICAS
CONDICIONES ESTRUCTURALES    
FILTRACIONES
Losa de fondo:
Paredes:
LIMITES  
Fecha:
25/10/2013
Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N
Circular
Fecha :  25-Oct. 2013  Hora de Inicio:8:00 16:00
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS):LA ALSACIA AREA DE ABASTECIMIENTO: 15,55Ha
TIPO ZONIFICACION: Urbana
FORMULARIO DE EVALUACION
Cotopaxi PARROQUIA:  Juan Montalvo HOJA No. 1 de 2
Latacunga EVALUADOR: Gyna María Iza Mosquera Formulario 4.1.2.a
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
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PROVINCIA:
CANTON: EVALUADOR:Gyna María Iza Mosquera
SECTOR
EJECUTAR PRUEBA SI x N0
Rango en 24 h
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
Nota 1: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la empresa de Agua Potable y 
Alcantarillado por cuanto las reservas creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener 
problemas en el suministro de agua razón por la   cual se ha realizado una inspección visual de cada una de  las partes que conforman 
la reserva.                                                                                                                                                                                                      
Nota 2: La reserva de 180m³ se encuentra interconectada  al tanque de 2500m³ alimentandola  para su posterior distribución a la red.
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Estructuras 
Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
Observaciones y/o acciones a tomar:  Comprobar las filtraciones existentes en las respectivas cámaras
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Características Resultado
Cumple
Estructuras 
Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
Cámara de Valvulas:   Si falta de mantenimiento y filtraciones en paredes
Puerta peatonal:    Si. De malla en buenas condiciones 
Puerta vehicular:   Si. De malla en buenas condiciones 
Tipo de guardiania:  Operador encargado de realizar inspección al tanque en la mañana y tarde
Contaminación del agua en el tanque:  No, se debe analizar la calidad del agua a traves de ensayos de laboratorio
Escaleras Marineras:   Si; en  cámara de válvulas de entrada, salida, y boca de visita al tanque
Tubería entrada    ф: 6"/10" HF. B.B
Estado:   BUENO
Tubería salida    ф:   10"H.F. B.B.
Estado:   Regular  existe filtraciones en uniones de tubería
CONDICIONES SANITARIAS     
Boca de visita:  Si de tool galvanizadp corrosión en su interior 
Tipo de Reserva: Circular Altura:2817m tomado con GPS
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO            
Tipo de Medidor:     Macro-Medidor  Electromagnético  DN250
Caracteristicas:    ф  250 mm para medidor magnético, tablero metálico con puerta en policarbonato transparente digital con distintas 
opciones de datos. Transmisión de datos tiempo real inalámbrica.
CONDICIONES HIDRAULICAS  CÁMARA DE SALIDA NUEVA
Latacunga Formulario 4.1.2a
 La Alsacia Fecha
Nombre Tanque: LA ALSACIA Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N 25/10/2013
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FORMULARIO DE EVALUACION
Cotopaxi PARROQUIA: Juan Montalvo HOJA No. 2 de 2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
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PROVINCIA: Cotopaxi PARROQUIA:  Juan Montalvo
CANTON: Latacunga EVALUADOR: Gyna María Iza M.
NORTE: Calle Juan Echeverria SUR
ESTE: Calle Isla Isabela OESTE: Propiedades Privadas
Nombre Tanque:   La Alsacia (Rectangular)
Tipo de Reserva:
Nivel Maximo de Operación: 1,90m
Nivel Minimo de Operación: 1,40m
Fecha: 25-oct-13 Hora Finalización
Drenajes: SI X NO
Resistencia de la estructura Aceptable
SI X NO   
SI NO   X
SI      X NO   
SI      NO   X
Camara 1 Camara 2 Cámara 3
Tubería entrada  ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Tubería salida    ф Tubería salida    ф Tubería salida    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Válvula desague ф Válvula desague   ф Válvula desague   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
Paredes:
Regular existe filtraciones
Compuerta con volante
Compuerta con volante
Regular existe filtraciones
6" H.F E.B
Número de Compartimentos:      No tiene Volumen de reserva:      180m
3
200mm
Buena 
Parque Gualundúm
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS): LA ALSACIA AREA DE ABASTECIMIENTO: 15,55Ha
TIPO ZONIFICACION:
FILTRACIONES
Losa de fondo:
Rectangular
PVC-P- E/C
150mm
Regular
Asbesto cemento
6"H.F E.B
CONDICIONES ESTRUCTURALES    
CONDICIONES HIDRAULICAS
Observaciones : Mampostería de piedra y ladrillo, Semi-enterrada, boca de visita lateral,existe altas filtraciones hacia cámara de válvulas de salida 
deterioro en las paredes exteriores  a pesar de que tiene recubrimiento interior con lamina de PVC 
16:00
Fecha:
HOJA No. 1 de 2
Formulario 4.1.2.b
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES 
DE RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
FORMULARIO DE EVALUACION
Pared Compartida:
Tapa:
Urbana
LIMITES  
25/10/2013
Fecha :  25-Oct. 2013  Hora de Inicio:8:00
Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N
Observaciones :Las tuberías y válvulas requieren de  mantenimiento para un mejor funcionamiento
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PROVINCIA: Cotopaxi PARROQUIA: Juan Montalvo
CANTON: Latacunga
SECTOR
EJECUTAR PRUEBA SI x N0
Rango en 24 
h
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028%
SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES 
DE RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
Cumple
Caracteristicas:    ф  250 mm para medidor magnético, tablero metálico con puerta en policarbonato transparente digital con distintas 
opciones de datos. Transmición de datos tiempo real inalámbrica.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
Tubería salida    ф: 150mm A.C
Nombre Tanque: LA ALSACIA (Rectangular)
Tipo de Medidor:     Macro-Medidor  Electromagnético  DN250
Tubería entrada    ф:  200 mm PVC P E/C
Estado:   BUENO
Altura:2817m tomado con GPS
Contaminación del agua en el tanque:  No, se debe analizar la calidad del agua a traves de ensayos de laboratorio
Escaleras Marineras:   no , acceso lateral 
Observaciones y/o acciones a tomar:  Comprobar las filtraciones existentes en cámara de salida 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Estructuras Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
Estructuras Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Nota 1: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la empresa de Agua Potable y 
Alcantarillado por cuanto las reservas creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener 
problemas en el suministro de agua razón por la   cual se ha realizado una inspección visual de cada una de  las partes que conforman 
la reserva.                                                                                                                                                                                                      
Nota 2: La reserva de 180m³ se encuentra interconectada  al tanque de 2500m³ alimentandola  para su posterior distribución a la red.
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO            
CONDICIONES HIDRAULICAS 
CONDICIONES SANITARIAS     
Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N
Tipo de Reserva: Rectangular
EVALUADOR:Gyna María Iza Mosquera
HOJA No. 2 de 2
25/10/2013
Fecha La Alsacia
Formulario 4.1.2.b
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FORMULARIO DE EVALUACION
Características Resultado
Estado:   Regular  existe filtraciones en uniones de tubería de salida
Boca de visita:  Si de tool galvanizadp corrosión en su interior y boca de visita lateral sin proteccion
Cámara de Valvulas:   Si falta de mantenimiento y filtraciones en paredes
Puerta peatonal:    Si. De malla en buenas condiciones 
Puerta vehicular:   Si. De malla en buenas condiciones 
Tipo de guardiania:  Operador encargado de realizar inspección al tanque en la mañana y tarde
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PROVINCIA: PARROQUIA:  Matriz
CANTON: EVALUADOR: Gyna María Iza M.
NORTE: Calle Isla Floreana SUR
ESTE: Calle San Salvador OESTE: Calle Isla Fernandina
Nombre Tanque: El Calvario
Tipo de Reserva:
Nivel Maximo de Operación: 2,70m
Nivel Minimo de Operación: 1,20m
Fecha: 25-oct-13 Hora Finalización
Drenajes: SI X NO
Resistencia de la estructura Regular
SI X NO   
SI X NO   
SI      X NO   
SI      X NO   
Camara 1 Camara 2 Cámara 3
Tubería entrada  ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Tubería salida    ф Tubería salida    ф Tubería salida    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Válvula desague ф Válvula desague   ф Válvula desague   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
6" H.F E.B
Regular existe filtraciones
Compuerta con volante
Observaciones : Las tuberías y válvulas estan oxidadas, tiene filtraciones no tiene un mantenimiento continuo
6"
Regular
H.F B.B.
6"H.F E.B
Regular existe filtraciones
Compuerta con volante
Número de Compartimentos:      4 compartimentos Volumen de reserva:      257m
3
8"
Mala
H.F B.B.
Tapa:
Pared Compartida:
Observaciones : Mampostería de piedra y ladrillo, Semi-enterrada, boca de visita lateral,existe altas filtraciones hacia cámara de válvulas de salida deterioro en 
las paredes exteriores  a pesar de que tiene recubrimiento interior con lámina de PVC 
CONDICIONES HIDRAULICAS
CONDICIONES ESTRUCTURALES    
FILTRACIONES
Losa de fondo:
Paredes:
Fecha :  25-Oct. 2013  Hora de Inicio:8:00 16:00
TIPO ZONIFICACION: Urbana
LIMITES  
Calle Isla Española
Fecha:
Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N 25/10/2013
Formulario 4.1.3.a
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS): La Merced, San Blas;San Sebastián; El Calvario AREA DE ABASTECIMIENTO: 404,45Ha
Cotopaxi
Latacunga
Rectangular
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
FORMULARIO DE EVALUACION
HOJA No. 1 de 2
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PROVINCIA: Cotopaxi PARROQUIA: Matriz
CANTON: Latacunga
SECTOR
EJECUTAR PRUEBA SI x N0
Rango en 24 h
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
Estructuras Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado por cuanto las reservas 
creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener problemas en el suministro de agua razon por la   cual se ha realizado 
una inspección visual de cada una de  las partes que conforman la reserva. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Características Resultado
Estructuras Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Cumple
Puerta peatonal: en malas condiciones 
Puerta vehicular: no dispone de puerta vehicular 
Tipo de guardiania: Operadora realiza inspecciones diarias al tanque de reserva
Contaminación del agua en el tanque:  No existe protección por la entrada lateral a los tanques se sugiere realizar analisis de calidad del agua
Escaleras Marineras: No dispone de escaleras marineras tiene acceso lateral
Observaciones y/o acciones a tomar: Implementar mayor seguridad y un sistema de protección a los accesos de las diferentes  tipos de cámaras, 
y realizar un mantenimiento periodico de la infraestructura.
Estado:   Mala
Tubería salida    ф: 6" H.F B.B
Estado:   Regular  existe filtraciones en uniones de tubería de salida
CONDICIONES SANITARIAS     
Boca de visita: Ingreso lateral a tanques de reserva
Cámara de válvulas: Se encuentran en un lugar muy húmedo debido a las infiltraciones de las mismas y falta de mantenimiento.
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO            
Tipo de Medidor:   --------
Caracteristicas:    -----------
Observaciones: No dispone de medidor electromagnético
CONDICIONES HIDRAULICAS 
Tubería entrada    ф:  8"H.F B.B
El Calvario Fecha
Nombre Tanque:El Calvario Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N 25/10/2013
Tipo de Reserva: Rectangular-enterrada Altura:2828m tomado con GPS
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FORMULARIO DE EVALUACION
HOJA No. 2 de 2
EVALUADOR:Gyna María Iza Mosquera Formulario 4.1.3.a
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
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PROVINCIA: PARROQUIA:  Matriz
CANTON: EVALUADOR: Gyna María Iza M.
NORTE: Calle Isla Floreana SUR
ESTE: Calle San Salvador OESTE: Calle Isla Fernandina
Nombre Tanque:   El Calvario
Tipo de Reserva:
Nivel Maximo de Operación: 2,70m
Nivel Minimo de Operación: 1,00m
Fecha: 25-oct-13 Hora Finalización
Drenajes: SI X NO
Resistencia de la estructura Regular
SI X NO   
SI X NO   
SI      X NO   
SI      X NO   
Camara 1 Camara 2 Cámara 3
Tubería entrada  ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Tubería salida    ф Tubería salida    ф Tubería salida    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Válvula desague ф Válvula desague   ф Válvula desague   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
6" H.F E.B
Regular existe filtraciones
Compuerta con volante
Observaciones:  Las tuberías y válvulas estan oxidadas, tiene filtraciones no tiene un mantenimiento continuo
6"
Regular
H.F B.B.
6"H.F E.B
Regular existe filtraciones
Compuerta con volante
Número de Compartimentos:      4 compartimentos Volumen de reserva:      161m
3
12"
Mala
H.F B.B.
Tapa:
Pared Compartida:
Observaciones : Mampostería de piedra y ladrillo, Semi-enterrada, boca de visita lateral,existe altas filtraciones hacia cámara de válvulas de salida deterioro en las paredes 
exteriores  a pesar de que tiene recubrimiento interior con lamina de PVC 
CONDICIONES HIDRAULICAS
FILTRACIONES
Losa de fondo:
Paredes:
Fecha :  25-Oct. 2013  Hora de Inicio:8:00 16:00
CONDICIONES ESTRUCTURALES    
LIMITES  
Calle Isla Española
Fecha:
Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N 25/10/2013
Rectangular
TIPO ZONIFICACION: Urbana
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
FORMULARIO DE EVALUACION
Cotopaxi HOJA No. 1 de 2
Latacunga Formulario 4.1.3.b
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA CIUDAD DE 
LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS): La Merced, San Blas;San Sebastián; El Calvario AREA DE ABASTECIMIENTO: 404,45Ha
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PROVINCIA: Cotopaxi PARROQUIA: El Calvario
CANTON: Latacunga
SECTOR
EJECUTAR PRUEBA SI x N0
Rango en 24 h
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
Estructuras Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado por cuanto las reservas creemos q no 
abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener problemas en el suministro de agua razon por la   cual se ha realizado una inspección visual de cada 
una de  las partes que conforman la reserva. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Características Resultado
Estructuras Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Cumple
Puerta peatonal: en malas condiciones 
Puerta vehicular: no dispone de puerta vehicular 
Tipo de guardiania: Operadora realiza inspecciones diarias al tanque de reserva
Contaminación del agua en el tanque:  No existe protección por la entrada lateral a los tanques se sugiere realizar analisis de calidad del agua
Escaleras Marineras: No dispone de escaleras marineras tiene acceso lateral
Observaciones y/o acciones a tomar: Implementar mayor seguridad y un sistema de protección a los accesos de las diferentes  tipos de cámaras, y realizar un 
mantenimiento periodico de la infraestructura.
Estado:   Mala existe filtraciones y alta corrosión 
Tubería salida    ф: 6" H.F B.B
Estado:   Regular  existe filtraciones en uniones de tubería de salida
CONDICIONES SANITARIAS     
Boca de visita: Ingreso lateral a tanques de reserva
Cámara de Valvulas: Se encuentran en un lugar muy humedo debido a las infiltraciones de las mismas y falta de mantenimiento.
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO            
Tipo de Medidor:   --------
Caracteristicas:    -----------
Observaciones: No dispone de medidor electromagnético
CONDICIONES HIDRAULICAS 
Tubería entrada    ф:  12" H.F B.B
El Calvario Fecha
Nombre Tanque:El Calvario Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N 25/10/2013
Tipo de Reserva: Rectangular-enterrada Altura:2828m tomado con GPS
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FORMULARIO DE EVALUACION
HOJA No. 2 de 2
EVALUADOR:Gyna María Iza M. Formulario 4.1.3.b
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA CIUDAD DE 
LATACUNGA
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PROVINCIA: PARROQUIA:  Matriz
CANTON: EVALUADOR: Gyna María Iza M.
NORTE: Calle Isla Floreana SUR
ESTE: Calle San Salvador OESTE: Calle Isla Fernandina
Nombre Tanque:   El Calvario
Tipo de Reserva:
Nivel Maximo de Operación: 2,70m
Nivel Minimo de Operación: 0,80m
Fecha: 25-oct-13 Hora Finalización
Drenajes: SI X NO
Resistencia de la estructura Regular
SI X NO   
SI X NO   
SI      X NO   
SI      X NO   
Camara 1 Camara 2 Cámara 3
Tubería entrada  ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Tubería salida    ф Tubería salida    ф Tubería salida    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Válvula desague ф Válvula desague   ф Válvula desague   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
6" H.F E.B
Regular existe filtraciones
Compuerta con volante
Observaciones: Las tuberías y válvulas estan oxidadas, tiene filtraciones no tiene un mantenimiento continuo
6"
Regular
H.F B.B.
6"H.F E.B
Regular existe filtraciones
Compuerta con volante
Número de Compartimentos:      4 compartimentos Volumen de reserva:      161m
3
12"
Mala
H.F B.B.
Pared Compartida:
Observaciones : Mampostería de piedra y ladrillo, Semi-enterrada, boca de visita lateral,existe altas filtraciones hacia cámara de válvulas de salida deterioro en 
las paredes exteriores  a pesar de que tiene recubrimiento interior con lamina de PVC 
CONDICIONES HIDRAULICAS
Filtraciones
Losa de fondo:
Paredes:
CONDICIONES ESTRUCTURALES    
LIMITES  
Calle Isla Española
Fecha:
Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N 25/10/2013
Rectangular
Tapa:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS): La Merced, San Blas;San Sebastián; El Calvario AREA DE ABASTECIMIENTO: 404,45Ha
TIPO ZONIFICACION: Urbana
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
FORMULARIO DE EVALUACION
Cotopaxi HOJA No. 1 de 2
Latacunga Formulario 4.1.3.c
Fecha :  25-Oct. 2013  Hora de Inicio:8:00 16:00
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PROVINCIA: PARROQUIA: Matriz
CANTON: Latacunga
SECTOR
EJECUTAR PRUEBA SI x N0
Rango en 24 h
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
Estructuras Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado por cuanto las reservas 
creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener problemas en el suministro de agua razon por la   cual se ha realizado 
una inspección visual de cada una de  las partes que conforman la reserva. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Características Resultado
Estructuras Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Cumple
Puerta peatonal: en malas condiciones 
Puerta vehicular: no dispone de puerta vehicular 
Tipo de guardiania: Operadora realiza inspecciones diarias al tanque de reserva
Contaminación del agua en el tanque:  No existe protección por la entrada lateral a los tanques se sugiere realizar analisis de calidad del agua
Escaleras Marineras: No dispone de escaleras marineras tiene acceso lateral
Observaciones y/o acciones a tomar: Implementar mayor seguridad y un sistema de protección a los accesos de las diferentes  tipos de cámaras, 
y realizar un mantenimiento periodico de la infraestructura.
Estado:   Mala existe filtraciones y alta corrosión 
Tubería salida    ф: 6" H.F B.B
Estado:   Regular  existe filtraciones en uniones de tubería de salida
CONDICIONES SANITARIAS     
Boca de visita: Ingreso lateral a tanques de reserva
Cámara de Valvulas: Se encuentran en un lugar muy humedo debido a las infiltraciones de las mismas y falta de mantenimiento.
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO            
Tipo de Medidor:   --------
Caracteristicas:    -----------
Observaciones: No dispone de medidor electromagnético
CONDICIONES HIDRAULICAS 
Tubería entrada    ф:  12" H.F B.B
El Calvario Fecha
Nombre Tanque:El Calvario Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N 25/10/2013
Tipo de Reserva: Rectangular-enterrada Altura:2828m tomado con GPS
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FORMULARIO DE EVALUACION
HOJA No. 2 de 2
EVALUADOR:Gyna María Iza M. Formulario 4.1.3.c
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
Cotopaxi
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PROVINCIA: PARROQUIA:  Matriz
CANTON: EVALUADOR: Gyna María Iza M.
NORTE: Calle Isla Floreana SUR
ESTE: Calle San Salvador OESTE: Calle Isla Fernandina
Nombre Tanque:   El Calvario
Tipo de Reserva:
Nivel Maximo de Operación: 2,70m
Nivel Minimo de Operación: 1,00m
Hora Finalización: 16:00:00
Drenajes: SI X NO
Resistencia de la estructura Regular
SI X NO   
SI X NO   
SI      X NO   
SI      X NO   
Camara 1 Camara 2 Cámara 3
Tubería entrada  ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Tubería salida    ф Tubería salida    ф Tubería salida    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Válvula desague ф Válvula desague   ф Válvula desague   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
6" H.F E.B
Regular existe filtraciones
Compuerta con volante
Observaciones: Las tuberías y válvulas estan oxidadas, tiene filtraciones no tiene un mantenimiento continuo
6"
Regular
H.F B.B.
6"H.F E.B
Regular existe filtraciones
Compuerta con volante
Número de Compartimentos:      4 compartimentos Volumen de reserva:      161m
3
12"
Mala
H.F B.B.
Tapa:
Pared Compartida:
Observaciones : Mampostería de piedra y ladrillo, Semi-enterrada, boca de visita lateral,existe altas filtraciones hacia cámara de válvulas de salida deterioro en las paredes 
exteriores  a pesar de que tiene recubrimiento interior con lamina de PVC 
CONDICIONES HIDRAULICAS
FILTRACIONES
Losa de fondo:
Paredes:
Fecha :  25-Oct. 2013  Hora de Inicio:8:00
CONDICIONES ESTRUCTURALES    
LIMITES  
Calle Isla Española
Fecha:
Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N 25/10/2013
Rectangular
Fecha: 25/10/2013
TIPO ZONIFICACION: Urbana
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
FORMULARIO DE EVALUACION
Cotopaxi HOJA No. 1 de 2
Latacunga Formulario 4.1.3.d
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS): La Merced, San Blas;San Sebastián; El Calvario AREA DE ABASTECIMIENTO:404,45Ha
121
PROVINCIA: Cotopaxi PARROQUIA: Matriz
CANTON: Latacunga
SECTOR
EJECUTAR PRUEBA SI x N0
Rango en 24 h
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
Estructuras Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado por cuanto las reservas creemos q 
no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener problemas en el suministro de agua razon por la   cual se ha realizado una inspección visual 
de cada una de  las partes que conforman la reserva. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Características Resultado
Estructuras Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Cumple
Puerta peatonal: en malas condiciones 
Puerta vehicular: no dispone de puerta vehicular 
Tipo de guardiania: Operadora realiza inspecciones diarias al tanque de reserva
Contaminación del agua en el tanque:  No existe protección por la entrada lateral a los tanques se sugiere realizar analisis de calidad del agua
Escaleras Marineras: No dispone de escaleras marineras tiene acceso lateral
Observaciones y/o acciones a tomar: Implementar mayor seguridad y un sistema de protección a los accesos de las diferentes  tipos de cámaras, y realizar 
un mantenimiento periodico de la infraestructura.
Estado:   Mala existe filtraciones y alta corrosión 
Tubería salida    ф: 6" H.F B.B
Estado:   Regular  existe filtraciones en uniones de tubería de salida
CONDICIONES SANITARIAS     
Boca de visita: Ingreso lateral a tanques de reserva
Cámara de Valvulas: Se encuentran en un lugar muy humedo debido a las infiltraciones de las mismas y falta de mantenimiento.
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO            
Tipo de Medidor:   --------
Caracteristicas:    -----------
Observaciones: No dispone de medidor electromagnético
CONDICIONES HIDRAULICAS 
Tubería entrada    ф:  12" H.F B.B
El Calvario Fecha
Nombre Tanque:El Calvario Coordenadas: 766200,52E; 9897285,85N 25/10/2013
Tipo de Reserva: Rectangular-enterrada Altura:2828m tomado con GPS
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FORMULARIO DE EVALUACION
HOJA No. 2 de 2
EVALUADOR:Gyna María Iza M. Formulario 4.1.3.c
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
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PROVINCIA:
CANTON:
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS):Zona centrica de San Felipe
Urbana
NORTE: Pasaje Bethania SUR Calle Rafael M. Vasquez
ESTE: Calle 10 de agosto OESTE: Pasaje Bethania
Tipo de Reserva:
Nivel Máximo de Operación: 2,48m
Nivel Mínimo de Operación: 1,10m
Fecha : 25-10-2013 Hora de Inicio: 11:30 Hora Finalización: 13:30
Drenajes: SI X NO       
Resistencia de la estructura
SI NO       
SI         X NO
SI         X NO
SI NO       
Camara 1 Camara 2 Cámara 3 Cámara 4
Tubería entrada ф8" Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Oxidada Estado: Estado: Estado:
Material: H.F. BB Material: Material: Material:
Tubería salida ф8"
Estado: Oxidada Estado: Estado: Estado:
Material: H.F. BB Material: Material: Material:
Válvula desague ф8" H.F EB
Estado: Oxidada Estado: Estado: Estado:
Tipo: Comp. con volanteTipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida ф 8" H.F EB Válvula salida   ф Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Oxidada Estado: Estado: Estado:
Tipo: Comp. con volanteTipo: Tipo: Tipo:
HOJA No. 1 de 2
Paredes:
Tapa:
X
Circular
Aceptable
Fecha: 25-10-2013
CONDICIONES ESTRUCTURALES
Losa de fondo:
FORMULARIO DE EVALUACION
Tubería salida    ф
Válvula desague   ф
Tubería salida    ф
Válvula desague   ф
Fecha: 25-10-2013
Pared Compartida:
Tubería salida    ф
Válvula desague   ф
Coordenadas: 763675,26E; 9896875,03N
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
185Ha.
AREA DE ABASTECIMIENTO
CONDICIONES HIDRAULICAS
Número de Compartimentos:  Ninguno Volumen de reserva:  200m³
Observaciones: Existe corrosion y desgaste en las tuberias y válvulas, no tiene mantenimiento continuo
Nombre Tanque: SAN FELIPE BAJO
X
PARROQUIA: Eloy Alfaro (San Felipe)
EVALUADOR: Gyna María Iza M.
Cotopaxi
Latacunga Formulario: 4.1.4a
TIPO ZONIFICACION:
LIMITES  
Filtraciones:
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PROVINCIA: HOJA No. 2 de 2
CANTON: Formulario: 4.1.4a
SECTOR
Nombre Tanque: SAN FELIPE BAJO Fecha 25/10/13   
Observaciones:No existe medidor 
EJECUTAR PRUEBA SI N0
Rango en 24 h
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Estado:         Oxidada y con alto grado de filtración
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estanqueidad debido a la falta de personeros de la Empresa de Agua potable y 
Alcantarillado por cuanto las reservas creemos que no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener 
problemas en el suministro de cual se ha realizado una inspección visual de cada una de  las partes que conforman la reserva. 
Cumple
Cotopaxi
Latacunga
Características Resultado
Boca de visita: Tapa oxidada en el interior, sin candado o seguridad alguna.
Cámara de Valvulas: Presencia de hongos, evidente falta de mantenimiento.
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Estructuras 
Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
Estructuras 
Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
Tipo de guardiania: Ninguna.
Tubería salida    ф:   8" H.F. B:B 
CONDICIONES SANITARIAS
CONDICIONES HIDRAULICAS
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO
Tubería entrada    ф: 8" H.F. B:B 
Estado:         Oxidada y con alto grado de filtación 
Tipo de Medidor: 
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
Altura: 2808m tomado con GPS
Coordenadas: 763675,26E; 9896875,03N
Tipo de Reserva: circular semienterrado
Observaciones y/o acciones a tomar: Revisar orificios para aireación de agua en reserva ya que no cuentan con ninguna protección; Realizar 
mantenimiento del área en la cual se ubican los tanques; Dar mantenimiento al cerramiento debido a que se encuentra en mal estado.
Escaleras Marineras: Si, boca de visita,entrada el tanque, cámara de entrada y salida 
Contaminación del agua hacia el tanque: Posible contaminación en oxido de la tapa de la boca de visita 
Puerta peatonal: De malla en buenas condiciones.
Puerta vehicular: De malla en buenas condiciones.
Caracteristicas:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
PARROQUIA: Eloy Alfaro (San Felipe)
EVALUADOR:  Gyna María Iza M.
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
SAN FELIPE
FORMULARIO DE EVALUACION
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PROVINCIA:
CANTON: EVALUADOR: Gyna María Iza M.
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS):Zona céntrica de San Felipe
Urbana
NORTE: Pasaje Bethania SUR Calle Rafael M. Vásquez
ESTE: Calle 10 de agosto OESTE: Pasaje Bethania
Tipo de Reserva:
Nivel Máximo de Operación: 3,80m³
Nivel Mínimo de Operación: 2,25m³
Fecha : 25-10-2013 11:30 Fecha: 25/10/2013 13:30
Drenajes: SI NO       X
Resistencia de la estructura Aceptable
SI NO       X
SI         X NO
SI         X NO
SI NO       X
Camara 1 Camara 2 Cámara 3 Cámara 4
Tubería entrada ф4" Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Oxidada Estado: Estado: Estado:
Material: H.F. BB Material: Material: Material:
Tubería salida ф200mm 
Estado: Deteriorada Estado: Estado: Estado:
Material: PVC P-E/C Material: Material: Material:
Válvula desague ф8" HF E.B
Estado: Oxidada Estado: Estado: Estado:
Tipo: Comp. con volanteTipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida ф 8" HF E.B Válvula salida   ф Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Oxidada Estado: Estado: Estado:
Tipo: Comp. con volanteTipo: Tipo: Tipo:
Observaciones: Realizar mantenimiento o cambio de tubería y válvulas 
Formulario: 4.1.4b
AREA DE ABASTECIMIENTO:
LIMITES  
Hora de Inicio: Hora Finalización:
Circular enterrado
HOJA No. 1 de 2
Losa de fondo:
Paredes:
Tapa:
CONDICIONES ESTRUCTURALES
Número de Compartimentos:  No tiene compartimentos Volumen de reserva:  600m³
TIPO ZONIFICACION:
185Ha.
Coordenadas: 763675,26E; 9896875,03N
Filtraciones:
Válvula desague   ф
Tubería salida    ф
Válvula desague   ф
Nombre Tanque: SAN FELIPE BAJO Fecha: 25-10-2013
Cotopaxi
Latacunga
PARROQUIA: Eloy Alfaro (San Felipe)
Pared Compartida:
CONDICIONES HIDRAULICAS
Tubería salida    ф
Válvula desague   ф
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
FORMULARIO DE EVALUACION
Tubería salida    ф
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PROVINCIA: HOJA No. 2 de 2
CANTON: EVALUADOR:Gyna María Iza M.
SECTOR
Coordenadas: Altura: 2808mFecha: 25-10-2013
Observaciones: No dispone de medidor 
EJECUTAR PRUEBA SI X N0
Rango en 24 h
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la Empresa de Agua potable y Alcantarillado por
cuanto las reservas creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener problemas en el suministro 
de  agua razon por la  cual se ha realizado una inspección visual de cada una de  las partes que conforman la reserva. 
Cumple
Puerta vehicular: De malla en buenas condiciones.
Características Resultado
Boca de visita: Tapa oxidada en el interior, sin candado o seguridad alguna.
Cámara de Valvulas: Presencia de hongos, evidente falta de mantenimiento.
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Observaciones y/o acciones a tomar: Revisar orificios para aireación de agua en reserva ya que no cuentan con ninguna protección; Realizar 
mantenimiento del area en la cual se ubican los tanques; Dar mantenimiento al cerramiento debido a que se encuentra en mal estado.
Escaleras Marineras: Si,4 ubicadas en: boca de visita, 2 en camara de valvulas y caja de revision en valvula de entrada.
Contaminación del agua hacia el tanque: Posible contaminación en oxido de la tapa de la boca de visita.
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Estructuras 
Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
Estructuras 
Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
Tipo de guardiania: Ninguna.
Tubería salida    ф:       200mm PVC P E/C
CONDICIONES SANITARIAS
CONDICIONES HIDRAULICAS
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO
Tubería entrada    ф:       4" H.F
Estado:         Oxidada
Estado:         Deteriorada, por no estar enterrada, envejecimiento prematuro
Puerta peatonal: De malla en buenas condiciones.
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
 763675,26E; 9896875,03NNombre Tanque: SAN FELIPE BAJO
Formulario: 4.1.4b
PARROQUIA: Eloy Alfaro (San Felipe)Cotopaxi
Latacunga
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
Tipo de Reserva: circular enterrado
Tipo de Medidor:
Caracteristicas:
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
SAN FELIPE
FORMULARIO DE EVALUACION
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
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PROVINCIA:
CANTON: EVALUADOR:  Gyna María Iza M.
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS):an Felipe Norte. Parte de la calle 10 de Agosto, Barrio 4 esquinas, 
      parte de la  ciudadela los Arupos, Calle Uruguay, Paraguay, Chile, Nicaragua, Jamaica, Honduras,
                                                                            Via a  Brazales.
AREA DE ABASTECIMIENTO 185 Ha. TIPO ZONIFICACION:   Urbana
NORTE: Calle Rafael María Vásquez SUR Centro de salud (Grandes terrenos)
ESTE: Barrio Calvario Mirador OESTE: Via al Tabernáculo
Coordenadas: 763296,59E; 9896692,59N 
Tipo de Reserva: Tanque circular, semi-enterrado
Nivel Maximp de Operación: 3,50m
Nivel Minimo de Operación: 0,80m
Fecha : 25-10-2013 Hora de Inicio: 8 :00 Fecha: 25-10-2013 Hora Finalización: 18:00
Drenajes: SI X NO
Resistencia de la estructura                
SI x NO
SI x NO
SI NO
SI NO
Camara 1 Camara 1 Camara 1
6"
Estado: Con corrosión Estado: Estado:
Material: HF B.B Material: Material:
Estado: Con corrosión Estado: Estado:
Material: HF B.B Material: Material:
Estado: Con corrosión Estado: Estado:
Tipo: Com. con volante Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф 8" H.F- B.B Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Con corrosión Estado: Estado:
Tipo: Com. con volante Tipo: Tipo:
CONDICIONES HIDRAULICAS
Número de Compartimentos: Ninguno Volumen de reserva: 600m³
Tubería salida    ф
Tubería entrada  ф
Tubería salida    ф
Tubería entrada  ф
Tubería salida    ф
Tubería entrada  ф
Válvula desague   фVálvula desague   ф Válvula desague   ф
Observaciones: Realizar un mantenimiento continuo de tubería y válvula para un mejor funcionamiento 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
FORMULARIO DE EVALUACION
10"
10"HF - B.B
Nombre Tanque:  San Felipe Alto Fecha:   25-10-2013
Cotopaxi
Latacunga
PARROQUIA: Eloy Alfaro
Pared Compartida: x
HOJA No. 1 de 2
Losa de fondo:
Paredes:
Tapa: x
LIMITES  
CONDICIONES ESTRUCTURALES
FILTRACIONES
Formulario: 4.1.5a
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PROVINCIA: HOJA No. 2 de 2
CANTON: EVALUADOR:  Gyna María Iza M. 
SECTOR
Nombre Tanque: San Felipe Alto Coordenadas:
Observaciones:Si existe, instalada hace 2 años aproximadamente ycuenta con un sistema sensor para leer el caudal de salida 
Observaciones y/o acciones a tomar:
EJECUTAR PRUEBA SI N0
Rango en 24 h Cumple
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
Tipo de Medidor:     Electromagnetico
Caracteristicas:   ABB Aqua Master S.  Con sistema sensor en excelente estado.
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
San Felipe Norte
FORMULARIO DE EVALUACION
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PARROQUIA: Eloy AlfaroCotopaxi
Latacunga
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Tubería salida    ф:    10" HF
CONDICIONES SANITARIAS
Puerta de acceso derrocada al igual que todo el cerramiento en la parte frontal 
(calle Rafael M. Vásquez). El ingreso vehicular es imposible por falta de rampa. No tiene guardia permanente.
Tubería entrada    ф:   6" HF
Estado:   Con corrosión
Escaleras Marineras: Si de Hierro galvanizado
Contaminación del agua hacia el tanque: Sedimentos, escalera marinera con corrosión se recomienda realizar analisis de calidad de agua
Puerta peatonal: De malla de alambre galvanizado en malas condiciones (derrocada)
Puerta vehicular: Es la misma puerta peatonal
Tipo de guardiania: Ninguna
Resultado
Boca de visita:  Tool 0,80 x 0,80 m  con corrosión
Cámara de Valvulas: Falta de mantenimiento dentro de las cámaras 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Estado:    Con corrosión
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
Estructura Nueva
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
Características
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado por cuanto las 
reservas creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener problemas en el suministro de agua razon por la 
cual se ha realizado una inspección visual de cada una de  las partes que conforman la reserva.   
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO:  
CONDICIONES HIDRAULICAS
Fecha:   25-10-2013
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
Formulario: 4.1.5a
Altura: 2845m tomado con GPSTipo de Reserva: circular, semi-enterrado
763296,59E; 9896692,59N 
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Estructura 
Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
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PROVINCIA: PARROQUIA: 
CANTON: EVALUADOR: 
ESTE: SUR
NORTE: OESTE:
Coordenadas:
Tipo de Reserva:
Nivel Maximp de Operación: ------
Nivel Minimo de Operación: ------
Hora Finalización: 16:00
Drenajes: SI x NO
Resistencia de la estructura
SI NO X
SI NO X
SI NO X
SI NO X
Camara 1 Cámara 2 Cámara 3
Tubería entrada  ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Tubería salida    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Válvula desagüe   ф4" H.G
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф4" H.G Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Compuerta con volante Tipo: Tipo:
Circular
TIPO ZONIFICACION: Urbana
FORMULARIO DE EVALUACION
Cotopaxi Eloy Alfaro HOJA No. 1 de 2
Latacunga Gyna María Iza M. Formulario: 4.1.6a
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS): -------------
AREA DE 
ABASTECIMIENTO:
-------------
Santa Rosa de Pichul bajo 763028,8E; 9897146,14N Fecha:25/10/13
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
Fecha :  25-Oct. 2013  Hora de Inicio: 8:00 Fecha :  25-Oct. 2013 
CONDICIONES ESTRUCTURALES
LIMITES  
San Rafael 
Brasales Tabernaculo
Nombre Tanque:
Aceptable
FILTRACIONES
Losa de fondo:
Paredes:
4"
Tapa:
Pared Compartida:
Observaciones : El tanque es de Hormigón armado se encuentra en buenas condiciones, no tiene ninugun tipo de fisuras
CONDICIONES HIDRAULICAS
Hierro galvanizado
4" Tubería salida    ф Tubería salida    ф
Bueno no existe fugas 
Número de compartimentos: Ninguno Volumen de reserva:  100 m³
Mirador
Bueno no existe fugas 
Observaciones : Tanto en la cámara de entrada como en la de salida se puede observar que no han sido usadas debido a que el tanque no esta 
en funcionamiento. Por que los accesorios no son los adecuados para la presión que requiere el tanque.
Hierro galvanizado
Válvula desague   ф Válvula desague   ф
Compuerta con volante
Bueno no existe fugas 
Bueno no existe fugas 
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PROVINCIA: PARROQUIA: HOJA No. 2 de 2
CANTON: EVALUADOR: 
SECTOR
763028,8E; 9897146,14N
Tipo de Reserva: Altura:2869 m tomado con GPS
Observaciones:  No dispone de medidor; el tanque no esta en funcionamiento
EJECUTAR PRUEBA SI x N0
Rango en 24 h Cumple
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NOTanque con Revestimiento o Recubrimiento
Nota No.2 Se recomienda que antes del llenado del tanque se proceda al lavado y desinfección de losas de fondo, de cubierta y paredes.
Tanque no Revestido, no RecubrimientoEstructuras 
Existentes
Coordenadas:
Formulario:4.1.6a 
Circular superficial
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
Santa Rosa de Pichul Bajo
Nombre Tanque:Reserva Santa Rosa de Pichul Fecha:25/10/13
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FORMULARIO DE EVALUACION
Cotopaxi Eloy Alfaro
Latacunga Gyna María Iza M.
Tipo de Medidor: 
Caracteristicas :
CONDICIONES HIDRAULICAS 
Tubería entrada ф: 4"HG
Estado: en buenas condiciones no se ha usado 
Tubería salida    ф: 4"HG
Estado: en buenas condiciones no se ha usado 
CONDICIONES SANITARIAS
Boca de visita: Si, de tool galvanizado 
Cámara de Valvulas:en buenas condiciones 
Puerta peatonal:Existe puerta peatonal, con cerramiento en buen estado 
Puerta vehicular: no tiene 
Contaminación del agua en el tanque: No existe contaminacion al tanque ya que no hay ingreso de agua 
Escaleras Marineras: Si de acero galvanizado entrada al tanque y  cámaras de entrada y salida 
Observaciones y/o acciones a tomar : El tanque no se encuentra en servicio
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Características Resultado
Nota No.1:No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado por 
cuanto las reservas creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener problemas en el suministro de agua 
razon por la cual se ha realizado una inspección visual de cada una de  las partes que conforman la reserva. 
Estructuras 
Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento  Tipo:
Tanque con Recubrimiento  Tipo:
Tipo de guardiania: No tiene el tanque fuera de servicio
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PROVINCIA: PARROQUIA: 
CANTON: EVALUADOR: 
ESTE: SUR
NORTE: OESTE:
Coordenadas:
Tipo de Reserva:
Nivel Maximp de Operación: 2,25m
Nivel Minimo de Operación: 1,10m
Hora Finalización:16:00:00
Drenajes: SI x NO
Resistencia de la estructura
SI X NO
SI X NO
SI X NO
SI NO X
Camara 1 Cámara 2 Cámara 3
Tubería entrada  ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Tubería salida    ф
Estado: Estado: Estado:
Material: Material: Material:
Válvula desagüe   ф8"H.F. E.B
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф 8"H.F. E. B. Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Estado: Estado:
Tipo: Compuerta con volante Tipo: Tipo:
Calle Calvario
Bueno no existen fugas en las tubería
Hierro Fundido
Válvula desague   ф Válvula desague   ф
Compuerta con volante
Bueno no existen fugas en las tubería
Observaciones: Tienen un mantenimiento continuo por parte de la Junta Administradora
Bueno no existen fugas en las tubería
Hierro Fundido
8" H.F. B.B. Tubería salida    ф Tubería salida    ф
Bueno no existen fugas en las tubería
Número de compartimentos: Ninguno Volumen de reserva:  200 m³
6" H.F. B.B 
Tapa:
Pared Compartida:
Observaciones : Revestimiento de Hormigón Armado, Semi-enterrada, boca de visita con seguridad,existe filtraciones  hacia 
la  cámara de válvulas de salida, deterioro en las paredes exteriores del tanque de reserva no posee recubrimiento de algun 
impermeabilizante
CONDICIONES HIDRAULICAS
Aceptable
FILTRACIONES
Losa de fondo:
Paredes:
Fecha :  25-Oct. 2013 
CONDICIONES ESTRUCTURALES
LIMITES  
Calle La Comuna
Calle Floresta Calle S/N
Nombre Tanque: La Calera 762416,38E; 9901085,89N Fecha25/10/ 2013
Circular
Fecha :  25-Oct. 2013  Hora de Inicio: 8:00
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS 
TANQUES DE RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
SECTOR QUE ABASTECE 
(BARRIOS):
La Calera
AREA DE 
ABASTECIMIENTO:
299,99Ha
TIPO ZONIFICACION: Urbana
FORMULARIO DE EVALUACION
Cotopaxi Eloy Alfaro HOJA No. 1 de 2
Latacunga Gyna María Iza M. Formulario: 4.1.7a
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PROVINCIA: PARROQUIA: HOJA No. 2 de 2
CANTON: EVALUADOR: 
SECTOR
Coordenadas:
Tipo de Reserva: Circular
Observaciones: No dispone de medidor electromagnetico
EJECUTAR PRUEBA SI x N0
Rango en 24 h Cumple
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de colaboración y ausencia de personeros de la Junta 
Administradora por cuanto las reservas creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a 
tener problemas en el suministro de agua razon por la cual se ha realizado una inspección visual de cada una de  las partes 
que conforman la reserva.  
Estructuras 
Existentes
Tanque no Revestido, no 
RecubrimientoTanque con Revestimiento o 
Recubrimiento
Estructuras 
Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento  Tipo:
Tanque con Recubrimiento  Tipo:
Tipo de guardiania: Operador encargado de realizar inspección al tanque en la mañana y en la tarde 
Contaminación del agua en el tanque: No existe contaminacion visualmente  habria que analizar con ensayos de laboratorio 
Escaleras Marineras: Si de acero galvanizado entrada al tanque, cámara de válvulas de  entrada y salida 
Observaciones y/o acciones a tomar :Realizar mas a menudo una limpieza alrededor del tanque para evitar focos de 
contaminación 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Características Resultado
Estado:Aparentemente se encuentra en buenas condiciones 
CONDICIONES SANITARIAS
Boca de visita: Si, de tool galvanizado con su respectiva seguridad
Cámara de Valvulas:Falta de mantenimiento y filtraciones 
Puerta peatonal:Existe puerta peatonal, con cerramiento de malla en buen estado
Puerta vehicular: Si tiene en buen estado
Tipo de Medidor: 
Caracteristicas 
CONDICIONES HIDRAULICAS 
Tubería entrada al tanque nuevo de salida   ф   6"H.F B.B.
Estado:Aparentemente se encuentra en buenas condiciones 
Tubería salida    ф: 8"H.F. B.B.
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FORMULARIO DE EVALUACION
Cotopaxi Eloy Alfaro
Latacunga Gyna María Iza M. Formulario: 4.1.7a
762416,38E; 9901085,89N
Altura:2908m tomado con GPS
La Calera
Nombre Tanque:La Calera Fecha:25/10/2013
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS 
TANQUES DE RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
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PROVINCIA:
CANTON: EVALUADOR: Gyna María Iza M.
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS):Sta. Barbara, barrio Chile
TIPO ZONIFICACION: Urbana
LIMITES  NORTE: Cementerio Jardines de la Paz SUR:Terreno del Sr. Alonso Cavopiña
ESTE: Propiedad del Sr. Darwin Velasco OESTE:Prop. Flia Guamangallo
Tipo de Reserva: Circular superficial
Nivel Maximp de Operación: 3,50m
Nivel Minimo de Operación: 0,80m
Hora de Inicio: 8:00 Fecha: Hora Finalización:16:00:00
Drenajes: SI X NO
Resistencia de la estructura
SI X NO
SI X NO
SI X NO
SI NO
Camara 1 Camara 2 Cámara 3 Cámara 4
Tubería entrada  ф  160mm Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: BUENO Estado: Estado: Estado:
Material: PVC P E/C Material: Material: Material:
Tubería salida  ф 63mm Tubería salida    ф
Estado: BUENO Estado: Estado: Estado:
Material: PVC P E/C Material: Material: Material:
Válvula desagüe ф2" Válvula desague   ф
Estado: BUENO Estado: Estado: Estado:
Tipo: Comp. Volante Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф 4" Válvula salida   ф Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Regular Estado: Estado: Estado:
Tipo: H.F B.B Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula desague   ф Válvula desague   ф
Observaciones: Se debe realizar un mantenimiento periodico de tubería y válvulas para evitar fugas de agua 
CONDICIONES HIDRAULICAS
Número de Compartimentos: Ninguno Volumen de reserva:200m³
Tubería salida    ф Tubería salida    ф
Paredes:
Tapa:
Pared Compartida: X
Losa de fondo:
FORMULARIO DE EVALUACION
Cotopaxi PARROQUIA:SAN BUENAVENTURA HOJA No. 1 de 2
Latacunga
Nombre Tanque:San Buenaventura Coordenadas: 765988.09E; 9900428.85N Fecha:25/10 /13
CONDICIONES ESTRUCTURALES
Formulario: 4.1.8a
Fecha:25-OCTUBRE /13
FILTRACIONES
AREA DE ABASTECIMIENTO:295,08Ha
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION 
Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
133
PROVINCIA: HOJA No. 2 de 2
CANTON: EVALUADOR: Gyna María Iza M.
SECTOR
Fecha: 25/10 /13
Tipo de Reserva:   Circular superficial
Observaciones: No dispone de medidor electromagnetico
EJECUTAR PRUEBA SI N0
Rango en 24 h Cumple
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la Junta Administradora por cuanto las 
reservas creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener problemas en el suministro de agua razon por   
la cual se ha realizado una inspección visual de cada una de  las partes que conforman la reserva. 
Estructuras Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Características Resultado
Estructuras Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Observaciones y/o acciones a tomar: Se debe realizar un mantenimiento tanto en el tanque como alrededor de el, y poner las seguridades 
necesarias
Tubería salida    ф: 63mm PVC E/C
Estado: BUENO
CONDICIONES SANITARIAS
Boca de visita: Las bocas de visita del tanque como las de  cámaras de salida no tienen seguridad y estan oxidadas
Cámara de Valvulas: Falta de mantenimiento  existe filtración 
Puerta peatonal: NO
Puerta vehicular: NO
Tipo de guardiania: NINGUNO
Contaminación del agua hacia el tanque: Realizar analisis para verificar la calidad de agua 
Escaleras Marineras: Si de acero galvanizado 
Estado: BUENO
LATACUNGA
Nombre Tanque: SAN BUENAVENTURA
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO
Tipo de Medidor:
Caracteristicas:
CONDICIONES HIDRAULICAS
Tubería entrada    ф: 160mm PVC E/C
Formulario: 4.1.8a
STA BARBARA,BARRIO CHILE
Altura:2824m tomado con GPS
Coordenadas: 765988,09E;9900428,85N
COTOPAXI PARROQUIA:SAN BUENAVENTURA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: EVALUACION 
Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE RESERVA PARA LA 
CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FORMULARIO DE EVALUACION
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PROVINCIA:
CANTON: EVALUADOR: Gyna María Iza M.
SECTOR QUE ABASTECE (BARRIOS):STA BARBARA,BARRIO CHILE
TIPO ZONIFICACION: Urbana
NORTE: Cementerio Jardines de la PazSUR:Terreno del Sr. Alonso Cavopiña
ESTE: Propiedad del Sr. Darwin VelascoOESTE:Prop. Flia Guamangallo
Tipo de Reserva: TANQUE ELEVADO RECTANGULAR
Nivel Maximp de Operación: 1,83m
Nivel Minimo de Operación: 0,50m
Hora de Inicio:8:00 Hora Finalización:16:00:00
Drenajes: SI X NO
Resistencia de la estructura Poco resistente 
SI X NO
SI X NO
SI X NO
SI NO
Camara 1 Camara 2 Cámara 3 Cámara 4
Tubería entrada  ф50mm Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф Tubería entrada    ф
Estado: REGULAR Estado: Estado: Estado:
Material: PVC P-E/C Material: Material: Material:
Tubería salida    ф 90mm
Estado: REGULAR Estado: Estado: Estado:
Material: PVC P- E/C Material: Material: Material:
Válvula desagüe   ф 4"
Estado: REGULAR Estado: Estado: Estado:
Tipo: Com. bronce Tipo: Tipo: Tipo:
Válvula salida   ф4" Válvula salida   ф Válvula salida   ф Válvula salida   ф
Estado: Malo Estado: Estado: Estado:
Tipo: Com, bronce Tipo: Tipo: Tipo:
CONDICIONES ESTRUCTURALES
Formulario: 4.1.8b
FILTRACIONES
Fecha:25/10 /13
LIMITES  
CONDICIONES HIDRAULICAS
Número de Compartimentos: no dispone de compartimentosVolumen de reserva:50m3
Pared Compartida: X
HOJA No. 1 de 2
Losa de fondo:
Paredes:
Tapa:
Nombre Tanque:San Buenaventura
Fecha:25/10 /13
Coordenadas: 765988.09E; 9900428.85N
Cotopaxi
Latacunga
PARROQUIA:SAN BUENAVENTURA
Tubería salida    ф
Válvula desague   ф
Observaciones: La tuberías y valvulas estan totalmente deterioradas y no cumplen con su función existe infiltraciones.
Tubería salida    ф
Válvula desague   ф
Tubería salida    ф
Válvula desague   ф
AREA DE ABASTECIMIENTO:295,08Ha
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD
FORMULARIO DE EVALUACION
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PROVINCIA: HOJA No. 2 de 2
CANTON: EVALUADOR: Gyna María Iza M.
SECTOR
Fecha: 25/10 /13
Tipo de Reserva: Rectangular elevado
Observaciones: No dispone de medidor electromagnetico 
EJECUTAR PRUEBA SI X N0
Rango en 24 h Cumple
0-0.028% SI NO
0-0.025% SI NO
0-0.028% SI NO
0-0.1% SI NO
0-0.05% SI NO
CONDICIONES SANITARIAS
Boca de visita: sin tapa no tiene ningun tipo de seguridad
Cámara de Valvulas:en mal estado existe demasiada filtración de agua 
Nota: No se puede realizar las pruebas  de estaqueidad debido a la falta de personeros de la Junta Administradora por cuanto las reservas 
creemos q no abastecen para un día de consumo y al efectuar estas pruebas se va a tener problemas en el suministro de agua razon por la  cual se 
ha realizado una inspección visual de cada una de  las partes que conforman la reserva. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA (Volumen Nivel Máximo de Operación)
Estado: malo
Estado: malo
Observaciones y/o acciones a tomar:  No existe un mantenimiento adecuado del tanque de reserva, se debe realizar un analisis de la 
calidad de agua que tiene esta Junta Administradora 
Escaleras Marineras: no dispone de ningún acceso al tanque 
Contaminación del agua en el tanque: si sedimentos 
Puerta peatonal: NO
Puerta vehicular: NO
Tipo de guardiania: NINGUNO
Tubería salida    ф: 90mm PVC E/C
Tanque con Recubrimiento                      Tipo:
Características Resultado
Altura:2824m tomado con GPS
Nombre Tanque: San Buenaventura
Estructuras 
Existentes
Tanque no Revestido, no Recubrimiento
Tanque con Revestimiento o Recubrimiento
Estructuras 
Nuevas
Tanque No Revestido  
Tanque con Revestimiento                      Tipo:
CONDICIONES HIDRAULICAS
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO
Tubería entrada    ф: 50mm PVC E/C
Tipo de Medidor:
Caracteristicas:
TRABAJO DE GRADUCION PREVIO A LA OBTENCION DE INGENIERO CIVIL: 
EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL VOLUMEN DE INCENDIOS DE LOS TANQUES DE 
RESERVA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA
Sta. Barbara, barrio Chile
FORMULARIO DE EVALUACION
PRUEBAS DE ESTANQUIEDAD 
FICHAS DE DATOS Y CARACTERISTICAS
Coordenadas: 765988,09E;9900428,85N
PARROQUIA:San BuenaventuraCotopaxi
Latacunga
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
Formulario: 4.1.8b
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ANEXO E 
 
 
Contiene: 
 
 
E.1 Información proporcionada Junta Administradora La Calera y Benemérito Cuerpo de 
Bomberos. 
 




